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Introduction
Contexte ge´ne´ral de la the`se
Le travail de´crit dans ce rapport de the`se s’est fait entre fe´vrier 2011 et juin 2014 dans
le cadre d’un contrat CIFRE (Convention Industrielle de Formation par la Recherche)
entre le De´partement Expertise Syste`mes (DES) du Gestionnaire du Re´seau de Transport
d’E´lectricite´ RTE/DES et le Laboratoire des Syste`mes et Applications des Technologies
de l’Information et de l’E´nergie de l’E´cole Normale Supe´rieure de Cachan SATIE/ENS
Cachan.
Un syste`me e´lectrique est compose´ de machines de production de l’e´nergie e´lectrique,
de consommateurs et d’un maillage de transport de cette e´nergie entre les producteurs et
les consommateurs. A ces composantes classiques s’ajoutent de plus en plus souvent des
e´le´ments de commande a` base de l’e´lectronique de puissance nomme´s FACTS (Flexible
AC Transmission Systems), ces derniers offrent la possibilite´ d’ame´liorer la controˆlabilite´,
la stabilite´, et les capacite´s de transport des syste`mes AC [22]. La liaison a` courant continu
qui est l’un de ces dispositifs, est un moyen de transport de l’e´lectricite´ e´quipe´ par des
convertisseurs de puissance. Les re´gulations de ses convertisseurs confe`rent a` la liaison a`
courant continu un roˆle actif sur le re´seau. En effet, par rapport aux lignes de transport
classiques en courant alternatif, les liaisons a` courant continu peuvent controˆler les direc-
tions et les niveaux des flux de puissances actives et re´actives les transitant mais aussi les
tensions AC aux niveaux des stations de conversion .
Longtemps ces liaisons ont e´te´ utilise´es pour assurer un e´change e´nerge´tique entre deux
re´seaux tout en respectant la se´paration e´lectrique des deux syste`mes. Plus pre´cise´ment,
le transport e´tant effectue´ en courant continu, les deux re´seaux qui e´changent de l’e´nergie
restent des zones en courant alternatif bien se´pare´es. Ceci veut dire que la gestion des
deux syste`mes e´lectriques reste inde´pendante et les perturbations habituelles de l’un des
syste`mes (comme, par exemple, les court-circuits, les de´faillances des ouvrages – groupes
de production et/ou e´le´ments du syste`me de transmission) ne se propagent pas a` l’autre
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syste`me. C’est le cas de la liaison a` courant continu existant entre la France et l’An-
gleterre [16]. Cette se´paration entre les deux syste`mes facilite la conception des lois de
commande de l’e´lectronique de puissance (les convertisseurs courant continu – courant
alternatif et courant alternatif - courant continu) qui sont conc¸us en faisant abstraction
des dynamiques des deux syste`mes que la ligne interconnecte.
Toutefois, ces dernie`res anne´es, de plus en plus de liaisons a` courant continu sont ins-
talle´es non pour connecter deux re´seaux synchrones diffe´rents, mais au sein d’un meˆme
re´seau AC afin d’augmenter la capacite´ de transport a` certains endroits critiques. Ces
liaisons a` courant continu coexistent donc avec les lignes classiques de transport en cou-
rant alternatif. Ce choix est du a` des raisons et objectifs multiples, comme, par exemple,
les contraintes e´cologiques (les liaisons a` courant continu se preˆtent mieux a` l’enfouisse-
ment et ont donc un impact moindre sur l’environnement), les moyens supple´mentaires
de re´gulation, les possibilite´s d’aiguillage des flux de puissance, etc.
L’utilisation dans ce nouveau contexte des liaisons a` courant continu soule`ve des nou-
velles questions aux exploitants de re´seaux e´lectriques (comme RTE en France). En effet,
les hypothe`ses qui simplifient la conception des lois de commande de l’e´lectronique de
puissance d’une liaison a` courant continu dans le cas ou` elle se´pare deux re´seaux syn-
chrones – tensions aux extre´mite´s tenues et inde´pendantes – ne sont plus valables dans
le nouveau contexte mentionne´ ci-dessus. En effet, il suffit qu’il y ait une ligne AC en
paralle`le avec la liaison HVDC pour que les deux tensions aux extre´mite´s ne soient plus
inde´pendantes. Ces hypothe`ses permettent d’obtenir un syste`me de´couple´ sur lequel une
commande vectorielle est ge´ne´ralement synthe´tise´e (voir annexe D). De plus, cette tech-
nique de commande revient a` une inversion de mode`le comme on peut le voir en Annexe
D, ce qui a pour effet de rendre cette commande fortement non robuste.
C’est le cas par par exemple de la liaison Caprivi (Namibie), le projet Kii Channel
HVDC (Japan), Fenno-Skan (Finlande-Sue`de), Guizhou-Guangdong (Chine) [37], la liai-
son HVDC Kingsnorth (Angleterre), la liaison HVDC du Pacific [34] qui a fait l’objet de
beaucoup d’e´tudes ([18, 8]). Certaines de ces liaisons HVDC sont de longueur conside´rable
(e.g. 950 km pour la liaison Caprivi). D’autres projets de liaisons HVDC inse´re´es au sein
d’un meˆme re´seau AC sont en cours en Europe, par exemple, la liaison HVDC France-
Espagne [43] (qui fait 65 Km de long).
Il a e´te´ montre´ en [19, 57, 50, 52, 17, 48, 51, 28, 21, 2, 14] que les me´thodes utilise´es
pour controˆler une liaison HVDC peuvent avoir un impact significatif sur la dynamique
(i.e., sur la stabilite´ transitoire) du syste`me e´lectrique au sein duquel elle est implante´e.
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Nous avons e´tudie´ ces conse´quences lors d’un stage de Master effectue´ chez RTE [3] en
se basant sur les travaux de Hammad (voir [52] et[17]). En effet, les auteurs ont e´tudie´ un
cas de re´seau ou` la liaison HVDC est en paralle`le avec une ligne AC et ont mis en e´vidence
l’effet que a le rapport de puissance ρ qui repre´sente le rapport entre la puissance transite´e
sur la ligne DC et celle transite´e sur la ligne AC (ρ =
Pdc
PAC
) sur la stabilite´ transitoire de
la zone voisine a` la liaison HVDC. Nous avons aussi effectue´ dans le cadre de ce stage une
comparaison du niveau de la stabilite´ transitoire pour les diffe´rents modes de commande
de la liaison HVDC et meˆme si notre e´tude concernait les liaisons HVDC LCC, une grande
parties des conclusions restent valables pour le cas d’une liaison a` base de la technologie
VSC :
– Le temps critique d’e´limination de de´faut est plus e´leve´ dans le cas d’une inter-
connexion AC/DC en (Figure 1b) par rapport au temps obtenu dans le cas d’une
interconnexion AC/AC (Figure 1a).
– Les modes de commande de la HVDC influencent les temps critiques d’e´limination
de de´faut
– Le rapport entre la puissance transite´e cote´ DC et celle transite´e cote´ AC impacte
la stabilite´ transitoire de la zone voisine a` la liaison HVDC
– Des temps critiques d’e´limination de de´faut plus grands ont e´te´ obtenus pour des
rapports de puissances plus grands et une meilleure marge de stabilite´.
Il en a re´sulte´ clairement que les approches de synthe`se des lois de commande des conver-
tisseurs des liaisons a` courant continu doivent eˆtre revues dans le cas ou` cette liaison
coexiste avec d’autres lignes classiques en courant alternatif.
Le reste du syste`me e´lectrique doit eˆtre pris en compte lors du calcul de ces lois de
commande afin de s’assurer que ces nouveaux e´le´ments participent a` l’effort global de
stabilisation du syste`me e´lectrique.
Cette proble´matique est typique ”re´seau”. La socie´te´ RTE sera dans les anne´es a` ve-
nir confronte´e a` ces questions a` l’occasion du renforcement en cours de finalisation de
l’interconnexion France-Espagne par une nouvelle ligne a` courant continu [43]. D’autres
renforcements de ce type sont pre´vus dans le sud de la France (voir le sche´ma de´cennal
RTE 2013 [23]).
RTE souhaite monter en compe´tence sur ces sujets afin d’eˆtre capable de proposer aux
prochains chantiers de construction des liaisons a` courant continu en France des solutions
de commande de l’e´lectronique de puissance de ces dernie`res qui :
- ame´liorent la se´curite´ du re´seau entier en participant a` l’effort global de re´gulation/stabilisation
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(a) Interconnexion AC-AC)
(b) Interconnexion AC-DC)
Figure 1 – Comparaison entre les deux types d’interconnexion AC-AC et AC-DC
- assurent un bon e´quilibre entre les objectifs locaux (aiguillage du flux de puissance)
et ceux re´seau (stabilite´ transitoire, stabilite´ en petits mouvement) en utilisant ainsi
pleinement les moyens de re´gulation de ces e´quipements
- assurent une coordination optimale avec les autres moyens de commande du re´seau
(les groupes classiques de production)
Cette the`se s’est inscrite dans une se´rie de travaux qui visent e´tayer et enrichir les
connaissances dans ces the´matiques. Il s’agit ici du volet e´tude amont/innovation/me´thodologie.
Les autres actions entreprises par RTE portent sur la mode´lisation, la simulation du com-
portement des liaisons a` courant continu.
Les grands axes de la the`se
1) construction d’un mode`le de commande pour la liaison en courant continu Pour re´soudre
le proble`me de commande de la liaison tel que formule´ au-dessus, il est ne´cessaire
de disposer d’abord d’un mode`le de commande ade´quat. En effet vu le degre´ de
difficulte´ duˆ en partie a` l’ordre e´leve´ des syste`me e´lectrique, il est impossible d’uti-
liser le mode`le complet pour effectuer des synthe`ses de re´gulateur . Ce mode`le doit
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inte´grer non seulement la liaison a` courant continu mais e´galement capter la contri-
bution des autres e´le´ments dynamiques du syste`me entier a` la stabilite´ transitoire
de ce dernier. Par ailleurs, il doit eˆtre suffisamment simple (point de vue taille) pour
permettre la synthe`se d’un re´gulateur de taille re´duite et utilisable ainsi en pratique.
Plusieurs e´tudes ont e´te´ mene´es afin de de´velopper des lois de commande pour liai-
son HVDC en prenant en compte certaines caracte´ristiques dynamiques du re´seau.
Ces me´thodes sont pour la plupart base´es soit sur une identification en ligne du
syste`me e´lectrique (voir [46]), ou en utilisant des mesures distantes graˆce a` des dis-
positifs tel que les WAMS (Wide Area Measurement Systems)(voir [29, 33, 38, 20].
Malheureusement ces mesures ne sont ge´ne´ralement pas disponibles au niveau des
stations HVDC. De plus, des dispositifs tels que les WAMS ne sont pas courant
a` tous les re´seaux. Nous avons donc fait l’hypothe`se dans cette the`se que seules
les mesures locales sont disponibles aux niveaux des stations de conversion. Cepen-
dant, il semble e´vident que si d’autres variables distantes e´taient disponibles, cela
ame´liorait d’autant plus le comportement du syste`me e´lectrique en boucle ferme´e.
D’autres e´tudes mene´es se basent sur la prise en compte du syste`me e´lectrique
dans sa globalite´ (voir [24, 36]), cela ne peut cependant pas s’appliquer dans le
cas d’un grand syste`me e´lectrique. En [31], un e´quivalent de Thevenin du syste`me
AC a e´te´ de´veloppe´ au niveau de chaque terminal de la la liaison HVDC afin de
prendre en compte le reste du syste`me e´lectrique mais n’a permis que d’ame´liorer les
performances locales de la liaison car le mode`le n’e´tait pas synthe´tise´ afin d’ame´liorer
les performance du re´seau e´lectrique.
De plus les me´thodes de re´duction d’un mode`le complet du syste`me a` un e´quivalent
de petite taille ne semblent pas directement utilisables dans notre cas car il n’est
pas possible avec les me´thodes de re´duction actuelles de reproduire convenablement
les phe´nome`nes de stabilite´ transitoire dans un mode`le de taille tre`s re´duite.
Il a fallut donc envisager une approche nouvelle de synthe`se d’un mode`le de com-
mande. Cette approche tire a` la fois profit de l’analyse du comportement non line´aire
de la zone voisine de la liaison HVDC (temps critique d’e´limination de de´fauts) et
de l’analyse modale de l’approximation line´aire du syste`me e´lectrique entier qui ac-
cueille la liaison.
2) Synthe`se des lois de commande des convertisseurs de la liaison a` courant continu
Cette synthe`se s’est faite dans le but de maximiser la marge de stabilite´ transitoire
du syste`me entier sur la base du mode`le de commande mentionne´ au point pre´ce´dent.
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Compte tenu de la taille et de la complexite´ du syste`me ainsi que l’utilisation d’un
mode`le de commande, des pre´cautions concernant la robustesse de ces lois ont eˆtre
prises. En effet, ces lois doivent eˆtre efficaces dans le sens qu’elles doivent :
- rejeter avec des bonnes dynamiques les perturbations habituelles du syste`me
e´lectriques (telles que court-circuits, pertes d’ouvrages, e´volutions de la consom-
mation, etc.)
- bien tole´rer les incertitudes sur l’e´tat du syste`me comme, par exemple, les ou-
vertures non signale´es des lignes, repre´sentation inexacte de la nature (mode`le
dynamique) de la charge, etc.
Ces requis sont importants dans le cas de la commande d’un syste`me de grande taille
comme les syste`mes e´lectriques. Ils ont e´galement e´te´ syste´matiquement ne´glige´s jus-
qu’a` ce jour lors de la synthe`se des lois des commande des liaisons en courant continu
car ces dernie`res ont e´te´ conside´re´es seules et non pas faisant partie d’un syste`me
e´lectrique entier.
3) Coordination des liaisons HVDC Dans le cas de la cohabitation de plusieurs lignes
a` courant continu, une coordination entre leurs actions de re´glage est ne´cessaire afin
d’optimiser leur impact sur le syste`me.
4) Validation sur le grand syste`me RTE a mis a` disposition au cours de la the`se des
donne´es re´alistes concernant les liaisons a` courant continu a` installer sur le re´seau
franc¸ais. Ceci nous a donne´ des bonnes opportunite´s pour tester les nouvelles me´thodologies
propose´es dans la the`se.
Organisation du manuscrit
Ce me´moire est structure´ en quatre chapitres comme suit.
Le premier chapitre est consacre´ a` la mode´lisation des syste`mes e´lectriques. Des e´quations
physiques de´taillant les e´le´ments constituant la partie AC du syste`me e´lectrique ainsi que
les diffe´rents types et fonctionnements des liaisons HVDC sont pre´sente´s. La mode´lisation
de la liaison HVDC a` base d’IGBT (HVDC VSC) est pre´sente´e en dernie`re section de ce
chapitre.
La deuxie`me chapitre est de´die´ a` l’analyse des syste`mes e´lectriques interconnecte´s. Les
phe´nome`nes transitoires existants dans les syste`mes e´lectriques sont de´crits ainsi que
la de´finition de la stabilite´ dans la the´orie des syste`mes. Cette de´finition est applique´e
pour de´finir la stabilite´ dans les syste`mes e´lectriques. Nous rappelons dans la dernie`re
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section de ce chapitre les techniques de l’analyse modale utilise´es pour mieux comprendre
les phe´nome`nes transitoires des syste`mes e´lectriques ainsi que les diffe´rentes interactions
pre´sentent dans un syste`me e´lectrique et les modes qui leurs sont associe´s.
Le troisie`me chapitre traite de la me´thode de synthe`se du mode`le de commande. Le
choix de se´lection des machines retenues ainsi la me´thode de re´duction de la topologie
base´e sur la me´thode des e´quivalents de Ward y sont pre´sente´s. Le quatrie`me chapitre
est consacre´e a` la synthe`se des lois de commande pour la conception des re´gulateurs des
convertisseurs de la liaison HDVC en ce basant sur le mode`le de commande de´veloppe´ en
chapitre 3. Nous aborderons e´galement dans ce chapitre la ne´cessite´ de de la coordination
entre les diffe´rentes liaisons HVDC quand celles-ci co-existent dans un meˆme re´seau AC.
Un chapitre sur les conclusions et les perspectives de ce travail vient clore ce me´moire de
the`se.
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Chapitre 1
Mode´lisation du syste`me e´lectrique
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1.1 Introduction
Les syste`mes e´lectriques sont dimensionne´s pour transporter dans de bonnes conditions
de se´curite´, c’est-a`-dire en tenant compte des ale´as les plus fre´quents, l’e´nergie e´lectrique
depuis les centrales de production jusqu’aux points de consommation a` travers les re´seaux
de transport et de distribution.
Pour un syste`me e´lectrique donne´, des simulations dynamiques base´es sur un mode`le
de simulation donne l’e´volution temporelle du syste`me suite a` diverses perturbations.
On pre´sente dans cette section les principes physiques de fonctionnement des syste`mes
e´lectriques et a` leur mode´lisation dans le but de fournir des mode`les de simulation.
Ces mode`les sont construits, comme leur appellation l’indique, pour ”simuler” ou, plus
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pre´cise´ment, reproduire l’e´volution temporelle des syste`mes e´lectriques. Ils sont princi-
palement utilise´s pour l’e´tude de la stabilite´ des points de fonctionnement des syste`mes
e´lectriques sous l’effet de diffe´rentes perturbations (court-circuit, perte d’une centrale de
production, etc.) ainsi que pour e´valuer les re´ponses dans des conditions normales de
fonctionnement.
Le plus souvent, les mode`les de simulation d’un syste`me e´lectrique sont obtenus en em-
pilant les e´quations qui mode´lisent les diffe´rents composants du syste`me e´lectrique. Ce
mode`le est typiquement pre´sente´ sous la forme d’un ensemble d’e´quations alge´briques et
diffe´rentielles appele´e forme DAE (Differential Algebraic Equations). Ces mode`les sont
ge´ne´ralement de dimension tre`s e´leve´e vu le nombre de machines et d’e´le´ments dyna-
miques pre´sents sur un syste`me e´lectrique re´el. Les mode`les d’analyse en approximation
line´aire des syste`mes e´lectriques permettent d’e´tudier le comportement oscillatoire de
ces derniers en basses et/ou en hautes fre´quences, en offrant la possibilite´ de calculer
les fre´quences, vecteurs propres et amortissements des modes oscillants du syste`me. Les
parame`tres calcule´s pourront eˆtre employe´s en simulation line´aire pour connaitre le com-
portement dynamique.
L’objectif de l’e´tude du mode`le de´taille´ du syste`me e´lectrique re´elle et de pouvoir ex-
traire graˆce a` son analyse line´aire et non-line´aire un mode`le de commande. Ce dernier
sera utilise´ afin d’effectuer des synthe`ses de re´gulateurs et dans notre cas en particu-
lier des re´gulateurs pour les convertisseurs de liaisons HVDC. Nous commenc¸ons par la
pre´sentation des e´quations physiques pour la mode´lisation analytique des e´le´ments AC
les plus importants dans un syste`me e´lectrique. Ensuite nous de´crirons le fonctionnement
ainsi que la mode´lisations d’une liaison HVDC.
1.2 Mode´lisation du syste`me AC
On pre´sente dans cette section les principes physiques de fonctionnement des e´le´ments
AC du syste`me e´lectrique et leur mode´lisation dans le but de fournir des mode`les de
simulation.
1.2.1 Mode´lisation de la machine synchrone
Une grande partie de l’e´nergie e´lectrique est produite a` l’heure actuelle par les machines
synchrones des diffe´rentes centrales de production. Nous donnerons dans ce qui suit le
principe de fonctionnement et nous e´tablissons un mode`le dynamique dit ”complet” et un
deuxie`me dit ”classique” de cet e´le´ment important d’un syste`me e´lectrique. Mise a` part
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la production d’e´nergie, le roˆle des machines synchrones est de maintenir constantes les
tensions aux nœuds du re´seau ainsi que la fre´quence. A cette fin, les machines synchrones
des centrales sont dote´es de re´gulateurs de tension et, respectivement, de vitesse [53].
A) Principe de la machine synchrone [53]
Une machine synchrone est constitue´e :
• d’un stator, dote´ d’un ensemble de trois enroulements triphase´s de´cale´s de 120 degre´s
les uns par rapport aux autres comme montre´ en Figure 1.2.
En re´gime e´tabli, ces enroulements sont parcourus par des courants triphase´s e´quilibre´s
ia, ib et ic. Ces courants produisent dans l’entrefer de la machine un champ tour-
nant a` la vitesse angulaire ω/p, ou` ω est la pulsation des courants et p le nombre
de paires de poˆles de la machine. Pour des raisons de simplicite´, nous supposons
provisoirement que p = 1 ;
• d’un rotor, dote´ d’un enroulement d’excitation. En re´gime e´tabli, cet enroulement
est parcouru par du courant continu. Ce dernier produit dans l’entrefer un champ
magne´tique fixe par rapport au rotor.
Une machine synchrone est caracte´rise´e par le fait qu’en re´gime e´tabli le rotor tourne a`
la meˆme vitesse ω que le champ produit par le stator. Cette vitesse est appele´e vitesse
de synchronisme. En conse´quence, les champs statoriques et rotoriques sont fixes l’un par
rapport a` l’autre et tournent tous deux a` la vitesse de synchronisme. Ces deux champs
tendent a` s’aligner a` la fac¸on de deux aimants attire´s l’un par l’autre. Si l’on cherche a`
les e´carter, un couple de rappel s’y oppose, du moins jusqu’a` un certain point. Ce couple
de rappel est appele´ couple e´lectromagne´tique. Il est a` l’origine de la conversion d’e´nergie
me´canique en e´nergie e´lectrique et inversement. Conside´rons plus pre´cise´ment les deux
situations suivantes :
- Supposons que l’on applique au rotor de la machine un couple me´canique re´sistant
Tm, oppose´ a` la rotation, comme si l’on voulait freiner le rotor. Dans ce cas, il
apparaˆıt un couple de rappel Te de meˆme sens que la rotation. Cette situation,
repre´sente´e en Figure 1.1 (partie gauche), est celle d’un moteur synchrone entraˆınant
un ventilateur, une pompe, etc. La puissance me´canique transmise au rotor par le
moteur est ωTe ;
- Supposons que l’on applique au rotor de la machine un couple me´canique d’en-
traˆınement Tm, dans le meˆme sens que la rotation, comme si l’on voulait acce´le´rer
le rotor. Dans ce cas, il apparaˆıt un couple de rappel de sens oppose´ a` la rotation.
Cette situation, repre´sente´e en Figure 1.1 (partie droite), est celle d’un ge´ne´rateur
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Figure 1.1 – Orientation relative des couples et de la vitesse
synchrone entraˆıne´ par une turbine.
La puissance me´canique transmise par la turbine au rotor est ωTm ;
Notons que, dans les deux cas :
– En re´gime e´tabli, la vitesse de rotation du rotor est constante et e´gale a` ω ; les
couples Tm et Te sont donc de meˆme amplitude ;
– Au fur et a` mesure que l’on augmente le couple me´canique Tm, les deux champs
magne´tiques s’e´cartent l’un de l’autre mais continuent a` tourner a` la meˆme vitesse ;
- Il existe une valeur maximale du couple de rappel Te. Si le couple Tm tend a` de´passer
cette valeur, l’e´quilibre des couples n’est plus possible ; le rotor ne peut plus tourner
a` la vitesse de synchronisme. On parle de rupture de synchronisme.
B) Mode´lisation au moyen de circuits magne´tiquement couple´s [53]
Pour l’analyse des re´seaux d’e´nergie e´lectrique, on repre´sente la machine par un certain
nombre d’enroulements magne´tiquement couple´s (voir Figure 1.2), dont certains sont en
mouvement.
Le comportement qualitatif d’une machine n’est pas influence´ par le nombre p de
paires de poˆles qu’elle comporte (e´videmment les valeurs de certains parame`tres changent
avec p). Pour des raisons de simplicite´, on peut donc continuer a` conside´rer une machine
a` une seule paire de poˆles, hypothe`se que nous garderons dans ce qui suit.
La machine ide´alise´e que nous allons e´tudier est repre´sente´e dans la Figure 1.2. Le stator
est muni de 3 enroulements note´s a, b et c, de´cale´s de 120 degre´s. Le rotor comporte
un certain nombre d’enroulements e´quivalents, re´partis selon deux axes : l’axe direct qui
co¨ıncide avec celui de l’enroulement d’excitation et l’axe en quadrature, perpendiculaire
au pre´ce´dent. Nous prendrons arbitrairement l’axe en quadrature en retard sur l’axe di-
rect par rapport au sens de rotation.
Le mode`le le plus re´pandu pour la machine synchrone est celui a` quatre ou trois enroule-
ments rotoriques. L’axe direct comporte l’enroulement d’excitation, de´signe´ par f (pour
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Figure 1.2 – Enroulements de la machine synchrone
”Field Winding” en anglais) et un circuit e´quivalent de´signe´ par d1 (pour ”Direct”). Ce
dernier repre´sente l’effet des amortisseurs.
L’axe en quadrature comporte deux enroulements, de´signe´s par q1 et q2 (pour ”quadra-
ture”). L’un repre´sente l’effet des courants de Foucault induits dans la masse du rotor,
l’autre tient compte des amortisseurs. Toutefois, dans les machines a` poˆles saillants, le ro-
tor est ge´ne´ralement constitue´ de toˆles et les courants de Foucault sont ne´gligeables. Pour
ces machines, on ne conside`re donc qu’un seul enroulement (q2) dans l’axe en quadrature.
Les de´veloppements qui suivent s’appliquent au cas ge´ne´ral d’une machine a` quatre en-
roulements rotoriques. Le mode`le a` trois enroulements s’en de´duit par des simplifications
assez e´videntes. Notons enfin que l’enroulement d’excitation est soumis a` une tension vf
tandis que les circuits d1, q1 et q2 sont court-circuite´s en permanence. Les e´quations de la
machine synchrone repre´sentant les relations entre tensions courants et flux peuvent eˆtre
donne´es dans le repe`re de la Figure 1.2 ou dans un repe`re simplifie´ repre´sente´ en Figure
1.3. Ce dernier repe`re est obtenu apre`s l’application de la transformation de Park de´crite
dans la section suivante.
C) Transformation de Park [53]
La transforme´e de Park, est un outil mathe´matique utilise´ en e´lectrotechnique afin de
re´aliser un changement de repe`re dans un syste`me triphase´. Elle est ge´ne´ralement utilise´e
pour passer d’un repe`re ”fixe” lie´ au stator d’une machine e´lectrique a` un repe`re tournant
lie´ a` son rotor ou au champ magne´tique.
Par conse´quent les enroulements de la machine synchrone de la Figure 1.2 apre`s ap-
plication de la transformation de Park, sont ceux repre´sente´s dans la Figure 1.3.
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Figure 1.3 – Enroulements de la machine synchrone
Les e´quations de la machine synchrone suite a` la transformation de Park sont donne´es
par la suite en notant par s la variable de Laplace.
Dans l’axe direct de la Figure 1.3 on a :
 Vd(s) + θ˙ψq(s)−Vf (s)
0

 =

 Ra + sLdd sLdf sLdd1sLdf Rf + sLff sLfd1
sLdd1 sLfd1 Rd1 + sLd1d1



 Id(s)If (s)
Id1(s)

+Ld

 id(0)if (0)
id1(0)


(1.1)
et dans l’axe en quadrature

 Vq(s) + θ˙ψd(s)0
0

 =

 Ra + sLqq sLqq1 sLqq2sLqq1 Rq1 + sLq1q1 sLq1q2
sLqq2 sLq1q2 Rq2 + sLq2q2



 Iq(s)Iq1(s)
Iq2(s)

+Lq

 iq(0)iq1(0)
iq2(0)


(1.2)
Ra, Rf , Rd1 , Rq1 et Rq2 sont, respectivement, les re´sistances de l’enroulement de la phase
a et des enroulements f , d1, q1 et q2.
ia, if , id1 , iq1 et iq2 sont, respectivement, les courants parcourant l’enroulement de la
phase a et des enroulements f , d1, q1 et q2.
Vd, Vf et Vq sont, respectivement, les tensions aux bornes des enroulements d, f et q.
ψd et ψq sont les flux embrasse´s par les enroulements d et q.
θ˙ est la vitesse angulaire.
Li,j avec i ∈ {d, q} et j ∈ {d, q} sont les inductances.
D) Sche´mas e´quivalents dynamiques de la machine [54]
Dans le syste`me per unit (pu) les flux mutuels sont e´gaux. Par conse´quent, les matrices
d’inductance de Park dans les e´quations (1.1) et (1.2) se simplifient comme suit :
21
Chapitre I Mode´lisation du syste`me e´lectrique
Figure 1.4 – Sche´mas e´quivalents dynamiques de la machine synchrone
Ld =

 Ll +Md Md MdMd Llf +Md Md
Md Md Lld1 +Md


et, respectivement,
Lq =

 Ll +Mq Mq MqMq Llq1 +Mq Mq
Mq Mq Llq2 +Mq


ou` l’on a pose´, pour simplifier les e´critures,
[Ldf ]pu =Md
[Lqq1 ]pu =Mq.
On conside`re la meˆme inductance de fuite Ll dans les deux axes.
Les sche´mas de la Figure 1.4 sont conforme aux equations de Park de la machine syn-
chrone.
E) E´quation du mouvement rotorique [54]
Nous nous inte´ressons a` pre´sent au mouvement du rotor sous l’effet des couples
me´canique et e´lectromagne´tique. Cette partie du mode`le est e´videmment essentielle pour
l’analyse des transitoires e´lectrome´caniques.
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a) E´quation du mouvement Notons :
θm la position angulaire du rotor, a` savoir l’angle entre un repe`re solidaire du rotor et un
autre solidaire du stator.
θ l’angle e´lectrique correspondant, lie´ a` θm par : θ = θm
ωm la vitesse me´canique : ωm = ˙θm
δ l’e´cart entre l’angle e´lectrique θ et une re´fe´rence synchrone, c’est-a`-dire un vecteur tour-
nant a` la pulsation nominale ωN .
On a donc
δ = θ − ωN t.
δ est appele´ simplement angle rotorique. L’e´quation fondamentale de la me´canique s’e´crit
I
d2θm
dt2
= Tm − Te (1.3)
ou` I est le moment d’inertie de toutes les masses tournantes, Tm le couple me´canique
fourni par la turbine et Te le couple e´lectromagne´tique de´veloppe´ par le ge´ne´rateur. Dans
cette relation, on a ne´glige´ le couple d’amortissement d’origine me´canique (frottements).
Le de´veloppement ci-apre`s consiste a` mettre (1.3) en valeurs unitaires et a` faire apparaˆıtre
l’angle δ.
On a
d2θm
dt2
=
d2δ
dt2
.
d’ou`
d2δ
dt2
= Tm − Te.
Cette dernie`re e´quation est convertie en per unit (pu), en la divisant par le couple de base
TB =
Tm
Te
, ou` SB et ωmB sont la puissance nominale de base et la vitesse nominale de base
respectivement, ce qui donne successivement :
IωmB
SB
d2δ
dt2
= [Tm]pu − [Te]pu
⇔ Iω2mB
ωmSB
d2δ
dt2
= [Tm]pu − [Te]pu
⇔ 2
ωN
1
2
Iω2mB
ωmSB
d2δ
dt2
= [Tm]pu − [Te]pu
En posant H =
1
2
Iω2m
SB
, l’e´quation du mouvement dans (1.3), en per unit(pu), s’e´crit donc
2H
ωN
d2δ
dt2
= Tm − Te. (1.4)
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b) Caracte´ristiques d’inertie Le parame`tre H est parfois appele´ e´nergie spe´cifique :
c’est le rapport entre l’e´nergie cine´tique nominale et la puissance apparente nominale de
la machine. Il a la dimension d’une constante de temps. C’est une grandeur repre´sentative
de l’inertie des machines, permettant des comparaisons aise´es.
La caracte´ristique d’inertie est parfois donne´e sous la forme du temps de lance´e tl, de´fini
comme le temps ne´cessaire pour atteindre la vitesse de rotation nominale ωmB lorsque
l’on applique au rotor, initialement au repos, le couple nominal
TN =
PN
ωmB
=
SbcosφN
ωmB
.
Dans ces conditions on a
ωm =
SbcosφN
IωmB
t.
d’ou`
tl =
Iω2mB
SbcosφN
=
2H
cosφN
.
Les donne´es se re´fe`rent parfois au couple de base TB plutoˆt qu’au couple nominal : le
cosφN disparaˆıt alors.
Remarque : Te est le couple e´lectromagne´tique total. Or, dans certains mode`les sim-
plifie´s, on est amene´ a` ne´gliger les enroulements d’amortissement.
Pour compenser la composante du couple ainsi perdue, on introduit parfois un terme
d’amortissement dans l’e´quation du mouvement dans (1.4), qui devient :
2H
ωN
d2δ
dt2
+
D
ωNδ
d
dt
= Tm − Te. (1.5)
F) Mode`le classique de la machine synchrone
Du point de vue e´lectrique, le mode`le classique d’un alternateur consiste en une source
de tension et une re´actance comme dans la Figure 1.5 Il correspond donc a` l’e´quation
suivante
E¯ = V¯ + jX ′I¯ (1.6)
ou` E¯ est la tension a` vide a` la sortie de la machine, V¯ est la tension stator etX ′ correspond
a` la re´actance synchrone de la machine.
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Figure 1.5 – Sche´ma e´quivalent du mode`le classique d’une machine synchrone [54]
D’un point de vue me´canique, la seule dynamique prise en compte dans le mode`le
classique est celle du mouvement rotorique et qui correspond a` l’e´quation des masses
tournantes (1.4) pour laquelle ωN = 1 et D = 0, i.e.,
2Hδ¨ = Tm − Te. (1.7)
Le mode`le dit classique de la machine est donc constitue´ par les e´quations (1.6) et (1.7).
1.2.2 Mode´lisation des charges
Le mode`le ge´ne´ral d’une charge, i.e., un soutirage de puissance S = P +jQ d’un nœud
donne´ du re´seau, peut s’e´crire [53] :
P = HP (V, f,X) (1.8)
Q = HQ(V, f,X) (1.9)
X˙ = g(V, f,X) (1.10)
ou` V est le module de la tension aux bornes de la charge, f la fre´quence de cette
tension et X un vecteur d’e´tat relatif au processus dynamique de cette charge.
Dans l’e´tude statique des syste`mes e´lectriques (le calcul de l’e´coulement des charges par
exemple), seul le mode`le statique de la charge est conside´re´. La section suivante est de´die´e
a` l’obtention de ce dernier.
A) Mode`le statique [53] Le mode`le statique est obtenu en conside´rant que la dyna-
mique interne de la charge est a` l’e´quilibre, ce qui se traduit par :
g(V, f,X) = 0. (1.11)
En e´liminant X des relations (1.8), (1.9) et (1.10), on obtient formellement
P = hP (V, f) (1.12)
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Q = hQ(V, f). (1.13)
Les expe´riences ont montre´ que la variation de la charge est une fonction continue de´rivable
en fonction de la tension et de la fre´quence, elle est dite a` exposant.
Si on conside`re que la de´pendance est uniquement en fonction de la tension, le mode`le a`
exposant peut s’e´crire :
P = P0
(
V
V0
)α
(1.14)
Q = Q0
(
V
V0
)β
(1.15)
dans lequel V0 est une tension de re´fe´rence et P0 (resp. Q0) est la puissance active
(resp. re´active) consomme´e sous cette tension. α et β caracte´risent le type de la charge.
On peut distinguer quelques cas particuliers :
– α = β = 2 : charge a` admittance constante
– α = β = 1 : charge a` courant constant
– α = β = 0 : charge a` puissance constante.
Si l’on conside`re que la de´pendance est en fonction de la tension et la fre´quence, le mode`le
statique de la charge aura la forme suivante :
P = P0
(
V
V0
)α
(1 +Kpf (f − f0)) (1.16)
Q = Q0
(
V
V0
)β
(1 +Kqf (f − f0)) (1.17)
ou` f0 est la fre´quence nominale, Kpf peut prendre les valeurs entre 0 et 3 et Kqf peut
prendre les valeurs entre -2 et 0 [26]. La fre´quence du nœud f n’est pas une variable d’e´tat
dans le mode`le d’un syste`me e´lectrique interconnecte´ utilise´ pour l’analyse de la stabilite´.
Elle est e´value´e en calculant la de´rive´e partielle de l’angle de la tension du nœud.
B) Mode`le dynamique [53] En ge´ne´ral, dans les syste`mes e´lectriques, les charges
sont constitue´es a` partir d’une varie´te´ d’e´le´ments e´lectriques. Pour les charges resistives, la
puissance e´lectrique consomme´e ne de´pend pas de la variation de la vitesse de rotation des
ge´ne´rateurs. Dans le cas des charge de type moteurs, la puissance e´lectrique consomme´e
change avec la variation de la vitesse des moteurs. Le mode`le dynamique de ces charges
peut eˆtre donne´ sous la forme [26] :
∆P = ∆PL +D∆ωr (1.18)
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ou` ∆PL est la puissance consomme´e inde´pendamment de la variation de la vitesse.
D∆ωr est la puissance consomme´e en fonction de la variation de la vitesse. D constante
d’amortissement de la charge.
L’e´quation (1.18) est la dynamique de la charge conside´re´e dans l’analyse de la stabilite´
dans les syste`mes e´lectriques.
1.2.3 Mode´lisation du re´seau de transport
Le re´seau de transport d’e´lectricite´ est principalement constitue´ par des nœuds relie´s
par des lignes AC, des transformateurs et de plus en plus de dispositifs tels que les liai-
sons HVDC. L’approximation quasi-sinuso¨ıdale [26] (mode´lisation permettant de simuler
la dynamique des phe´nome`nes transitoires de court terme) conduit a` mode´liser ces com-
posants non pas par les e´quations diffe´rentielles relatives aux inductances et aux capa-
cite´s pre´sentes dans les sche´mas e´quivalents de ces composants, mais par les e´quations
alge´briques qui caracte´risent ces sche´mas en re´gime e´tabli sinuso¨ıdale. Plus pre´cise´ment,
pour la mode´lisation du re´seau de transport, ses lignes, ses caˆbles et ses transformateurs
sont mode´lise´s par des sche´mas en π [26] dont les impedances (ou les admittances) sont
toutes calcule´es a` la fre´quence nominale a` laquelle le syste`me e´lectrique fonctionne. Ces
diffe´rents sche´mas en π sont assemble´s conforme´ment a` la topologie du re´seau et leurs
impe´dances conforme´ment a` la me´thode des nœuds [26]. En effet, le re´seau de transport
sera caracte´rise´ par la matrice d’admittance Y¯ re´sultante :
I¯ = ¯Y V (1.19)
ou` I est le vecteur des courants injecte´s aux nœuds et V le vecteur des tensions aux
nœuds.
Calcul d’e´coulement des charges Son objectif est de de´terminer l’e´tat e´lectrique
complet du re´seau, a` savoir les tensions a` tous les nœuds, les transits de puissance
dans toutes les branches, les pertes,... a` partir des consommations et des productions
spe´cifie´es en ses nœuds. On utilise couramment la terminologie anglo-saxonne ”load-flow”
ou ”power-flow”.
Pour ce calcul, un re´seau de transport contenant N nœuds est de´crit par 2N e´quations
(1.20), (1.21). En chaque nœud i du re´seau ces e´quations font intervenir quatre grandeurs :
le module Vi et la phase θi de la tension, la puissance active Pi et re´active Qi.
Pi = fi(..., Vi, θi, ...) (1.20)
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Qi = gi(..., Vi, θi, ...) (1.21)
Pour que inconnues et e´quations de la mode´lisation du re´seau de transport soient en
nombre e´gal, il faut donc spe´cifier deux des quatre grandeurs (V, θ, P,Q) en chaque nœud.
On pourra alors distinguer les nœuds dits de type ”PQ” et les nœuds dits de type ”PV”.
• un nœud auquel est connecte´e une charge, on spe´cifie les puissances active et re´active
consomme´es par celle-ci, car ces informations sont ge´ne´ralement disponibles au
de´part de mesures. Les e´quations relatives a` un tel nœud sont donne´es par (1.20),
(1.21) ou` Pi, Qi sont les consommations de la charge.
En un tel nœud, les inconnues sont donc Vi, θi. Ces nœuds ou` l’on spe´cifie P et Q
sont souvent de´signe´s sous le vocable de ”nœuds PQ”.
• les ge´ne´rateurs des grandes centrales sont dote´s de re´gulateurs de tension qui main-
tiennent constantes leurs tensions terminales. En un tel jeu de barres, il est plus
naturel de spe´cifier la tension que la puissance re´active. Les donne´es sont donc Pi
et Vi. Le module de la tension e´tant directement spe´cifie´, il ne reste que θi comme
inconnue. Ces nœuds ou` l’on spe´cifie P et V sont de´signe´s sous le vocable de ”nœuds
PV ”.
Certains jeux de barres peuvent recevoir une charge et un ge´ne´rateur. Dans ce cas, ce sont
les donne´es relatives au ge´ne´rateur qui dictent le type du nœud : PQ ou PV selon le cas.
L’injection de puissance active Pi (resp. re´active Qi) est e´videmment la diffe´rence entre
la puissance ge´ne´re´e et la puissance consomme´e.
A ce stade, deux remarques s’imposent :
• on ne peut spe´cifier les puissances Pi et Qi a` tous les nœuds. En effet, le bilan de
puissance complexe du re´seau s’e´crit :
N∑
i=1
Pi = p (1.22)
N∑
i=1
Qi = q (1.23)
ou` p (resp. q) repre´sente les pertes actives (resp. re´actives) totales dans le re´seau.
Spe´cifier toutes les valeurs Pi et Qi reviendrait donc a` spe´cifier les pertes. Or, ces
dernie`res sont fonction des courants dans les branches et donc des tensions aux
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nœuds, lesquelles ne sont pas connues a` ce stade ;
• seules des diffe´rences angulaires interviennent dans les e´quations (1.20), (1.21)(Voir
[26]] pour plus de de´tails) ; on peut ajouter une meˆme constante a` toutes les phases
sans changer l’e´tat e´lectrique du re´seau. Il convient en fait de calculer les de´phasages
de N-1 nœuds par rapport a` l’un d’entre eux pris comme re´fe´rence.
Pour satisfaire ces deux contraintes, un des jeux de barres du re´seau se voit spe´cifier le
module et la phase de sa tension, plutoˆt que les puissances. Nous supposerons dans ce
qui suit qu’il s’agit du N-e`me nœud. Ce jeu de barres sert de re´fe´rence angulaire, la phase
de sa tension e´tant arbitrairement pose´e e´gale a` ze´ro. En ce nœud, aucune des e´quations
(1.20), (1.21) n’est utilise´e et il n’y aucune inconnue a` de´terminer.
Ce jeu de barres est de´signe´ sous le nom de balancier. En pratique, on choisit comme
balancier un jeu de barres ou` est connecte´ un ge´ne´rateur, ce qui est cohe´rent avec l’im-
position de la tension. La relation (1.22) donne :
PN = −
N−1∑
i=1
Pi + p (1.24)
ou` les diffe´rents termes de la somme sont spe´cifie´s dans les donne´es, tandis que, comme
indique´ pre´ce´demment, p n’est connu qu’a` l’issue du calcul de load-flow. La proce´dure est
alors la suivante. Pour une charge totale donne´e, on estime les pertes actives et l’on re´partit
la somme des deux sur les diffe´rents ge´ne´rateurs, en ce compris le balancier. A l’issue du
calcul, on connait les pertes p relatives a` ce sche´ma de production. Si l’estimation des
pertes e´tait impre´cise, la production du balancier est e´loigne´e de ce qu’on a suppose´ lors
de la re´partition de la production sur les diffe´rents ge´ne´rateurs. Si l’e´cart est trop grand, on
peut corriger cette re´partition en prenant comme estimation des pertes la valeur qui vient
d’eˆtre calcule´e. On peut ite´rer de la sorte jusqu’a` ce que la production du balancier apre`s
calcul soit proche de l’estimation avant calcul. Quand une telle correction est ne´cessaire,
une seule ite´ration suffit dans la plupart des cas pratiques.
Les bilans de puissance en chaque nœud i sont donne´s comme suit :
Pi = Vi
N∑
k=1
(GikVkcosθik +BikVksinθik) (1.25)
Qi = Vi
N∑
k=1
(GikVksinθik − BikVkcosθik) (1.26)
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ou` :
θik = θi − θk
1.2.4 Mode´lisation du re´gulateur de vitesse
Dans tout syste`me e´lectrique, il importe de maintenir la fre´quence autour de sa valeur
nominale (50 Hz en Europe). Ceci est non seulement ne´cessaire au fonctionnement cor-
rect des charges et des ge´ne´rateurs mais, il est e´galement l’indicateur d’un e´quilibre entre
puissances actives produites et consomme´es [53].
En fait, l’e´nergie e´lectrique n’est pas enmagasinable, du moins pas dans les quantite´s
suffisantes pour faire face aux fluctuations de la demande ou aux incidents. Elle doit donc
eˆtre produite au moment ou` elle est demande´e [53].
Conside´rons par exemple une augmentation brutale de la demande. Dans les toutes
premie`res moments suivants, l’e´nergie correspondante va eˆtre pre´leve´e sur l’e´nergie cine´tique
que posse`dent les masses tournantes des unite´s de production. Ceci va entrainer une dimi-
nution de la vitesse de rotation de ces unite´s, plus pre´cise´ment, la fre´quence du syste`me
e´lectrique s’e´loigne de sa valeur nominale [53].
Cet e´cart de vitesse est de´tecte´ et corrige´ automatiquement par les re´gulateurs de vi-
tesse sche´matise´s par la Figure 1.6. Ces re´gulateurs vont augmenter l’admission de fluide
(vapeur, gaz ou eau) dans les turbines de manie`re a` ramener la vitesse autour de sa valeur
nominale. Une fois le syste`me revenu a` l’e´quilibre, les unite´s restent avec cette admission
de fluide plus e´leve´e, donc une production de puissance plus e´leve´e, e´quilibrant la demande
e´galement plus e´leve´e [53].
Cette re´gulation en centrale est appele´e re´gulation primaire. Elle intervient la premie`re
sur l’e´chelle des temps : une constante de temps de quelques secondes [53].
Dans les syste`mes e´lectriques interconnecte´s, l’action de la re´gulation de vitesse est co-
ordonne´e entre l’ensemble des ge´ne´rateurs du syste`me e´lectrique. Plus pre´cise´ment, les
re´gulateurs de vitesse adaptent les puissances des turbines en proportion de la variation
de la fre´quence. Ce facteur de proportionnalite´ est donne´ par R en Figure 1.6 qui est
appele´ statisme du ge´ne´rateur [26] .
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Figure 1.6 – Re´gulateur de vitesse [26]
1.2.5 Mode´lisation de la re´gulation de tension [53]
L’objectif du re´gulateur de tension est maintenir les tensions aux nœuds des ge´ne´rateurs
a` leurs valeurs nominales. La Figure 1.7 donne le sche´ma de principe du syste`me de
re´gulation de la tension d’une machine synchrone. La tension V¯ au nœud stator du
Figure 1.7 – Re´gulateur de tension [53]
ge´ne´rateur est mesure´e au moyen d’un transformateur de potentiel, puis redresse´e et
filtre´e pour donner un signal continu Vc, proportionnel a` la valeur de la tension alterna-
tive V¯ .
Le re´gulateur de tension compare le signal Vc, a` la consigne de tension Vref , amplifie
la diffe´rence et met le re´sultat sous la forme ade´quate pour la commande de l’excita-
trice. Le principe ge´ne´ral de cette re´gulation est d’augmenter la tension d’excitation vf
du ge´ne´rateur lorsque la tension terminale V diminue ou lorsque la consigne Vref , aug-
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mente, et inversement.
Le re´gulateur peut eˆtre dote´ d’une boucle supple´mentaire correspondant a` un ”stabili-
sateur” (Power System Stabilizer (PSS)), circuit dont le roˆle est d’ajouter au signal de
l’erreur Vref − Vc une composante supple´mentaire transitoire Vs dans le but d’ame´liorer
le fonctionnement transitoire du syste`me e´lectrique. Plus pre´cise´ment, cette composante
nulle en re´gime e´tabli, ame´liore l’amortissement des oscillations e´lectrome´caniques lie´es
aux rotors des machines suite a` une perturbation.
L’excitatrice est une machine auxiliaire qui procure le niveau de puissance requis par
l’enroulement de l’excitation du ge´ne´rateur. En re´gime e´tabli, cette machine fournit une
tension et un courant continus mais elle doit e´galement eˆtre capable de faire varier rapi-
dement la tension d’excitation vf en re´ponse a` une perturbation survenant sur le re´seau.
1.3 Fonctionnement et mode´lisation de la liaison HVDC
[10]
Une liaison HVDC est constitue´e de deux stations de conversion et entre les deux
stations, la ligne continue proprement dite. Les stations de conversion re´alisent tour a`
tour les fonctions de redresseur ou d’onduleur, suivant le sens du transit de puissance.
A chaque instant, il n’y a qu’une station redresseur (qui soutire une puissance du re´seau
alternatif) et une station onduleur (qui injecte une puissance sur le re´seau alternatif).
Et selon la technologie utilise´e on peut distinguer deux types de liaison HVDC : les liai-
sons HVDC-LCC dites classiques a` base de thyristors et les liaisons HVDC-VSC (Voltage
Source Converter) a` base d’IGBT (Isolated Gate Bipolar Transistor).
Dans ce travail de the`se on s’est inte´resse´ a` la liaison HVDC a` base d’IGBT i.e., la liaison
HVDC-VSC qui sera de´crite plus en de´tails que la liaison HVDC classique. Toutefois, la
me´thodologie de commande obtenues est applicable aux deux technologies HVDC.
1.3.1 La liaison HVDC classique
Principe de fonctionnement
Ce type de liaison est base´e sur les ponts a` thyristors. Un thyristor est un composant de
l’e´lectronique de puissance qui se comporte comme une diode avec courant de commande.
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Il posse`de trois terminaux : une anode A, une cathode K et une gaˆchette G aussi appele´e
e´lectrode de commande (voir Figure 1.8). Un thyristor ne peut devenir passant que si
sa tension (anode-cathode) est positive. La conduction est alors enclenche´e en injectant
un courant de gaˆchette. L’e´tat passant est maintenu tant que le courant est positif. S’il
devient ne´gatif ou nul pendant une certaine pe´riode, appele´e temps de blocage, le thyristor
retourne a` l’e´tat bloque´. On appelle de´faut de commutation le fait qu’un thyristor ne puisse
commuter vers un e´tat bloque´, en raison d’un temps a` courant ne´gatif infe´rieur au temps
de blocage.
Figure 1.8 – Repre´sentation d’un thyristor
Selon que l’on souhaite convertir du courant alternatif en courant continu (redresseur)
ou du courant continu en courant alternatif (onduleur), on utilise des ponts de 6 thyristors
qui mettent en œuvre les configurations e´le´mentaires de´crites ci-dessus. La Figure 1.9
pre´sente le sche´ma e´lectrique e´quivalent d’un redresseur.
Figure 1.9 – Pont de thyristors d’une station HVDC (redresseur)
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Description d’une station HVDC classique
Comme le de´crit la Figure 1.10 elle est compose´e tout d’abord du pont de thyristors
(voir Figure 1.9) destine´s a` transformer les grandeurs e´lectriques alternatives en grandeurs
continues et re´ciproquement. En amont (aval pour l’onduleur), des transformateurs a`
prise re´glable abaissent la tension au niveau requis. Situe´s entre les filtres AC et les
convertisseurs, ils doivent eˆtre spe´cialement conc¸us pour supporter des harmoniques et en
particulier un composante continue non nulle. La partie DC de la station est e´quipe´e de
filtres destine´s a` re´duire les harmoniques inhe´rentes au principe de conversion employe´.
La partie alternative posse`de a` la fois des filtres pour la re´duction d’harmoniques et des
bancs de capacite´s qui permettent de compenser de fac¸on incre´mentale le re´actif absorbe´
par le convertisseur. Le plus souvent, les liaisons HVDC sont de type bipolaire (voir Figure
Figure 1.10 – Sche´ma d’une station de conversion HVDC classique
1.11). La liaison est alors constitue´e de deux conducteurs, l’un a` tension continue positive,
l’autre ne´gative. En utilisation nominale, les courants sont e´gaux. La mise a` la terre
permettrait un fonctionnement inde´pendant des deux ensembles redresseur-onduleur. En
cas de de´faut sur l’un des conducteurs, l’autre pourrait continuer a` fonctionner et ve´hiculer
ainsi la moitie´ de la puissance nominale totale de la liaison. Cette possibilite´ technique est
interdite en France, l’arreˆte´ technique du 17 mai 2001 interdisant l’utilisation de la terre
comme conducteur actif. On proce`de dans ce cas a` l’inversion de puissance en inversant les
polarite´s des deux conducteurs, a` courants inchange´s. S’il s’agit d’une liaison souterraine
ou sous-marine, il faut recourir a` des caˆbles impre´gne´s ou immerge´s dans de l’huile, seule
technologie compatible avec des changements rapides de polarite´.
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Figure 1.11 – Liaison bipolaire HVDC
1.3.2 La liaison HVDC-VSC
Principe de fonctionnement
La liaison HVDC VSC est base´e sur la technologie transistor. Contrairement a` un thy-
ristor, commande´ en courant et dont seul le de´blocage peut eˆtre force´, un transistor IGBT
est commande´ en tension a` la fois pour conduire ou bloquer le courant. Ces transistors
sont capables de commuter bien plus rapidement que les thyristors (quelques dizaines de
kHz), et la commande est plus simple a` mettre en œuvre, ne ne´cessitant qu’une source
de tension de faible puissance (typiquement 15V). Le principe de la conversion par mo-
Figure 1.12 – Repre´sentation d’un transistor IGBT
dulation de largeur d’impulsion ou MLI (Pulse Width Modulation ou PWM en anglais)
employe´ dans les HVDC VSC est illustre´ Figure 1.13. Les transistors IGBT sont commute´s
a` haute fre´quence de fac¸on a` de´livrer en sortie de pont une tension sous forme d’impul-
sions de largeur variable. Celles ci sont alors controˆle´es de fac¸on a` ce que l’harmonique
principale du signal corresponde a` la tension vise´e. Un filtre LC (passe bas) e´limine les
hautes fre´quences
La modulation est faite de fac¸on a` controˆler le module et le de´phasage de la tension
en sortie de pont (Usw) par rapport a` la tension de l’autre coˆte´ de la self (Uac). En notant
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Figure 1.13 – Principe de conversion dans une liaison HVDC-VSC
δ le de´phasage de Usw par rapport a` Uac, on obtient les relations :{
P = UswUac
X
sinδ
Q = UswUac
X
cosδ − U2ac
X
(1.27)
La modulation MLI permet de controˆler le module et le de´phasage en sortie de pont,
donc les puissances active et re´active transite´es de fac¸on inde´pendante ce qui lui confe`re
un degre´ de liberte´ de plus par rapport au pont a` thyristor.
Description d’une station HVDC VSC
Les VSC HVDC, sont des liaisons a` courant continu base´es sur des ponts de tran-
sistors IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) [6]. Le principe mis en œuvre dans la
conversion est radicalement diffe´rent de celui des HVDC classiques. L’onde de tension et
de courant sont reconstitue´es par petits segments (techniques MLI des ’hacheurs’). On
retrouve toutefois les meˆmes fonctions e´le´mentaires, a` savoir des convertisseurs a` ponts
de transistors, diffe´rents filtres et des transformateurs a` re´gleurs en charge (voir Figure
1.14). La comparaison avec une station HVDC classique re´ve`le quelques diffe´rences im-
portantes. Il n’est plus ne´cessaire de recourir a` des bancs de capacite´ pour compenser le
re´actif absorbe´ ou injecte´, car ce dernier est directement re´glable au niveau des conver-
tisseurs. Les filtres anti-harmoniques AC sont remplace´ par un seul filtre passe-bas et
une re´actance se´rie. Le transformateur est situe´ derrie`re les filtres AC, ce qui e´vite les
harmoniques trop importantes et permet de recourir a` une technologie standard. Enfin,
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Figure 1.14 – Sche´ma d’une station de conversion HVDC VSC
les filtres coˆte´ DC sont remplace´s par des capacite´s. Ces diffe´rents e´le´ments conduisent a`
une installation re´duite de 50 % par rapport a` une installation LCC HVDC e´quivalente,
avec tre`s peu de composants en exte´rieur. Tout comme les liaisons HVDC classiques, les
liaisons HVDC VSC sont le plus souvent en fonctionnement bipolaire, avec un conducteur
a` tension positive et l’autre a` tension ne´gative. L’inversion de puissance est re´alise´e en
inversant les signes des courants continus mais sans toucher aux tensions, ce qui la rend
tre`s rapide. Rappelons que pour les HVDC classiques, c’est l’inverse qui est fait avec des
courants inchange´s mais une inversion de la polarite´ des conducteurs.
Mode´lisation de la liaison HVDC VSC
A) Le mode`le de´taille´ de la liaison HVDC VSC Un mode`le ge´ne´ral de´taille´ de
la liaison HVDC VSC est donne´ en Fig. 1.15 et consiste en deux stations de conversion,
chacune inter-connecte´e a` une partie du re´seau e´lectrique a` une impe´dance e´quivalente
Z1 = R1+jωL1et Z2 = R2+jωL2, respectivement. Z1 et Z2 mode´lisent les transformateurs
et les filtres RL. C1 et C2 sont les valeurs des capacite´s DC des deux coˆte´s de la liaison
a` courant continu. Chacune des deux stations de conversion a deux degre´s de liberte´. Les
grandeurs habituelles a` asservir sont : le transit de puissance active d’un coˆte´ et la tension
continue de l’autre coˆte´ (par exemple, le coˆte´ onduleur, i.e., station 2 en Fig. 1.15) et les
puissances re´actives Q1, Q2 ou les tensions alternatives (cela de´pend du choix effectue´)
des deux coˆte´s.
Le re´fe´rentiel d-q co¨ıncidant avec la tension terminal, les notations ci-dessous sont uti-
lise´es :
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Figure 1.15 – Sche´ma repre´sentant la liaison HVDC VSC
Usd1 , Usd2 , Usq1 et Usq2 sont les composantes d-q de Us1 et Us2 ,tensions AC coˆte´ re´seau.
Ucd1 , Ucd2 , Ucq1 et Ucq2 sont celles de Uc1 et Uc2 tensions AC coˆte´ convertisseurs. id1,2 ,iq1,2
sont les composantes des courants de lignes i1 et i2. Vdc1,2 ,Idc repre´sentent respectivement
les tensions des deux coˆte´s de la ligne DC et le courant qui parcourt la ligne a` courant
continu (fig. 1.15). La valeur de l’inductance de cette dernie`re e´tant ge´ne´ralement tre`s
petite, elle sera ne´glige´e afin de simplifier les e´quations.
P1, P2, Q1 et Q2 sont les puissances actives et re´actives transfe´re´es du re´seau vers les
stations DC. On conside`re les conversions AC/DC et DC/AC instantane´es (i.e., on ne
prend pas en compte les dynamiques de la MLI).
On peut donc e´crire :
did1
dt
= −R1
L1
id1 + ωiq1 +
Usd1 − Ucd1
L1
(1.28)
diq1
dt
= −R1
L1
iq1 − ωid1 +
Usq1 − Ucq1
L1
(1.29)
et des e´quations similaires du cote´ de la station 2.
Au niveau de la ligne DC :
dVdc1
dt
=
3(Usd1id1 + Usq1iq1)
2C1Vdc1
− Vdc1 − Vdc2
RdcC1
(1.30)
dVdc2
dt
=
3(Usd2id2 + Usq2iq2)
2C2Vdc2
+
Vdc1 − Vdc2
RdcC2
(1.31)
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Idc =
Vdc1 − Vdc2
Rdc
. (1.32)
Les puissances actives et re´actives sont donne´es par :
P1,2 =
3
2
(Usd1,2id1,2 + Usq1,2iq1,2) (1.33)
Q1,2 =
3
2
(Usq1,2id1,2 − Usd1,2iq1,2) (1.34)
B) Repre´sentation d’e´tat de la liaison HVDC VSC Les e´quations (1.28)-(1.34)
de´crivent comple`tement le mode`le de la liaison HVDC VSC.
Le syste`me peut alors s’e´crire sous sa forme d’e´tat non line´aire suivante :{
x˙ = f(x) + BU
y = Cx
(1.35)
Avec
x = [id1 , iq1 , id2 , iq2 , Vdc1 , Vdc2 ]
U = [Usd1 − Ucd1 , Usq1 − Ucq1 , Usd2 − Ucd2 , Usq2 − Ucq2 ]
y = [P1, Q1, Q2, Vdc2 ]
f(x) =


−R1
L1
id1 + ωiq1
−R1
L1
iq1 − ωid1
−R2
L2
id2 + ωiq2
−R2
L2
iq2 − ωid2
3(Usd1 id1+Usq1 iq1 )
2C1Vdc1
− Vdc1−Vdc2
RdcC1
3(Usd2 id2+Usq2 iq2 )
2C2Vdc2
+
Vdc1−Vdc2
RdcC2


, B =


1/L1 0 0 0
0 1/L1 0 0
0 0 1/L2 0
0 0 0 1/L2
0 0 0 0
0 0 0 0


C =


3
2
Usd1
3
2
Usq1 0 0 0 0
3
2
Usq1 −32Usd1 0 0 0 0
0 0 3
2
Usq2 −32Usd2 0 0
0 0 0 0 0 1


1.4 Conclusion
Dans ce chapitre, nous avons de´crit les mode`les de´taille´s des principaux composants
dynamiques d’un syste`me e´lectrique interconne´cte´. La connaissance de ces mode`les permet
de synthe´tiser un mode`le de simulation graˆce auquel l’analyse de la stabilite´ (transitoire
et en petits mouvements) sera possible (dans le chapitre suivant). L’objectif finale est
qu’ a` partir de ce mode`le de simulation, on puisse extraire un mode`le de commande afin
d’effectuer des synthe`ses de re´gulateurs et dans notre cas en particulier des re´gulateurs
pour les convertisseurs des liaisons HVDC.
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2.1 Introduction
Ce chapitre pre´sente une analyse du proble`me ge´ne´ral de stabilite´ des syste`mes e´lectriques.
Beaucoup de travaux de´finissent la stabilite´ des syste`mes e´lectriques comme e´tant la ca-
pacite´ de ces derniers a` garder leurs points de fonctionnement sous les conditions de
fonctionnement normales, et a` retrouver un e´tat de fonctionnement normal suite a` une
perturbation habituelle en exploitation. On peut ainsi distinguer trois grands types de
stabilite´ pour les syste`mes e´lectriques :
A) La stabilite´ des angles rotoriques Pour un syste`me e´lectrique donne´, cette sta-
bilite´ est de´finie comme la capacite´ de ce syste`me a` maintenir le synchronisme entre ses
ge´ne´rateurs. Autrement dit, elle correspond a` la capacite´ du syste`me a` garder l’e´quilibre
entre le couple me´canique et le couple e´lectromagne´tique au niveau du rotor de chacun de
ses ge´ne´rateurs. En effet, selon la nature de la perturbation provoquant cette instabilite´,
on distingue deux types de stabilite´ des angles rotoriques :
La stabilite´ en petits mouvements L’instabilite´ dans ce cas est due aux petites
perturbations et prend la forme d’oscillations rotoriques faiblement amorties voire
instables. En effet, ces oscillations du rotor qui s’ajoutent au mouvement uniforme
correspondent a` un fonctionnement normal. Les modes d’oscillations appele´s aussi
modes inter-zones [45], impliquent plusieurs machines d’une re´gion qui oscillent en
opposition de phase avec celles d’une autre re´gion distantes ge´ographiquement de
la premie`re.
La stabilite´ transitoire L’instabilite´ angulaire est due aux grandes perturbations et
concerne la perte de synchronisme des ge´ne´rateurs sous l’effet d’un de´faut e´limine´
trop tardivement ou de la perte de plusieurs e´quipements de transport. La perte
de synchronisme se solde par le de´clenchement des unite´s concerne´es graˆce aux
protections installe´es.
B) La stabilite´ en tension On peut de´finir la stabilite´ de tension comme la capacite´
d’un syste`me d’e´nergie e´lectrique a` maintenir des tensions a` des niveaux nominaux a` tous
ses nœuds apre`s avoir e´te´ soumis a` une perturbation a` partir d’une condition initiale de
fonctionnement de ce syste`me. Dans un certain nombre de re´seaux, l’instabilite´ de tension
est conside´re´e comme une importante contrainte d’exploitation.
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C) La stabilite´ en fre´quence Dans un grand syste`me interconnecte´ comme le syste`me
europe´en, la fre´quence subit des variations relativement faibles, meˆme lors d’incidents
se´ve`res. L’instabilite´ de fre´quence concerne souvent les situations ou` la perte de plusieurs
lignes de transport conduit a` un morcellement du syste`me. Si un bloc se de´tache du reste
du syste`me, il e´volue vers une fre´quence propre et le controˆle de celle-ci peut eˆtre difficile
en cas de de´se´quilibre important entre production et consommation au sein de ce bloc. En
cas de de´ficit de production, la chute de la fre´quence peut eˆtre arreˆte´e par un de´lestage
de charge (en sous-fre´quence). Par contre, en cas de surplus de production, la hausse de
la fre´quence du syste`me est arreˆte´e par une de´connexion rapide de certaines unite´s de
productions de sorte que re´e´quilibre production/consommation soit re´tablie.
La Figure 2.1 re´sume les diffe´rents type de stabilite´ des syste`mes e´lectriques. Cependant,
en the´orie des syste`mes, l’analyse de la stabilite´ des syste`mes dynamiques est uniquement
lie´e a` l’analyse de l’e´volution de l’e´nergie de ces derniers. Ce type de stabilite´, appele´ sta-
bilite´ au sens de Lyapunov, concerne la stabilite´ des points d’e´quilibre. Pour les syste`mes
e´lectriques, les diffe´rents types de stabilite´ e´nume´re´s ci-dessus sont lie´s aux principaux
types de phe´nome`nes dynamiques transitoires des syste`mes e´lectriques que nous passons
en revue dans la section suivante. Ensuite, un lien entre la stabilite´ des syste`mes e´lectriques
et la stabilite´ dans la the´orie du syste`mes sera e´tablit.
2.2 Phe´nome`nes dynamiques transitoires [55]
Il existe dans les syste`mes e´lectriques une vaste gamme de phe´nome`nes dynamiques,
qui doivent eˆtre pris en compte pour assurer leur bon fonctionnement.
La Figure 2.2 propose une classification fonde´e sur la nature des phe´nome`nes ainsi que
leurs constantes de temps. Les phe´nome`nes les plus rapides sont ceux de propagation. Ils
se produisent principalement sur les lignes de transport et correspondent a` la propagation
des ondes e´lectromagne´tiques, en fonctionnement normal, ou suite a` des perturbations
comme les courts-circuits ou des ope´rations de coupure (ouverture des disjoncteurs). La
gamme de temps de ces phe´nome`nes s’entend de la microseconde a` la milliseconde.
Les transitoires e´lectromagne´tiques se manifestent dans les enroulements des ge´ne´rateurs
et des moteurs et dans les dispositifs e´lectroniques de puissance. Ils apparaissent suite a`
des perturbations (par exemple un court-circuit), d’ope´rations de coupure ou de commu-
tations (thyristors, etc). Ils s’entendent typiquement de quelques millisecondes a` quelques
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dixie`me de seconde. Dans un intervalle de temps de cet ordre, il est le´gitime de conside´rer
que les vitesses de rotation des machines n’ont pas le temps de changer.
Les transitoires e´lectrome´caniques sont pre´cise´ment dus aux mouvements des masses tour-
nantes des ge´ne´rateurs et moteurs, ainsi qu’a` la re´ponse des re´gulateurs de tension et de
vitesse, suite a` une perturbation et au fonctionnement des protections. La gamme de
temps de ces phe´nome`nes s’e´tend typiquement de quelques centie`mes de seconde a` une
dizaine de secondes.
Les phe´nome`nes de restauration de la charge s’e´tendent de quelques dixie`mes de seconde
a` quelques dizaines de minutes. Ils correspondent a` la tendance des charges a` retrouver la
puissance qu’elles consommaient avant la perturbation. Il s’agit soit d’un comportement
intrinse`que de la charge, soit de effet d’une re´gulation.
La dynamique la plus lente est celle des phe´nome`nes thermodynamiques qui se de´veloppent
dans les chaudie`res des centrales thermiques, suite a` une perturbation de l’e´quilibre
production-consommation de puissance. Ils peuvent aller de quelques dizaines de secondes
a` quelques dizaines de minutes.
On peut distinguer :
- la dynamique a` court terme et qui de´signe les phe´nome`nes qui se manifestent sur
une pe´riode allant de la dixie`me a` la dizaine de secondes, incluant les transitoires
e´lectrome´caniques et les phe´nome`nes de restauration de la charge les plus rapides ;
- la dynamique a` long terme et qui de´signe les phe´nome`nes de restauration de la charge
au-dela` de la dizaine de secondes ainsi que les phe´nome`nes thermodynamiques.
2.3 La stabilite´ dans la the´orie des syste`mes
La stabilite´ joue un roˆle central en the´orie des syste`mes. Comme il a mentionne´
pre´ce´demment, diffe´rents types de stabilite´ peuvent eˆtre rencontre´s dans l’e´tude des
syste`mes e´lectriques, par exemple la stabilite´ des points d’e´quilibre ou la stabilite´ en
petits mouvements. Par de´finition, si un syste`me est initialise´ dans un e´tat d’e´quilibre, il
restera dans cet e´tat par la suite. L’e´tude de la stabilite´ au sens de Lyapunov consiste en
l’e´tude des trajectoires du syste`me initialise´. Cela refle`te la re´ponse a` des perturbations
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affectant le syste`me, sous forme de conditions initiales non nulles par exemple.
L’objectif de la the´orie de la stabilite´ est de tirer des conclusions quant au comportement
du syste`me sans calculer explicitement ses trajectoires. La contribution majeure fut ap-
porte´e par A.M. Lyapounov, en 1892, dont les travaux n’ont e´te´ connus qu’a` partir des
anne´es 60. Il a introduit la majorite´ des concepts et de´finitions de base concernant la
stabilite´ des syste`mes repre´sente´s par des syste`mes diffe´rentiels arbitraires mais a aussi
fourni les principaux re´sultats the´oriques. qui sont brie`vement rappele´s ici.
2.3.1 Stabilite´ au sens de Lyapounov
Conside´rons le syste`me autonome de´crit par le syste`me d’ e´quations diffe´rentielles non
line´aires :
X˙ = f(X) (2.1)
ou` X est un vecteur d’e´tat. Un point d’e´quilibre X0 est un point tel que f(X0) = 0. ce
point n’est ge´ne´ralement pas unique.
La stabilite´ au sens de Lyapounov peut eˆtre de´finie comme suit :
Un point d’e´quilibre X0 est stable si, pour tout ǫ > 0, il existe une δ(ǫ) > 0 tel que :
‖X(t0)−X0‖ ≤ δ ⇒ ‖X(t)−X0‖ ≤ ǫ pour tout t > t0.
En pratique on s’inte´resse souvent a` la stabilite´ asymptotique :
Un point d’e´quilibre est asymptotiquement stable si il est stable et si :
lim
t→∞
‖X(t)−X0‖ = 0
Pour les syste`mes non line´aires, la stabilite´ a ge´ne´ralement un caracte`re local dans le sens
ou` seules les trajectoires ayant leurs conditions initiales dans un certain voisinage D de
X0 resteront voisins du point d’e´quilibre ou convergeront vers celui-ci. Dans le dernier cas,
D est le domaine d’attraction du point d’e´quilibre X0. Son e´tendue caracte´rise le degre´
de stabilite´ du point d’e´quilibre. Dans le cas ou D co¨ıncide avec tout l’espace d’e´tat, la
stabilite´ est dite globale ; c’est le cas des syste`mes line´aires.
2.3.2 Analyse de la stabilite´
A) Me´thode directe de Lyapunov
Aussi appele´e seconde me´thode de Lyapunov, la philosophie de la me´thode re´side dans
l’extension mathe´matique d’une observation fondamentale de la physique : ”Si l’e´nergie
totale d’un syste`me est dissipe´e de manie`re continue alors le syste`me, (qu’il soit line´aire ou
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non line´aire), devra rejoindre finalement un point d’e´quilibre”. On pourra donc conclure
a` la stabilite´ d’un syste`me par l’examen d’une seule fonction scalaire, ici l’e´nergie totale.
Exemple : le syste`me masse-ressort-amortisseur
En appliquant le principe fondamentale de la dynamique au centre de gravite´ de la masse
du syste`me de la Figure. 2.3, on obtient :
1. Equation du mouvement :
mx¨+ bx˙|x˙|+ k0x+ k1x3 = 0 (2.2)
2. Repre´sentation d’e´tat : posons x1 = x et x2 = x˙, on obtient :
x˙1 = x2x˙2 = − b
m
x2|x1| − k0
m
x1 − k1
m
x31 (2.3)
3. Point d’e´quilibre (0, 0) : qui correspond donc a` la position et a` la vitesse de la de
la masse nulles (x = 0, x˙ = 0).
La question est de savoir si ce point d’e´quilibre est stable. La masse est e´carte´e un peu de
sa position d’e´quilibre, (qui correspond a` la longueur naturelle du ressort), puis laˆche´e.
Reprendra -t-elle sa position d’e´quilibre ?
Pour que le syste`me soit stable il faut que l’e´nergie me´canique totale diminue au fil du
temps. Cela peut eˆtre expliquer de la manie`re suivante :
Initialement, la masse est de´cale´e de sa position, cette position peut eˆtre donc conside´re´e
comme un point d’e´quilibre stable comme mentionne´ ci-dessus. Le ressort lie´ a` la masse
cre´e une e´nergie cine´tique dans cette dernie`re et lui permet de bouger dans la direction
de´finie par son mouvement initial. La masse reste dans la zone de stabilite´ et retrouve
meˆme son point d’e´quilibre stable initial car l’e´nergie cine´tique initialement injecte´e est
convertie graˆce a` l’amortisseur (diminution de l’e´nergie me´canique totale).
Deux quantite´s sont indispensables pour de´terminer donc s’il y aura stabilite´ ou pas :
(a) l’e´nergie cine´tique initiale injecte´e dans la masse.
(b) Vu qu’une partie de l’e´nergie cine´tique est absorbe´e par l’amortisseur, ce dernier
permet aussi de de´finir la zone de stabilite´ autour de la masse.
E´tude de l’e´nergie me´canique totale
– E´nergie cine´tique :
Ec =
1
2
mx˙2 =
1
2
mx2
2 (2.4)
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– E´nergie potentielle :
Epot =
∫ x
0
(k0β + k1β
3)dβ =
1
2
k0x
2 +
1
4
k1x
4 (2.5)
– E´nergie totale :
Em = V (x) =
1
2
k0x
2 +
1
4
k1x
4 +
1
2
mx˙2 (2.6)
Remarques :
1. Le point d’e´nergie me´canique totale nulle est le point d’e´quilibre.
2. La stabilite´ asymptotique implique la convergence de l’e´nergie vers 0
3. L’instabilite´ est lie´e a` la croissance de l’e´nergie me´canique.
On peut donc supposer que :
– L’e´nergie me´canique refle`te indirectement l’amplitude de la norme du vecteur d’e´tat.
– Les proprie´te´s de stabilite´ peuvent eˆtre caracte´rise´es par la variation de l’e´nergie
me´canique au cours du temps.
E´tude de la variation
d
dt
[V (x(t))] = (mx¨(t)t+ k0x(t) + k1x
3(t))x˙ = −b|x˙(t)|3 < 0 (2.7)
L’e´nergie du syste`me, a` partir d’une valeur initiale, est continument dissipe´e par l’amor-
tisseur jusqu’au point d’e´quilibre. La me´thode directe de Lyapunov est fonde´e sur l’ex-
tension des ces concepts. La proce´dure de base est de ge´ne´rer une fonction scalaire ”de
type e´nergie” pour le syste`me dynamique et d’en examiner la de´rive´e temporelle. On peut
ainsi conclure quant a` la stabilite´ sans avoir recours a` la solution explicite des e´quations
diffe´rentielles non line´aires. La seconde me´thode ou me´thode directe de Lyapunov s’e´nonce
comme suit :
Le point d’e´quilibre x0 est stable s’il existe dans un certain voisinage υ de ce dernier une
fonction de Lyapunov, c’est a` dire une fonction scalaire V (x) telle que :
1. V (X0) = 0
2. V (X) > 0 pour tout X dans υ
3. d
dt
V (X) ≤ 0 dans υ
En effet, si une fonction V satisfait les deux premie`res conditions, il existe une constante
K telle que les surfaces V (x) = C avec 0 < C < K sont ferme´es et entourent le point x0.
La troisie`me condition exprime que les trajectoires du syste`me soit restent sur ces surfaces,
soit les coupent en entrant a` l’inte´rieur d’elles, d’ou` la stabilite´ du point d’e´quilibre.
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B) Me´thode indirecte de Lyapunov
Aussi appele´e premie`re me´thode de Lyapunov, elle e´tablit la stabilite´ d’un point
d’e´quilibre d’un syste`me non line´aire en analysant le comportement du syste`me (2.1)
line´arise´ autour de ce point (de´veloppement de Taylor de premier ordre). On e´crit :
X˙ = f(∆X) ≃ f(X0) + fX |X=X0(∆X) = fX |X=X0(∆X) (2.8)
ou` fX est la matrice jacobienne de´finie par :
(fX)ij =
∂fi
∂xi
avec i, j = 1, ..., n. La stabilite´ du point d’e´quilibre X0 s’e´tudie en utilisant les valeurs
propres de la matrice jacobienne e´value´e au point X0 :
– si les parties re´elles de toute les valeurs propres sont ne´gatives, le point d’e´quilibre
X0 est asymptotiquement stable ;
– si certaines des valeurs propres ont une partie re´elle positive, le point d’e´quilibre X0
est instable ;
– si les valeurs propres sont a` partie re´elle ne´gative, a` l’exception de certaines situe´es
sur l’axe imaginaire, on peut pas conclure : la stabilite´ de x0 de´pend des termes
d’ordre supe´rieur du de´veloppement de Taylor ci-dessus ; selon le cas, le point sera
stable ou instable.
Cette premie`re me´thode de Lyapunov repose sur la line´arisation du syste`me, dont la
validite´ est limite´e a` un certain voisinage du point d’e´quilibre. On parle aussi de stabilite´
locale.
2.4 Lien entre la stabilite´ des syste`mes e´lectriques et
la the´orie de Lyapunov
La stabilite´ des syste`me e´lectrique qu’elle soit en petits mouvements ou transitoire peut
eˆtre de´finie en appliquant directement les deux de´finitions de la stabilite´ au sens de Lya-
punov ci-dessus. Plusieurs phe´nome`nes sont e´tudie´s d’une manie`re inde´pendante, ce qui
nous ame`ne a` conside´rer le meˆme syste`me e´lectrique sous des hypothe`ses et mode´lisations
diffe´rentes. Ceci, d’un point de vue strict de la the´orie des syste`mes, correspond a` plusieurs
syste`mes dynamiques diffe´rents.
D’abord, on peut s’inte´resser au fonctionnement du syste`me suite a` des petites per-
turbations autour d’un point d’e´quilibre. Nous sommes donc dans les hypothe`ses de la
premie`re me´thode de Lyapunov ou me´thode indirecte (voir Section 2.3.2) pour laquelle
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l’investigation d’un mode`le line´aire autour du point d’e´quilibre suffit. Les phe´nome`nes phy-
siques habituellement (mais pas exclusivement) e´tudie´s sont les oscillations e´lectrome´caniques
(inter-zones). L’approche utilise´e pour l’e´tude de ces phe´nome`ne est l’analyse modale
dont un aperc¸u est donne´e en section 2.5.
En suite, des plus larges perturbations comme les court-circuits, les arreˆts des ma-
chines, etc, doivent eˆtre e´tudie´s. Elle ne respectent pas les hypothe`ses habituelles de vali-
dite´ de l’approximation line´aire, ce qui nous ame`ne a` l’utilisation de la deuxie`me me´thode
de Lyapunov 2.3.2. On e´tudie bien e´videmment la capacite´ du syste`me e´lectrique a` re-
gagner un point d’e´quilibre apre`s la perturbation, ce qui est connu dans l’analyse des
syste`mes e´lectriques sous le nom de stabilite´ transitoire. On peut ainsi s’inte´resser a`
la capacite´ des machines tournantes d’un meˆme syste`me e´lectrique de retrouver la meˆme
vitesse (le synchronisme) apre`s un de´faut, appele´e aussi stabilite´ angulaire.
Comme illustration, conside´rons une machine connecte´e a` un nœud infini comme en Fi-
gure 2.4. Pour une puissance donne´e Pm, deux points de fonctionnement correspondant
aux angles machines δS et δU en Figure 2.5 sont possibles. Le deuxie`me (qui correspond a`
δU) s’ave`re instable dans le sens ou`, suite a` un court-circuit sur une ligne de transport en
Figure 2.4, l’angle de la machine ne reviendra pas a` δU . L’autre (qui correspond a` δS) peut
eˆtre stable ou instable en fonction de la dure´e du court-circuit. En effet, en e´lectrotechnique
ceci est explique´ par le crite`re dit d’ine´galite´ des aires : le point d’e´quilibre δS est stable
si et seulement si les surfaces en Figure 2.5 respectent la condition (voir par exemple [26]) :
A1 ≤ A2 (2.9)
Ceci a une explication e´nerge´tique directe. En effet, si un mode`le classique est conside´re´
pour la machine :
Mδ¨ = Pm − Pesin(δ), δ˙ = ω, ω = ωR − ω0 (2.10)
alors une fonction de Lyapunov peut eˆtre obtenue pour le point d’e´quilibre δS du syste`me
post-incident (i.e., apre`s l’e´limination du de´faut) si l’on inte`gre l’e´quation dynamique du
syste`me (2.10) :
V (δ, ω) = −
ω∫
0
Mωdω +
δ∫
δS
(Pm − Pesinδ)dδ = − 1
2
Mω2︸ ︷︷ ︸
Vc(ω)
+Pm(δ − δS) + Pe(cosδ − cosδS)︸ ︷︷ ︸
Vp(ω)
(2.11)
ou` Vc(ω) est l’e´nergie cine´tique, Vp(ω) est l’e´nergie potentielle.
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V (δ, ω) est positive si et seulement si Vp(δ) > Vc(ω), i.e., si le syste`me peut absorber
l’e´nergie cine´tique cre´e´e par l’incident (qui correspond a` la surface A1 dans la Figure
2.5) :
A1 =
δcl∫
δ0
(Pm − Pesinδ)dδ (2.12)
ou encore
A1 =
δcl∫
δ0
Mω˙dδ =
δcl∫
δ0
Mω˙ωdt =
ωcl∫
0
Mωdt =
1
2
Mω2cl = Vc(ωcl) (2.13)
Ainsi, le point d’e´quilibre est stable si le syste`me peut absorber toute l’e´nergie cine´tique
cre´e´e par la perturbation (le de´faut dans ce cas).
Ensuite,
A2 =
δU∫
δcl
(Pmaxe sinδ−Pm)dδ = Pmaxe (cosUδ −cosδcl)−Pm(δU−δcl) = Vp(δU)−Vp(δcl) (2.14)
2.4.1 Le temps critique de de´faut et me´thode directe de Lyapu-
nov
Dans le Section 2.4, un lien entre le crite`re des aires e´gales et la stabilite´ transitoire a
e´te´ mis en e´vidence. La conclusion est que la condition de stabilite´ du point d’e´quilibre
est A1 ≤ A2. Cette condition sera respecte´e si le temps mis a` e´liminer le de´faut reste en
dessous d’un seuil spe´cifique qu’on appelle Temps Critique d’Elimination de de´faut. Il est
important de souligner que plus le temps mis a` e´liminer le de´faut est grand plus la surface
A1 augmente donc plus on s’approche de l’instabilite´. Le temps critique ou temps limite
d’e´limination de de´faut (TCED) est la dure´e maximale d’application d’une perturbation
telle que le syste`me ne perde pas la stabilite´ (synchronisme des machines).
Il repre´sente la marge de stabilite´ pour les syste`mes e´lectriques. Dans le reste de la the`se
c’est cette marge de stabilite´ qui sera utilise´e afin d’e´valuer la stabilite´ transitoire du
syste`me e´lectrique ainsi que son ame´lioration.
En pratique, on calcule un temps T tel que le syste`me soit stable pour une dure´e de la
perturbation e´gale a` T et instable pour une dure´e e´gale a` T + ∆T ; ∆T e´tant appele´ la
precision de de´termination du temps critique.
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Remarque importante
Un court-circuit engendre syste´matiquement deux types de modifications de topologie.
Le premier correspond a` la modification des entre´es de la matrice d’admittance corres-
pondant aux branches impacte´es par le de´faut. Le second, correspond a` l’e´limination du
de´faut (si le de´faut e´tait sur une ligne, l’e´limination se fait en ouvrant les deux extre´mite´s
de cette dernie`re. Ces modifications de topologie peuvent eˆtre aise´ment capte´es a` travers
la line´arisation des equations dynamiques du syste`me e´lectrique. Ne´anmoins, le syste`me
e´lectrique e´tant non-line´aire la situation post-de´faut et donc le temps critique d’e´limination
de de´faut ne de´pend pas uniquement de cette variation de topologie.
2.5 Analyse modale
L’analyse modale a pour but d’e´tudier le comportement oscillatoire d’une structure
en basses et/ou en hautes fre´quences a` partir de son mode`le line´arise´, en calculant les
fre´quences, vecteurs propres et amortissements des modes.
2.5.1 De´composition modale de la re´ponse d’un syste`me line´aire
Afin d’illustrer les principes de l’analyse modal, conside´rons le syste`me line´aire auto-
nome de´crit par
X˙ = AX (2.15)
avec X(0) = X0. La solution de l’e´quation 2.15 peut s’e´crire en fonction des valeurs
propres λi(i = 1, ..., n), des vecteurs propres a` droite Vi(i = 1, ..., n) et des vecteurs
propres a` gauche Wi(i = 1, ..., n) de la matrice A. Nous supposons pour l’instant que
toutes les valeurs propres sont distinctes.
Rappelons que Vi et Wi sont de´finis par :
AVi = λiVi (2.16)
W Ti A = λiW
T
i (2.17)
ou encore
ATWi = λiWi (2.18)
ou` tous les vecteurs sont des vecteurs colonnes. Formons les matrices :
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V = [V 1 . . . V n] (2.19)
W =


W T1
...
W Tn

 (2.20)
A) Proprie´te´s Le vecteur propre Vi (resp.Wi) peut eˆtre choisi orthogonal aux vecteurs
propres Wj (resp. Vj) relatifs aux autres valeurs propres :
V Ti Wi = 0, ∀i 6= j. (2.21)
De plus, ces vecteurs peuvent e´galement eˆtre orthonorme´s, i.e., tel que
V Ti Wi = 1, ∀i 6= j. (2.22)
de sorte que l’on puisse e´crire
V −1 = W. (2.23)
Si l’on suppose que toutes les valeurs propres de A sont re´elles et distinctes, les matrices
V et W diagonalisent A :
V −1AV = WAV = diag (λ1, . . . , λn) . (2.24)
B) Solution Conside´rons le changement de variables
X∗ = WX (2.25)
avec
X∗0 = WX0.
La dynamique de X˙∗ est donne´e par :
X˙∗ = WX˙ = WAVX∗. (2.26)
La solution de (2.26) est
x˙∗i = e
λitx∗0i. (2.27)
Il en re´sulte que
X˙∗ = eΛitX∗0 . (2.28)
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Par ailleurs, on a
WX0 =


W T1 X0
...
W Tn X0

 (2.29)
eΛtWX0 =


eλ1tW T1 X0
...
eλntW Tn X0

 (2.30)
D’ou` la solution
X(t) =
∑
i
(W Ti X0)e
λitVi. (2.31)
2.5.2 Portrait de phase
Soit λ0 le mode du syste`me que l’on de´sire analyser.
Conside´rons la condition initiale particulie`re suivante :
X0 = aV0 (2.32)
ou` V0 est le vecteur propre a` droite relatif a` λ0. La relation (2.31) donne :
X(t) = a(W T0 V0)e
λtV0 = ae
λ0tV0 = X0e
λ0t (2.33)
Le syste`me e´volue donc dans la direction de sa condition initiale et la re´ponse dynamique
est due exclusivement au mode en question. L’amplitude relative des e´le´ments du vecteur
de V0 indique donc quelles variables d’e´tat participent le plus au mode λ0.
Notons toutefois que les composantes de V0 se rapportent a` des variables de natures
diffe´rentes. Il semble assez malaise´ de comparer l’importance relative de flux, des angles,
etc. En pratique, on se limite donc a` la comparaison des composantes de V0 relatives a`
des variables d’e´tat de meˆme nature, typiquement les angles rotoriques. On de´signe sous
le nom de Portrait de phase (mode shape en anglais) le diagramme dans le plan complexe
des e´le´ments de V0 relatives aux diffe´rents angles rotoriques.
Ainsi, par exemple, un de´phasage de 180 (resp. 90) degre´s entre deux e´le´ments indique
que les angles rotoriques des machines correspondantes oscillent en opposition (resp. en
quadrature) de phase.
2.5.3 Facteur de participation
Conside´rons la condition initiale particulie`re qui n’excite que la k-e`me variable d’e´tat
X0 = aek (2.34)
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ou` ek est un vecteur colonne ayant tous les e´le´ments nuls a` l’exception de celui de la ligne
k qui est e´gal a` l’unite´ : ek = [0 . . . 1 . . . 0]
T . La formule (2.31) avec X0 donne´ par (2.34)
donne
xk(t) = a
∑
i
(wi)ke
λit(Vi)k = a
∑
i
(Wi)ke
λitVi = a
∑
i
[(Wi)k(Vi)k]︸ ︷︷ ︸
Pki
eλit. (2.35)
Le facteur de participation du i-e`me mode dans la k-e`me variable d’e´tat est de´fini par,
Pki = (Wi)k(Vi)k. (2.36)
Si les vecteurs propres sont choisis orthonorme´s, alors Pki ∈ [01]], ∀k, i.
Les facteurs de participation peuvent eˆtre groupe´s dans une matrice de participation P
de´finie par
[P ]ij = Pij. (2.37)
La j-e`me colonne de la matrice P indique comment la j-e`me valeur propre participe a`
l’e´volution des diverses variables d’e´tat tandis que la i-e`me ligne indique comment les
diffe´rentes valeurs propres participent a` l’e´volution de la i-e`me variable d’e´tat. Si une
oscillation instable ou mal amortie correspond a` une valeur propre λ0, les termes de plus
fort module de la colonne relative a` cette valeur propre indiquent les variables d’e´tat les
plus implique´es dans le mode e´tudie´.
2.6 Interactions e´lectriques des grands syste`mes e´lectriques
interconnecte´s
Apre`s avoir balaye´ les diffe´rents types de stabilite´ des syste`mes e´lectriques ainsi que
les diffe´rentes fac¸ons de les e´valuer, cette section pre´sente le lien entre la stabilite´ du
syste`me e´lectrique (transitoire et en petits mouvements) et les diffe´rentes interactions qui
y existent ainsi que moyens de les mettre en e´vidence.
En plus des modes oscillatoires e´lectrome´caniques bien connus et e´tudie´s jusqu’a` mainte-
nant, vient s’ajouter un nouveau type de mode de couplage entre les machines e´lectriques
qu’on pre´sentera en de´tail avec un exemple d’illustration.
2.6.1 Modes d’oscillations e´lectrome´caniques
A partir de l’analyse des portraits de phase et des facteurs de participation, on peut
classer les modes d’oscillation e´lectrome´caniques des grands re´seaux en deux cate´gories :
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• les modes locaux : il s’agit d’oscillations rotoriques impliquant un faible nombre de
ge´ne´rateurs groupe´s en 2 zones situe´es a` une distance moyenne (typiquement de
quelques kilome`tres a` quelques centaines de kilome`tres sur le re´seau europe´en) l’une
de l’autre. La fre´quence des modes locaux se situe typiquement entre 0.5 et 2 Hz.
• les modes inter-zones : il sont associe´s a` l’oscillation des rotors des ge´ne´rateurs de
2 grandes zones (contenant quelques dizaines de machines chacune) situe´es a` des
grande distances (de quelques centaines de kilome`tres aux extre´mite´s du re´seau
europe´en)
Par rapport aux modes locaux, les modes globaux ont des fre´quences d’oscillation plus
basses, typiquement de 0.1 a` 0.5 Hz.
2.6.2 Modes de couplage e´lectrique
Les modes d’oscillations e´lectrome´caniques cite´s pre´ce´demment ne sont pas les seuls
modes a` mettre en e´vidence l’existence d’un couplage entre les machines e´lectrique. En
effet, un autre type de mode de´taille´ dans ce qui suit peut cre´er des couplages e´lectriques
entre des machines distantes.
Exemple d’illustration
Conside´rons un mode`le simplifie´ des zones France-Espagne-Portugal introduit en [44]
qui se compose de 23 machines, comme indique´ sur la Figure 2.6.
Le syste`me est repre´sente´ par un mode`le non-line´aire de´taille´ incluant les ge´ne´rateurs,
ainsi que leurs re´gulateurs. Seul le re´seau haute tension (225/ 400 kV ) est mode´lise´. Ce
re´seau comporte 23 machines synchrones (voir Tableau 2.1 pour les puissances), 6 moteurs
(une dizaine de MVA chacun), 87 nœuds, 440 lignes AC, 46 transformateurs. L’intercon-
nexion entre la France et l’Espagne, qui se compose de quatre lignes a` courant alternatif
est renforce´e par l’ajout d’une liaison HVDC de type VSC de 65 km de long avec une
puissance nominale active de 1000MW et une tension nominale de ±320kV .
Le syste`me e´lectrique est analyse´ dans la perspective de la commande de la liaison
HVDC. Ainsi, conside´rons le syste`me d’entre´e-sortie en boucle ouverte de´fini par les com-
mandes U et mesures y choisies pour la commande des convertisseurs de la liaison HVDC
(ce mode`le est de´crit en de´tails dans la Section 3.4 et est donne´ par ΣNL dans (3.3)). Une
fois ce syste`me line´arise´, on obtient la forme d’e´tat ΣL (donne´e plus loin par (4.13)).
Les digrammes fre´quentiels, i.e., les valeurs singulie`res du transfert entre les entre´es et les
sorties de la liaison HVDC vu du syste`me AC sont donne´es en Figure 2.7.
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Table 2.1 – Puissances des machines : re´seau France-Espagne-Portugal
Machine Puissance Machine Puissance Machine Puissance
(MVA) (MVA) (MVA)
G1 575 G9 1083 G17 960
G2 1034 G10 14020 G18 14310
G3 1034 G11 17700 G19 12000
G4 437 G12 29500 G20 12000
G5 200 G13 45530 G21 4480
G6 630 G14 20370 G22 4844
G7 778 G15 1650 G23 3360
G8 1092 G16 750
Deux modes mal amortis sont visibles et leurs caracte´ristiques sont donne´es dans le Ta-
bleau 2.2.
L’analyse modale du syste`me e´lectrique complet montre que le mode 1 est un mode
inter-zone. En effet, les variables d’e´tat avec le plus grand facteur de participation dans ce
mode sont lie´es a` la dynamique du rotor (Tableau 2.2). Ce type de mode est du aux cou-
plages e´lectriques entre diffe´rent ge´ne´rateurs distant ge´ographiquement. Le second mode
dans le Tableau 2.2 n’est pas un mode inter-zone puisque les variables d’e´tat de plus
grande participation dans ce mode ne sont pas associe´es aux rotors mais plutoˆt a` l’axe
d des machines. C’est donc un mode e´lectrique. Cependant, il est a` noter que, comme
le montre le Tableau 2.2, plusieurs machines peuvent intervenir dans ce mode. Ce qui
signifie que meˆme si ce mode n’est pas de nature e´lectrome´canique comme le sont les
modes inter-zones, il est aussi duˆ a` un couplage e´lectrique de machines distantes et donc
ce mode nous inte´resse pour l’e´tude de la stabilite´ transitoire. Ce nouveau type de modes
est appele´ mode a` couplage e´lectrique.
En effet, afin de mieux comprendre la nature de ce dernier, conside´rons encore une fois le
benchmark de´crit pre´ce´demment en Figure 2.6 dans lequel on fait varier les impe´dances
directement connecte´s a` la machine G19 (qui participe le plus dans le mode 2, Tableau
2.2)). Le Tableau 2.3 montre qu’il existe une corre´lation entre la longueur de ces lignes,
l’amortissement du mode 2 et le temps critique d’e´limination de de´faut calcule´ au terminal
de la machine G19. Ce qui met en e´vidence le lien existant entre ce mode et la stabilite´
transitoire.
Remarque importante
Il a e´te´ montre´ pre´ce´demment que le mode de couplage e´lectrique (mode 2 dans notre
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Table 2.2 – Participation du rotor et de l’axe-d dans les modes 1 & 2
Machines avec f Participation du participation de
plus grandes participations [Hz] rotor en % l’axe-d en %
Mode 1 G15 0.64 23 0.35
G23 21 0.3
Mode 2 G19 0.16 38 41
G1 0.63 4
Table 2.3 – Variation de l’amortissement en fonction de l’impe´dance
impedance de amortissement TCED
la ligne [pu] du mode 2 [ms]
0.50 3.58 28
0.36 6.39 29
0.036 17.89 32
0.012 21.57 37
exemple) de´pend des impe´dances des lignes. Il est important de noter que ce mode de´pend
aussi des parame`tres de la machine qui participe le plus a` ce mode (particulie`rement T ′
et T” de la machine).
2.7 Conclusion
Dans ce Chapitre on a e´tudie´ les diffe´rents types de stabilite´ et des me´thodes de les
analyser (calcul des temps critiques, analyse modale...). Ceci nous a permis d’identifier
les diffe´rentes interactions implique´es dans la stabilite´ qu’elle soit en petits mouvements
ou transitoire. De plus, nous avons mis en e´vidence un nouveau type de mode de´signe´ par
mode de couplage implique´ dans la stabilite´ du re´seau e´lectrique voisin de la liaison HVDC.
L’objectif est de pouvoir par la suite identifier les e´le´ments du re´seau qui contribuent et
qui impactent la stabilite´ de la zone voisine de la liaison HVDC afin de de´velopper un
mode`le de commande.
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Figure 2.1 – Vue d’ensemble de la stabilite´ des syste`mes e´lectriques [55].
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Figure 2.2 – Les transitoires dans les syste`mes e´lectriques [55].
Figure 2.3 – Syste`me masse-ressort-amortisseur
Figure 2.4 – Mode`le machine-nœud infini
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Figure 2.5 – Caracte´ristiques angle-puissance du syste`me e´lectrique
Figure 2.6 – Syste`mes inter-connecte´s France-Espagne-Portugal
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Figure 2.7 – Re´ponse en fre´quence du mode`le nominal
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3.1 Introduction
On a vu en Chapitre 2 les diffe´rents types de stabilite´s ainsi que leurs liens avec les
interactions qui existent dans un syste`me e´lectrique et en particulier dans la zone voisine
de la liaison HVDC. Afin de pouvoir ame´liorer la stabilite´ de cette zone, il est primordial de
pouvoir capter ces interactions ainsi que les e´le´ments dynamiques qui impacte la stabilite´
de cette zone. Pour ce faire, on propose de de´velopper un mode`le de commande. Ce dernier
est un mode`le dynamique d’ordre re´duit construit a` partir d’un mode`le complet de´taille´
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repre´sentant le syste`me e´lectrique pour lequel une loi de commande doit eˆtre synthe´tise´e.
Il s’agit dans notre cas de synthe´tiser des re´gulateurs pour les convertisseurs de la liaison
HVDC. Ce mode`le permet de pre´server un ensemble important de dynamiques qui sont
importantes du point de vue des objectifs de la commande, c.a`.d, l’ame´lioration de la
stabilite´ de la zone voisine de la liaison HVDC. Par conse´quent, les re´gulateurs conc¸us
avec ce mode`le auront une action efficace une fois implante´s dans le syste`me complet.
De plus, dans la the´orie des syste`mes, les mode`les utilise´s pour la conception des lois
de commande sont souvent des mode`les de taille re´duite. Or, avec l’augmentation des
interconnexions e´lectriques, la taille des mode`les pour les syste`mes e´lectriques est de plus
en plus grande. Ceci rend leur utilisation pour la conception des lois de commande et
donc des re´gulateurs quasiment impossible. Le mode`le de commande aura comme objectif
supple´mentaire de parer a` ce proble`me.
3.2 Mode`le de commande nominal
La Section 2.4 nous a permis d’analyser les diffe´rent types d’interactions existant dans
un syste`me e´lectrique interconnecte´. Le lien entre ces diffe´rentes interactions et la stabilite´
du syste`me e´lectrique a e´te´ mis en e´vidence. Cela va nous permettre d’identifier dans une
zone donne´e (la zone voisine de la liaison HVDC), les composantes dynamiques (telles que
les machines e´lectriques) responsables de ces diffe´rentes interactions et ainsi les inte´grer
a` notre mode`le de commande.
3.2.1 Choix de la zone d’e´tude
La zone d’e´tude est la zone impacte´e par la liaison HVDC. Plus spe´cifiquement, elle
correspond a` la zone voisine de la liaison HVDC et dont la stabilite´ de´pend de la dy-
namique de la liaison HVDC. L’e´tendue de cette zone est de´crite graˆce a` des e´tudes de
stabilite´ standard couramment effectue´es par les GRTs (Gestionnaires des Re´seaux de
Transport). Pour le cas d’e´tude du re´seau France-Espagne (Section 2.6.2), cette zone est
de´limite´e par les lignes en pointille´es (voir la Figure 2.6).
3.2.2 Strate´gie de se´lection des machines
D’abord, comme il a e´te´ indique´ pre´ce´demment, le temps critique d’e´limination de
de´faut est un bon indicateur de la stabilite´ transitoire de la zone voisine de la liaison
HVDC. Par conse´quent, la strate´gie de se´lection des machines adopte´e ici est base´e sur
la de´termination des temps critiques a` diffe´rents endroits ”critiques” de la re´gion voisine
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de la liaison HVDC. Ces points critiques sont de´termine´s graˆce a` des e´tude de stabilite´
mene´es par les GRTs. A chaque cas de de´faut, on associe la premie`re machine a` perdre
le synchronisme et le temps critique correspondant a` ce de´faut. Les plus petites valeurs
situe´es en dessous d’un niveau donne´ indiqueront les machines a` garder dans le mode`le
de commande.
Pour l’exemple d’application en Figure 2.6, les machines garde´es sont donne´es dans le
Tableau 3.1. Les machines restantes sont remplace´es par des injecteurs. Il est a` noter que
le cas du grand syste`me e´lectrique europe´en sera traite´ en Section 3.3.
Table 3.1 – Machines critiques se´lectionne´es
Gen (Fr) TCED[ms] Gen (Sp) TCED[ms]
G16 64 G2 178
G15 203 G8 179
G17 205 G5 214
G21 280 G6 235
Par la suite et comme il a e´te´ montre´ en Section 2.6.2, deux classes de modes de
couplage sont lie´s a` la stabilite´ transitoire. Ces derniers nous mettent en e´vidence les
machines qui ont un impact sur la stabilite´ transitoire de la zone voisine de la liaison
HVDC et qui ne se situent pas a` faible distance de la liaison. La liste des machines
se´lectionne´es dans le mode`le de commande faite pre´ce´demment et base´e sur les temps
critiques calcule´s localement doit eˆtre enrichie par les machines qui participent le plus
dans les modes mal amortis cite´s pre´ce´demment(voir Tableau 3.2). Cela nous a permis de
pre´server en plus des machines cite´es dans le Tableau 3.1, la machine G19.
Table 3.2 – Machines retenues dans le mode`le de commande
Modes Amortissement machine
du mode retenue
Mode 1 3.26 G15
Mode 2 6.40 G19
Donc, la liste finale des machines se´lectionne´es est constitue´e de la liste du Tableau
3.1 plus la machine G19.
3.2.3 Re´duction de la topologie
La topologie du syste`me e´lectrique initial est aussi re´duite. Plus pre´cise´ment, les nœuds
auxquels les machines retenues sont connecte´es, les nœuds de connexion de la liaison
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HVDC, ainsi que les nœuds des lignes voisines a` la liaison HVDC sont conserve´s dans
le mode`le de commande. Le reste du re´seau est remplace´ par un e´quivalent de Ward
[58, 5], i.e., par des impe´dances et des injecteurs e´quivalents. Cette me´thode d’e´quivalent
exte´rieur a e´te´ de´veloppe´e par Ward en 1949 pour re´duire le re´seau exte´rieur, ce qui faci-
lite les e´tudes effectue´es sur les grands syste`mes e´lectriques interconnecte´s. En effet, cette
me´thode reste jusqu’a` pre´sent tre`s employe´e pour la repre´sentation des re´seaux voisins et
la version initiale de cet e´quivalent a e´te´ ame´liore´e avec plusieurs versions. La me´thode
est de´taille´e en Annexe B.
3.2.4 Le mode`le simplifie´ pour la commande de la liaison HVDC
VSC
Comme il a e´te´ de´crit en Section 1.3.2, les deux stations de la liaison HVDC ont
la capacite´ de controˆler rapidement la puissance active transite´e et d’e´changer de fac¸on
inde´pendante de la puissance re´active avec le syste`me AC. La Figure 3.1 de´crit la structure
basique d’une liaison HVDC en paralle`le avec une ligne AC e´quivalente. Vus des nœuds i
et j, chacun des convertisseurs de la liaison HVDC peut eˆtre conside´re´ comme une source
de tension sinuso¨ıdale ide´ale dont l’amplitude Uc et la phase θ peuvent eˆtre commande´es
(voir [30]).
La liaison HVDC VSC peut donc eˆtre mode´lise´e comme deux sources de tension, chacune
est en se´rie avec le transformateur du convertisseur (voir Figure 3.2) ou` U¯c1 = Uc1i +
jUc1j et U¯c2 = Uc2i + jUc2j sont les variables de controˆle des source de tension, P1,
P2 et, respectivement, Q1, Q2 sont, respectivement, les puissances actives and re´actives
e´change´es avec le syste`me e´lectrique. XT,1, XT,2 sont les re´actances des transformateurs).
Dans ce mode`le on suppose les commutations a` haute fre´quence de l’e´lectronique de
puissance sont ne´glige´es et que la tension DC est maintenue proche de la tension de´sire´e
du fait de sa dynamique tre`s rapide qui n’a pas d’influence sur la stabilite´ du re´seau
e´lectrique AC. Cependant, il est a` pre´ciser que si la puissance active est commande´e d’un
coˆte´ de la liaison HVDC, la tension est suppose´e maintenue constante a` l’autre extre´mite´.
Les pertes dans les convertisseurs ainsi que sur la ligne DC sont ne´glige´es.
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Figure 3.1 – Structure basique d’une liaison HVDC-VSC[30]
Figure 3.2 – Sche´ma repre´sentant le mode`le simplifie´ de liaison HVDC-VSC[30]
Cela conduit a`
P1 = (U1(sin θ1Uc1i − cos θ1Uc1j))/XT1
Q1 = (U
2
1 − U1(cos θ1Uc1i − sin θ1Uc1j))/XT1
P2 = (U2(sin θ2Uc2i − cos θ2Uc2j))/XT2
Q2 = (U
2
2 − U2(cos θ2Uc2i − sin θ2Uc2j))/XT2.
(3.1)
avec P2 = −P1.
Les variables de commande peuvent eˆtre exprime´es comme suit :
Uc1i = Uc1i0 +∆Uc1i, Uc1j = Uc1j0 +∆Uc1j,
Uc2i = Uc2i0 +∆Uc2i, Uc2j = Uc2j0 +∆Uc2j
(3.2)
3.2.5 Synthe`se de la proce´dure d’obtention du mode`le de com-
mande
1. choix de la zone d’e´tude (voisinage de la liaison HVDC).
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2. se´lection des machines critique sur la base des TCED et de l’analyse modale.
3. re´duction de la topologie du syste`me e´lectrique par un e´quivalent Ward.
3.2.6 Validation non line´aire du mode`le nominal
Le mode`le obtenu apre`s re´duction du mode`le de´crit en 2.6.2 comporte les 9 machines
synchrones maintenues (voir Section 3.2.2), 21 nœuds, 112 lignes e´quivalentes, 4 transfor-
mateurs et 17 injecteurs de puissance.
En ce qui concerne la liaison HVDC, le convertisseur coˆte´ France commande la puissance
active et le convertisseur coˆte´ Espagne maintient la tension DC a` une valeur de´sire´e.
Pour la simulation non line´aire, nous avons utilise´ le logiciel Eurostag [40]. Ce dernier
est un logiciel qui a e´te´ de´veloppe´ conjointement par RTE France et Tractebel Belgique
pour effectuer des simulations pre´cises et fiables pour les syste`me e´lectrique. Ce logiciel
couvre toute la gamme des phe´nome`nes e´lectriques depuis la stabilite´ transitoire jusqu’a`
la dynamique lente, et ce pour les phe´nome`nes e´quilibre´s ou de´se´quilibre´s et concerne
principalement les proble`mes de stabilite´ des groupes en cas de de´faut.
La me´thode de synthe`se du mode`le de commande au voisinage de la liaison HVDC a
e´te´ valide´e sur deux cas : dans la suite de cette section, une repre´sentation comple`te du
re´seau France-Espagne-Portugal (voir Section 2.6.2) est conside´re´e tandis que le cas du
grand syste`me e´lectrique europe´en est traite´ en Section 3.3.
Conside´rons pour le re´seau France-Espagne-Portugal, le cas de deux court-circuits proches
des machines G16 et G15 respectivement. Comme le montre les Figures 3.3, 3.4, le compor-
tement du mode`le re´duit (courbe continue) est similaire (la meˆme enveloppe transitoire)
a` celui du mode`le complet (courbe en pointille´s), ce qui va garantir des temps critiques
d’un meˆme ordre de grandeur.
Les court-circuits teste´s sont proches des machines critiques. Celles-ci sont parfois proches
de la liaison HVDC et dans ce cas il y’a saturation du courant et parfois e´loigne´es ce qui
ne cause pas de saturation. Des limiteurs de courant sont place´s aux niveaux des blocs de
re´gulation de la liaison HVDC et cela sera plus de´taille´ dans un paragraphe du Chapitre
4.
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Figure 3.3 – Re´ponses en vitesse des deux cas du mode`le de commande et du mode`le
complet
3.2.7 Validation par le calcul des temps critiques d’e´limination
de de´fauts
Nous avons e´galement effectue´ des tests qui concernent la comparaison des temps
critiques d’e´limination de de´faut obtenus avec le mode`le complet et le mode`le re´duit et
cela pour des de´fauts et plus pre´cise´ment des court-circuits applique´s a` plusieurs endroits
du mode`le de commande et leurs e´quivalents sur le mode`le complet. Le Tableau 3.3 indique
des e´carts assez faibles pour tous les points teste´s.
Table 3.3 – Comparaison des temps critiques d’e´limination de de´faut
Mode`le complet Mode`le de commande
De´faut 1 170 175
De´faut 2 239 270
De´faut 3 176 174
De´faut 4 220 288
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Figure 3.4 – Re´ponses en vitesse des deux cas du mode`le de commande et du mode`le
complet
3.3 Validation pour un mode`le du grand syste`me eu-
rope´en
La me´thodologie de synthe`se du mode`le de commande de´veloppe´e pre´ce´demment a
e´galement e´te´ applique´e pour le cas du grand syste`me e´lectrique europe´en. La zone d’e´tude
dans ce cas est la zone voisine de la liaison HVDC qui sera installe´e prochainement entre
les zones Fos et Gaudie`re. Ce qui nous a conduit a` mener une e´tude pour ce cas en
particulier.
Contexte de l’e´tude
Le projet nomme´ Midi-Provence a pour but de renforcer l’interconnexion entre les
deux zones dynamiques Provence-Alpes-Coˆte d’azur et Languedoc-Roussillon en inse´rant
une liaison HVDC d’une capacite´ de transport de 1000 MW entre ces deux re´gions. Ces
deux dernie`res sont actuellement connecte´es par une seule ligne AC de 400 kV allant de
Tavel (a` l’Est du Gard) et La Gaudie`re (dans l’Aude) comme illustre´ en Figure 3.5. Dans
le cas d’une ouverture de cette ligne, la se´curite´ du syste`me e´lectrique de toute la re´gion
du sud de la France est affaiblie. Dans les pires sce´narios, cette situation pourrait conduire
a` des coupures de la fourniture en e´lectricite´ de plusieurs zones du Sud de la France voir
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Figure 3.5 – Syste`me e´lectrique interconnecte´ Midi-Provence
meˆme en Europe afin de satisfaire l’e´quilibre offre/demande. Ce projet de liaison HVDC
re´pond au besoin de renforcement de la stabilite´ et de la capacite´ de transport de la re´gion
[23].
Description du syste`me e´lectrique europe´en
On utilise pour le syste`me e´lectrique europe´en, le mode`le de re´fe´rence qui est ge´ne´ralement
utilise´ par les GRTs europe´ens pour les e´tudes des interconnexions [35, 7]. C’est un mode`le
non line´aire de´taille´ qui inclue les ge´ne´rateurs et leurs re´gulations (re´gulateurs de tension
et de vitesse, PSS) ou` le re´seau tre`s haute tension (225, 400kV ) est mode´lise´. Il consiste
en 1121 ge´ne´rateurs, 7625 nœuds, 10404 lignes AC, 2550 transformateurs et 458 GVA de
puissance apparente globale.
La liaison HVDC Midi-Provence a une longueur de 230 km et a une capacite´ de 1000
MW. Elle est place´e comme indique´ sur la Figure 3.5. Le transport de puissance se fait
de Fos vers Gaudie`re. La station de conversion de Fos controˆle la puissance transite´e et
celle de Gaudie`re maintient la tension DC a` la valeur de consigne
Pour la synthe`se du mode`le de commande, nous avons conside´re´ une situation pre´visionnelle
de pointe (consommation maximale) hivernale a` l’horizon 2020.
Validation du mode`le de commande
La me´thode de synthe`se de´veloppe´e pre´ce´demment a e´te´ applique´e au cas d’e´tude
Midi-Provence et pour la re´gion voisine de la liaison HVDC. Le mode`le re´duit ce compose
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de 14 machines, 173 nœuds, 612 lignes et 101 transformateurs. Des tests de simulations
non line´aires ont e´te´ effectue´s en utilisant Eurostag.
Les Figures 3.6 et 3.7 illustrent les re´ponses en vitesse de deux ge´ne´rateurs retenus dans
le mode`le de commande G1 and G2 dans le cas de court-circuits proches de chacun d’entre
eux. On peut observer que le mode`le de commande et le mode`le complet ont des compor-
tements similaires (meˆme enveloppe) en re´gime transitoire.
Figure 3.6 – Re´ponses en vitesse de G1 a` un court-circuit proche (p.u)
70
Chapitre III Synthe`se du mode`le de commande
Figure 3.7 – Re´ponses en vitesse de G2 a` un court-circuit proche (p.u)
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3.4 Approximation line´aire du mode`le de commande
Le mode`le de commande obtenu par la me´thodologie de´crite pre´ce´demment est non
line´aire et peut eˆtre repre´sente´ par les equations diffe´rentielles et alge´brique (DAE) non-
line´aires suivantes
ΣNL :
{
x˙ = f(x,U)
y = g(x,U)
(3.3)
ou` x repre´sente les variables d’e´tat (vitesses, angles des machines, variable lie´es aux
re´gulateurs de vitesse et de tension,...). Les variables de commande U sont les ampli-
tudes des sources de tension (voir Section 1.3.2). Les variables de sortie y sont les mesures
des puissances actives et re´actives ([30]) et yref sont les re´fe´rences en sorties.
ce qui conduit a` :
U=[Uc1i,Uc1j,Uc2i,Uc2j],
y=[P1,Q1,Q2],
yref=[Pref1,Qref1,Qref2].
soit
ΣL :
{
∆x˙ = A∆x+ B∆U
∆y = C∆x
(3.4)
l’approximation line´aire de (3.3) autour d’un point d’e´quilibre donne´ (x0, U0, y0), ou`
∆x = x− x0,
∆U = [∆Uc1i,∆Uc1j,∆Uc2i,∆Uc2j],
∆y = y− y0
ou`
A, B, C sont des matrices constantes.
Remarques : ordres des mode`les de commande
– L’ordre du mode`le de commande obtenu est :
– pour le cas a` 23 machines : 132 variables d’e´tat et 220 variables alge´briques
– pour le cas du grand mode`le europe´en : 308 variables d’e´tat et 527 variables
alge´briques
– Les ordres des mode`les sous leur forme minimale (commandable et observable) sont :
– pour le cas a` 23 machines : 30 variables d’e´tat
– pour le cas du grand mode`le europe´en : 45 variables d’e´tat
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– Le choix des sorties a e´te´ porte´ sur la puissance active et la puissance re´active mais
on aurait aussi bien pu utiliser la puissance active et la tension AC (voir Annexe F)
Les mode`les line´aires obtenus sous leurs forme minimales sont utilise´s dans le Chapitre
suivant afin de synthe´tiser les lois de commande des convertisseurs.
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3.5 Vers un mode`le de commande incertain
Les deux types de modification de topologies associe´s a` un de´faut et dont on a fait la
remarque en Section 2.4 peuvent eˆtre directement prises en compte dans l’approximation
line´aire du mode`le de commande. En effet, les diffe´rentes topologies ge´ne´re´es lors des
diffe´rents cas de de´faut engendre une famille de mode`les line´aires {Pi}i=1,...,n ou` n est
le nombre de de´fauts conside´re´s (9 dans le cas du benchmark a` 23 machines). Pour la
commande robuste, cette famille peut eˆtre prise en compte par une seule matrice de
transfert P∆(s) qui est un mode`le d’incertitude non-structure´e. Cette prise en compte est
du type ”pire cas” pour la commande H∞, i.e., elle refle`te les phe´nome`nes physiques qui
ont le pire impact sur les objectifs de la commande.
P∆(s) peut eˆtre construite de deux manie`res diffe´rentes :
• Incertitudes additives : elles repre´sentent, en ge´ne´ral, des incertitudes absolues par
rapport au mode`le nominal. Cette repre´sentation est souvent utilise´e pour mode´liser
des dynamiques ou des non line´arite´s ne´glige´es [60]
• Incertitudes multiplicatives(Fig 3.5 et 3.8) : Elles permettent de de´finir les e´carts
en terme de variation par rapport au mode`le nominal. Elles peuvent eˆtre intro-
duites sous forme multiplicative en entre´e ou en sortie. Elles peuvent eˆtre prises en
conside´ration sous forme directe ou inverse [60].
La fonction de ponde´rationWt(s) ne´cessaire a` la forme multiplicative de P∆(s) est de´termine´e
comme suit :
Conside´rons les valeurs singulie`res σij de [Pi(s) − P (s)]P−1(s) comme illustre´ en Figure
3.9. Le mode`le incertain P∆(s) s’e´crit alors sous la forme :
Figure 3.8 – Repre´sentation des incertitudes non-structure´es avec erreur multiplicative
en sortie
P∆(s) = (1 + ∆(s)Wt(s))P (s) (3.5)
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La ponde´rationWt(s) utilise´e en (3.5) est de´termine´e par interpolation afin de majorer les
pics de σij en Figure 3.9 Le mode`le incertain P∆(s) nous permettra de de´velopper dans
le Chapitre 4 une loi de commande robuste.
Figure 3.9 – Les amplitudes des valeurs singulie`res σij de [Pi(s) − P (s)]P−1(s) et leur
majorant Wt (db)
Remarque : La fonction de ponde´ration Wt(s) est de´termine´e en utilisant une tech-
nique d’interpolation.
Pour le cas a` 23 machines la fonction obtenue est :
Wt(s) =
0.11s4 + 0.97s3 + 12.13s2 + 11.98s+ 27.22
s4 + 0.3496s3 + 22.49s2 + 1.78s+ 25.83
(3.6)
Cette valeur a e´te´ de´termine´e en utilisant la fonction Matlab ucover.
3.6 Conclusion
Dans ce chapitre une me´thodologie de synthe`se du mode`le de commande a e´te´ de´veloppe´e.
Cette dernie`re est base´e sur le calcul des temps critiques d’e´limination de de´faut de la
zone voisine de la liaison HDVC ainsi que sur l’e´tude des diffe´rentes interactions exis-
tant sur le syste`me e´lectriques. Cette approche a e´te´ valide´e non seulement dans le cas
d’un mode`le a` 23 machines du re´seau France-Espagne mais aussi pour la cas d’un grand
syste`me e´lectrique interconnecte´ tel que le syste`me e´lectrique europe´en.
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4.1 Introduction
Dans ce chapitre de la the`se nous ame´liorons la synthe`se des lois de commande des liai-
sons HVDC base´es ge´ne´ralement sur des re´gulateurs PI (Proportionnel-Inte´gral) ad-hoc
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afin de re´pondre a` des objectifs et contraintes impose´s par le nouveau contexte d’utilisa-
tion des liaisons HVDC de´crit dans l’introduction. En effet, dans ce contexte les liaisons
sont installe´es non plus pour connecter deux re´seaux synchrones diffe´rents, mais au sein
d’un meˆme re´seau AC et cela afin d’augmenter la capacite´ de transport a` certains endroits
critiques. Elles coexistent avec les lignes AC classiques et d’autres e´le´ments dynamiques
du re´seaux tels que les machines, moteurs, etc. Ce choix est duˆ a` des raisons et objectifs
multiples, comme, par exemples, les contraintes e´cologiques, les possibilite´s de controˆler
les flux de puissance actives et re´actives etc.
Les hypothe`ses qui simplifient la conception des lois de commande de l’e´lectronique de
puissance d’une liaison HVDC dans le cas ou` elle se´pare deux re´seaux synchrones ne
sont plus valables dans ce nouveau contexte ou` elles interagissent avec les autres compo-
santes du re´seau e´lectrique. Notre objectif principal est donc d’ame´liorer simultane´ment
le comportement local de la liaison HVDC en plus des performances dynamiques lie´es
au syste`me e´lectrique tels que par exemples, les re´ponses aux court-circuits, les temps
critiques d’e´limination de de´faut, etc.
Pour ce faire, une nouvelle me´thodologie de synthe`se des re´gulateurs de convertisseurs
est propose´e. Elle est base´e sur l’utilisation du mode`le de commande de´veloppe´ en Cha-
pitre 3 et vise a` coordonner les re´gulateurs des deux stations de conversion de la liaison
HVDC. De plus, seules les variables locales disponibles au niveau des stations de conver-
sion peuvent eˆtre utilise´es. Ceci est du a` la difficulte´, voir a` l’impossibilite´, d’avoir acce`s a`
des mesures distantes du syste`me e´lectrique telles que les vitesses et angles machines. Les
deux mode`les de commande nominal et incertain de´veloppe´s vont nous permettre, d’une
part, d’effectuer une synthe`se a` deux de´gre´es de liberte´ optimale classique base´e sur le
mode`le nominale et, d’autre part, de de´velopper une me´thode plus robuste base´e sur le
mode`le incertain permettant de prendre en compte diffe´rents sce´narios de de´faut.
De plus, et dans un but de renforcement du re´seau e´lectrique AC a` certain endroits
critiques, de plus en plus de liaisons HVDC viennent s’ajouter a` d’autres liaisons exis-
tantes ce qui doit nous amener, en plus de coordonner les deux stations de conversion
d’une meˆme liaison HVDC, a` coordonner les commandes de deux, voir plusieurs, liaisons
HVDC.
4.2 Choix de la structure du re´gulateur
Afin d’e´viter d’avoir recours a` des variables distantes du syste`me e´lectrique, nous avons
opte´ pour une loi de commande par retour de sortie. Cette loi utilise uniquement les sor-
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Figure 4.1 – La boucle ferme´e
ties des convertisseurs, a` savoir, selon les choix d’asservissements fait en Paragraphe B de
la Section 3.2.4, les puissances actives et re´actives.
Il est important de pre´ciser que dans notre c’est une commande a` puissances re´actives fixes
des deux coˆte´ de la liaison HVDC mais ce choix n’est pas unique. En effet, le choix d’une
commande de la tension AC peut eˆtre aussi envisageable selon le besoin. Ce cas n’a cepen-
dant pas e´te´ traite´ dans la the`se. De plus, le mode`le de commande pre´sente´ en Chapitre
3 nous permet de synthe´tiser les commandes des deux convertisseurs simultane´ment et
d’une manie`re coordonne´e. Plus pre´cise´ment, un seul re´gulateur centralise´ avec plusieurs
entre´es/sorties sera fourni pour l’ensemble de la liaison HVDC et du syste`me e´lectrique
(Figure 4.1). En conse´quence, une loi de commande line´aire et a` retour de sortie sera
synthe´tise´e.
4.3 Objectifs de commande
Les re´gulateurs d’une liaison HVDC sont ge´ne´ralement synthe´tise´s afin d’assurer des
performances locales, telles que :
• la poursuite des re´fe´rences pour la puissance active Pref1 et, dans le cas de la tech-
nologie VSC, e´galement pour les puissances re´actives Qref1 et Qref2 ou les tensions
AC aux deux extre´mite´s de la liaison HVDC en satisfaisant un temps de re´ponse se
situant ge´ne´ralement entre 80 et 100 ms.
• la possibilite´ d’inversion de la puissance active en un temps donne´, typiquement e´gal
a` 200 ms.
Le mode`le de commande de´veloppe´ dans le Chapitre 3 est utilise´ afin de synthe´tiser un
seul re´gulateur coordonne´ pour les deux stations de conversion de la liaison HVDC.
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Figure 4.2 – Imple´mentation a` deux degre´s de liberte´
Ce re´gulateur doit assurer en plus des performances cite´es ci-dessus :
• l’ame´lioration des performances du re´seau comme, par exemple, la stabilite´ transi-
toire .
Afin de satisfaire les objectifs de commande cite´s pre´ce´demment, deux approches de com-
mande ont e´te´ de´veloppe´es. La premie`re qui est de type RST (a` deux degre´s de liberte´)
se base exclusivement sur le mode`le de commande nominal. La seconde approche de com-
mande est base´e sur le mode`le de commande incertain de´fini en Section 3.5.
4.4 Commande a` deux degre´s de liberte´
Le re´gulateur a e´te´ synthe´tise´ en utilisant l’approximation line´aire du mode`le de com-
mande nominal autour de son point d’e´quilibre donne´ en e´quation (4.13).
Un re´gulateur a` retour de sortie a` deux degre´s de liberte´ (voir Figure 4.2) et base´ sur la
factorisation co-premie`re a` droite et a` gauche [56] a e´te´ de´veloppe´. La me´thodologie est
explique´e dans cette section.
Classe des re´gulateurs stabilisants [56] Soit H(s) la matrice de transfert de ΣL en
(4.13) et soient (Np(s),Dp(s)), (D˜p(s),N˜p(s)), respectivement, la factorisation co-premie`re
a` gauche et a` droite de H(s) :
H(s) = Np(s)Dp(s)
−1 = D˜p(s)
−1N˜p(s). (4.1)
Soient X(s), Y(s), X˜(s) et Y˜(s) les matrices de transfert propres et stables choisies telles
que
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X(s)Np(s) + Y(s)Dp(s) = I
N˜p(s)X˜(s) + D˜p(s)Y˜(s) = I.
. (4.2)
L’ensemble de tous les compensateurs a` deux degre´s de liberte´, qui stabilisent ΣL(s)
est donne´ par
Set(ΣL) = D˜
−1
c (s)[N˜c1(s) N˜c2(s)] (4.3)
ou`
D˜c(s) = Y(s)− RN˜p(s)
N˜c2(s) = X(s) + RD˜p(s)
(4.4)
et N˜c1 est une matrice de transfert choisie arbitrairement et R est choisie tel que
|(Y(s)− RN˜p)(s)| 6= 0. (4.5)
Calcul de la double factorisation co-premie`re Les paires (A,B) et (A,C ) sont sta-
bilisables et de´tectables. Soient les matrices K et L telles que
A0 = A− BK
A˜0 = A− LC
(4.6)
ou` A0 et A˜0 sont Hurwitz (i.e, leurs valeurs propres se situent dans le demi plan gauche
du plan complexe).
La double factorisation co-premie`re de H(s) est donne´e par
N˜p(s) = C(sI− A˜0)−1B
D˜p(s) = I− C(sI− A˜0)−1L
Np(s) = C(sI− A0)−1B
Dp(s) = I−K(sI− A0)−1B
(4.7)
et les solutions de l’e´quation de Be´zout (4.2) sont
X(s) = K(sI− A˜0)−1L
Y(s) = I+K(sI− A˜0)
−1
B
X˜(s) = K(sI− A0)−1L
Y˜(s) = I+ C(sI− A0)−1L
(4.8)
Les termes Np(s), Dp(s), D˜p(s), N˜p(s), X(s), Y(s), X˜(s) et Y˜(s) sont des matrices de
transfert propres et stables .
80
Chapitre IV Commande des liaisons a` courant continu HVDC
Implantation du re´gulateur L’implantation du re´gulateur est illustre´e en Figure 4.2)
ou` les termes D˜c1(s) et N˜c2(s) sont donne´s par (4.4) et N˜c1(s) est une matrice de transfert
propre et stable.
La matrice de gain K est de´termine´e en utilisant un placement de poˆle de type line´aire
quadratique (LQ) (voir, e.g., [27]), et ce, afin d’effectuer un placement de poˆles optimale
pour A0 (donne´ par (4.6)) en minimisant la fonction couˆt quadratique suivante :
J =
∫ ∞
0
(∆UTR∆U+∆yTQ∆y)dt (4.9)
ou` R et Q sont des matrices de ponde´ration positives. Pour le cas de´crit en section 2.6.2
elles ont e´te´ choisies R=diag(10 10 10 10) and Q=diag(1 1 1).
Le gain optimal K est de´termine´ en utilisant la routine de la Control toolbox de Matlab
lqry [15].
Il est a` noter que comme A˜0 donne´ par (4.6) et A˜0
T
ont les meˆmes valeurs propres,
la meˆme me´thode utilise´e pour de´terminer K, est applique´e pour trouver LT .
Afin d’introduire une action inte´grale dans le re´gulateur pour assurer une poursuite par-
faite des re´fe´rences sans erreur statique, on a ajoute´ la contrainte :
D˜c(0) = 0,
en plus de la contrainte N˜c1(0)=N˜c2(0).
Le transfert en boucle ferme´e donne´ par
Hyref→y = Np(D˜cDp + N˜c2Np)
−1N˜c1. (4.10)
Le re´gulateur a` deux degre´s de liberte´ obtenu est teste´ en simulation en Section 4.6.
4.5 Commande robuste avec prise en compte directe
des incertitudes
En Section 3.5, un mode`le incertain base´ sur une famille de mode`les perturbe´s a e´te´
de´veloppe´ afin de prendre en compte plusieurs cas de situations critiques dans le mode`le
de commande. La the´orie de la commande nous permet d’effectuer des synthe`ses robustes
en se basant sur ce type de mode`les incertains. Parmi ces me´thodes, on peut citer la
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µ-synthe`se ainsi que la synthe`se H∞.
L’approche H∞ a montre´ qu’elle constitue une me´thode efficace pour calculer un correc-
teur robuste d’un syste`me incertain, on a opte´ donc pour son utilisation. La synthe`se H∞
permet de prendre en compte, a priori et explicitement, des spe´cifications fre´quentielles
et temporelles du cahier de charges qui simplifieront ainsi la synthe`se. Comme c’est
une approche fre´quentielle, les spe´cifications fre´quentielles sont naturellement prises en
conside´ration, les spe´cifications temporelles classiques (temps de monte´e, rejet des per-
turbations, atte´nuation du bruit) peuvent eˆtre facilement interpre´te´es dans le domaine
fre´quentiel comme cela est de´crit en [60].
4.5.1 Synthe`se H∞ a` sensibilite´ mixte
Soit P (s) le mode`le nominale de´veloppe´ en Section 3.2, K(s) le re´gulateur, et I la
matrice identite´. Soit S(s) = (I+P (s)K(s))−1 la matrice de sensibilite´ i.e, le transfert en
boucle ferme´e entre les re´fe´rences et l’erreur (i.e., r 7→ e en Figure 4.3) et soit la matrice
de sensibilite´ comple´mentaire T (s) = P (s)K(s)(I + P (s)K(s))−1, la matrice de transfert
en boucle ferme´e entre les re´fe´rences et les mesures en sortie (i.e., r 7→ y en Figure 4.3).
La ponde´ration Wt(s) illustre´e en Figure 3.9 de la Section 3.5 est utilise´e afin d’assurer la
robustesse vis-a`-vis des incertitudes induites par les situations de de´faut (Section 2.3).
De plus les performances spe´cifie´es en Section 4.3 peuvent eˆtre mises sous forme analytique
(voir [60]) et repre´sente´es sous forme d’une seule matrice de ponde´ration Ws(s). Cette
dernie`re est la ponde´ration de la matrice de sensibilite´ S(s). En effet les spe´cifications
temporelles peuvent eˆtre interpre´te´es dans le domaine fre´quentiel afin d’assurer les dyna-
miques souhaite´es aux niveaux des stations de conversion.
Figure 4.3 – Proble`me de sensibilite´ mixte
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Le proble`me de sensibilite´ mixte illustre´ en Figure 4.3 consiste a` trouver un re´gulateur
K(s) qui satisfait pour un λ donne´, la condition∥∥∥∥∥
[
Ws(s)S(s)
Wt(s)T (s)
]∥∥∥∥∥
∞
≤ λ. (4.11)
Pour λ = 1, la boucle ferme´e sera garantie stable pour tout les syste`mes P∆(s), si il existe
un re´gulateur K(s) qui assure ‖Wt(s)T (s)‖∞ ≤ 1 pour toutes les fre´quences (voir [49]).
Les performances de´sire´es seront acheve´es si ‖Ws(s)S(s)‖∞ ≤ 1.
Les spe´cifications temporelles pour la liaison HVDC :
– un temps de re´ponse d’environs Ts = 70ms
– amortissement des re´ponse ξ = 0.7
sont traduites par la fonction de transfert Ws(s) qui est choisie sous la forme (voir [60])
Ws =
(
s/ k
√
Ms + ωb
s+ ωb k
√
ε
)k
, (4.12)
ou` ωb est la bande passante, Ms le de´passement de la fonction sensibilite´, ε l’erreur sta-
tique et k est l’ordre de la fonction de ponde´ration. Il est a` noter que plus ε est petit plus
l’action inte´grale du re´gulateur est renforce´e.
avec (voir [60] ωn = 4/(ξTs),
ε = 0.0001,
ωb = ωn/
√
(2),
α =
√
(0.5 + 0.5
√
(1 + 8ξ2))
Ms = α
√
(α2 + 4ξ2)/
√
((1− α2)2 + 4ξ2α2)
4.5.2 Calcul et implantation du re´gulateur H∞
Re´solution du proble`me standard Soit ΣL la repre´sentation d’e´tat du syste`me no-
minal et qui se met sous forme
ΣL :
{
∆x˙ = A∆x+ B∆U
∆y = C∆x+ D∆U
(4.13)
Dans notre cas D = 0.
La solution du proble`me de sensibilite´ mixte est base´e sur la solution alge´brique de
l’e´quation de Riccati [60]. Cette e´quation est donne´e par
XE + ETX −XWX +Q = 0 (4.14)
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Avec :W = W T et Q = QT
La me´thode de re´solution de cette e´quation est donne´e en Annexe C. En pratique le calcul
du re´gulateur se fait en utilisant la Robust Control toolbox de Matlab. Il est donne´ par sa
forme d’e´tat (AK ;BK ;CK ;DK), ce dernier a le meˆme ordre que le mode`le de commande
line´aire augmente´ par les fonctions de ponde´ration Ws(s) et Wt(s).
Dans le cas de l’exemple de´crit en Section 2.6.2, le mode`le de commande line´aire obtenu
apre`s re´duction et re´alisation minimale est d’ordre 30. Le re´gulateur obtenu est d’ordre
40 ce qui est trop grand pour une imple´mentation pratique de ce dernier. Pour cette
raison, c’est une pratique courante que de re´duire l’ordre du re´gulateur. Une me´thode
de re´duction base´e sur le calcul des valeurs singulie`re est utilise´e [60] afin de ge´ne´rer un
re´gulateur d’ordre re´duit. La re´duction a e´te´ re´alise´e graˆce a` des fonctions de´die´es a` cela
et existant sur le Robust Control Toolbox de Matlab.
4.6 Tests de validation
A) Validation sur le benchmark France-Espagne-Portugal
Performances locales
Afin de tester les performances locales des deux re´gulateurs, on conside`re un export
de puissance de 1000 MW de la France vers l’Espagne via la liaison HVDC. Un e´chelon de
-0.1 p.u. est applique´ a` la re´fe´rence de la puissance active transmise sur la liaison HVDC
(Pref1). La Figure 4.4 illustre les re´ponses en puissance active pour les diffe´rents cas de
commande a` savoir la commande robuste, la commande RST et la commande vectorielle
standard. On peut observer une bonne poursuite de re´fe´rence et des constantes de temps
en accord avec les spe´cifications donne´es en Section 4.3. De plus, on peut observer que les
trois re´gulateurs fournissent a` peu pre`s les meˆmes dynamiques en boucle ferme´e.
Stabilite´ transitoire
Les Figures 4.5a et 4.5b repre´sentent les re´ponses de puissances actives et re´actives
suite a` un de´faut syme´trique de 100 ms au niveau du convertisseur 1 (Coˆte´ France). On
peut observer que les re´ponses dynamiques obtenues avec les re´gulateurs H∞ et RST sont
meilleures qu’avec la commande standard. En effet un meilleur temps de retour apre`s le
de´faut et un moindre de´passement sont observe´s. Cela conduit a` des pe´riodes de saturation
plus courtes durant les ope´rations en comparaison avec la commande standard. De plus, les
Figures 4.6a et 4.6b montrent que les oscillations transitoires obtenues avec le re´gulateur
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Figure 4.4 – Re´ponse de P1 a` un e´chelon de -0.1 p.u. sur Pref1
H∞ et LQ sont mieux amorties que celles obtenues avec la commande standard.
En plus des simulations effectue´es pre´ce´demment, les valeurs des temps critiques
d’e´limination de de´faut obtenues a` plusieurs points du re´seau ont e´te´ compare´es en Ta-
bleau 4.1. Une diffe´rence pouvant aller jusqu’a` 15 % est observe´e entre les deux re´gulateurs
H∞ et LQ et allant jusqu’a` 23 % entre le re´gulateur H∞ et la commande standard. Cela
confirme l’ame´lioration de la stabilite´ transitoire dans le cas de la commande robuste H∞
en comparaison avec les deux autres re´gulateurs.
Table 4.1 – Validation de la commande par les temps critiques d’e´limination de de´faut
Position du TCED [ms] TCED [ms] TCED [ms]
court-circuit Commande standard Commande LQ Commande H∞
StLlogaia 245 277 284
V ic 223 249 255
Bescano 212 239 246
V andellos 127 130 137
Braud 138 140 161
Remarque : La re´ponse de la commande standard Figure 4.5a (aux alentours de
100.3 sec.) s’explique par la pre´sence d’une saturation. En effet, la puissance re´active en
Figure 4.5b sort de la saturation aux alentours de 100.3 ms et ceci impacte la puissance
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active.
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(a) Re´ponse de P1 a` un court-circuit de 100 ms short-circuit (p.u.)
(b) Re´ponse de Q1 a` un court-circuit de 100 ms short-circuit (p.u.)
Figure 4.5 – Re´ponses des puissances active et re´active a` un court-circuit de 100 ms :
cas du sce´nario d’export de 1000 MW
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(a) G16 speed response to a short-circuit (Hz)
(b) G2 speed response to a short-circuit (Hz)
Figure 4.6 – Re´ponses des machines a` un court-circuit de 100 ms : cas du sce´nario
d’export de 1000 MW
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Limiteurs de courant utilise´s
Un courant transitoire important lors d’un de´faut risque d’endommager fortement les
e´quipements e´lectriques. Pour cette raison, les courants transitant doivent eˆtre limite´s.
Ces limitations sont prises en compte a` travers des blocs ajoute´s sur les re´gulations afin
de limiter les courants. (voir Figures 4.7a et 4.7b). En effet, les puissance de re´fe´rences
fournies au re´gulateur sont calcule´es de fac¸on de respecter a` tout moment la limite de
courant Imax. De ce fait, la puissance de re´fe´rence maximale Pmax autorise´e sera calcule´e
a` partir du courant Imax et de la tension Vseuil fixe´e en cas de court-circuit.
Figure 4.7 – Limiteurs de courant utilise´s
Remarque importante En comparaison avec la commande vectorielle standard (re´gulateur
PI ) et le re´gulateur RST qui sont eux repre´sente´s par des transferts d’ordre 2, la com-
mande robuste est d’ordre 5 et cela graˆce aux techniques de re´duction des re´gulateurs (voir
Section 4.5.2). L’ordre du re´gulateur robuste n’e´tant pas trop e´leve´, son imple´mentation
en pratique reste donc tre`s faisable. La forme des transferts du re´gulateur synthe´tise´ est
donne´e en Annexe E.
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Tests de robustesse
Les re´gulateurs ont e´te´ synthe´tise´s en utilisant un mode`le line´aire. Cela nous a conduit
a` effectuer d’autres simulations afin de tester la robustesse des performances vis-a`-vis d’une
variation du point de fonctionnement. Pour cela, une nouvelle situation de load-flow est
conside´re´e pour les simulations. En effet, une puissance de 600 MW est dans ce nouveau
sce´nario importe´e de l’Espagne vers la France. Notez que se sont les meˆmes re´gulateurs
qui seront utilise´s, i.e., ceux synthe´tise´s en se basant sur la situation pre´ce´dente d’export.
Les Figures 4.8a et 4.8b illustrent les re´ponses des puissances actives et re´actives dans le
cas d’un court-circuit syme´trique proche de la liaison HVDC (coˆte´ Espagne) et e´limine´ au
bout de 100 ms. On peut observer que les re´ponses sont comparables a` celles obtenues lors
du sce´nario d’export. De plus, pour cette situation aussi, les re´ponses obtenues en utilisant
le re´gulateur robuste sont meilleures que celles obtenues en utilisant le re´gulateur a` deux
degre´s de liberte´ et la commande standard. Cela confirme la robustesse du re´gulateur H∞
e´galement vis-a`-vis d’une variation de point de fonctionnement.
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(a) Re´ponse de P2 a` un court-circuit de 100 ms short-circuit (p.u.)
(b) Re´ponse de Q2 a` un court-circuit de 100 ms short-circuit (p.u.)
Figure 4.8 – Re´ponses des puissances active and re´active a` un court-circuit de 100 ms :
cas du sce´nario d’import de 600 MW
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B) Validation sur le grand syste`me europe´en
Le re´gulateur multivariable de´crit pre´ce´demment et base´ sur un mode`le incertain a
e´te´ e´galement de´veloppe´ pour le cas d’un mode`le grande taille du syste`me e´lectrique in-
terconnecte´ europe´en de´crit en Section 3.3.
Comme il a e´te´ fait pre´ce´demment, le re´gulateur H∞ de´veloppe´ est compare´ a` la com-
mande standard couramment utilise´e pour la commande des liaisons HVDC.
Stabilite´ transitoire
Dans un premier sce´nario, un double-de´faut syme´trique sur Tavel-Tamareau en Figure
3.5 et e´limine´ au bout de 100 ms en ouvrant les deux extre´mite´s des lignes est simule´. Les
Figures 4.9a et 4.9b sont les re´ponses des puissances active et re´active transite´es sur la
liaison HVDC. On peut observer, comme pour le cas pre´ce´dent, un meilleur comportement
dynamique dans le cas du nouveau re´gulateur H∞ applique´ a` ce benchmark a` grande
dimension compare´ a` la commande standard en particulier en ce qui concerne la puissance
re´active. En effet, un plus grand appel de puissance re´active est constate´ dans le cas de
la commande standard. De plus la saturation est atteinte dans ce cas pendant le de´faut.
Dans un second sce´nario, un de´faut syme´trique est applique´ au terminal de la liaison
HVDC situe´ du coˆte´ de la zone de Fos. Ce de´faut est e´limine´ au bout de 100 ms. On peut
observer a` travers les Figures 4.10a et 4.10b comme pour le cas pre´ce´dent, un meilleur
comportement dynamique dans le cas du nouveau re´gulateur H∞. Ce qui est confirme´ par
l’analyse de la stabilite´ transitoire de la zone. En effet, le Tableau 4.2 montre de meilleurs
temps critiques d’e´limination de de´faut (TCED plus e´leve´s) lorsque c’est le re´gulateur
H∞ qui est utilise´.
Table 4.2 – Validation de la commande par les temps critiques d’e´limination de de´faut
Position du TCED [ms] TCED [ms]
court-circuit Commande standard Commande H∞
Darse− Feuillane 216 224
Feuillane− Ponteau 192 204
Ponteau− Feuillane 183 195
Ponteau−Realtor 181 192
Feuillane− Lavera 194 205
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Tests de robustesse
Afin de tester la robustesse du re´gulateur H∞ vis-a`-vis d’une variation de point de
fonctionnement, on conside`re une situation d’import d’une puissance de 450 MW de la
zone Gaudie`re vers la zone de Fos. Un court-circuit syme´trique est simule´ au niveau du
terminal de la liaison HVDC coˆte´ Gaudie`re. Les puissances active et re´active importe´es
sont repre´sente´es en Figures 4.11a et 4.11b et sont comparables avec celles obtenues dans
le cas du sce´nario d’export. Ce qui confirme encore une fois la robustesse des performances
du re´gulateur robuste propose´ vis a` vis des variations du point de fonctionnement.
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(a) Re´ponse de P1 a` un court-circuit de 100 ms short-circuit (p.u.)
(b) Re´ponse de Q1 a` un court-circuit de 100 ms short-circuit (p.u.))
Figure 4.9 – Re´ponses des puissances active et re´active a` un court-circuit de 100 ms sur
la double-ligne Tavel-Tamareau
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(a) Re´ponse de P1 a` un court-circuit de 100 ms short-circuit (p.u.)
(b) Re´ponse de Q1 a` un court-circuit de 100 ms short-circuit (p.u.)
Figure 4.10 – Re´ponses des puissances active et re´active a` un court-circuit de 100 ms
du coˆte´ du terminal 1 (zone de Fos)
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(a) Re´ponses de puissances actives P2 (p.u)
(b) Re´ponses de puissances re´actives Q2 (p.u)
Figure 4.11 – Re´ponses a` un court-circuit de 100 ms proche de la zone Gaudie`re dans le
cas d’un import de puissance de 450 MW
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4.7 Coordination des commandes de plusieurs liai-
sons HVDC
De plus en plus de liaisons HVDC viennent s’ajouter a` d’autres de´ja` existantes, c’est
le cas, par exemple, de la liaison Fos-Gaudie`re dans le sud de la France qui viendra s’ajou-
ter aux liaisons France-Espagne et France-Italie. Dans cette situation de proximite´, des
interactions entre les liaisons peuvent apparaitre. L’approche de commande propose´e en
Section 4.5 se base sur une vision globale de type ”syste`me” de la zone voisine de la liai-
son. Elle prend donc en compte d’emble´e les interactions de la zone et est donc approprie´e
pour traiter la coordination de plusieurs liaisons a` courant continu. Son utilisation dans
ce contexte est pre´sente´e par la suite.
4.7.1 Description du benchmark d’e´tude
Le benchmark destine´ a` l’e´tude des interactions entre liaisons HVDC est un re´seau AC
maille´ repre´sente´ en Figure 4.12 [21]. Il consiste en 6 machines e´quipe´es de re´gulateurs de
tension et de vitesse, 17 nœuds et 26 branches. Deux zones nord (N) et sud (S) peuvent
eˆtre mises en e´vidence. Elles sont connecte´es par 5 lignes qui peuvent eˆtre vues comme des
frontie`res. Deux liaisons HVDC co-existent sur ce re´seau, au milieu, une liaison HVDC
(NE-SC) est en paralle`le avec des lignes AC. La deuxie`me liaison HVDC est situe´e entre
les nœuds SH et SI. Le degre´ de proximite´ et donc d’interaction de ces deux liaisons peut
eˆtre module´ en modifiant la longueur e´lectrique entre les deux nœuds SF et SJ (voir Figure
4.12). Le transit de puissance se fait du nord (N) vers le sud (S) et un total de 1000 MW
transite sur les deux liaisons HVDC.
Le load-flow pour ce benchmark a e´te´ adapte´ de fac¸on a` ce qu’il y ait un maximum
d’interactions entre les liaisons HVDC pre´sentes dans ce syste`me e´lectrique.
L’analyse modale du benchmark pre´sente´ en Figure 4.12 nous permet de dresser le Tableau
4.3 des diffe´rents modes de couplages et interzones existant sur ce syste`me e´lectriques et
dont les valeurs d’amortissements sont les plus basses. Une repre´sentation des valeurs
singulie`res du transfert entre´es/sorties des deux liaisons HVDC nous permet de visualiser
les modes observe´s par les deux liaisons HVDC a` savoir les modes 1, 4, 5 et enfin le 6 qui
est un mode de couplage e´lectrique (voir Section 2.6.2). Cela nous servira plus tard a` la
synthe`se robuste et coordonne´e des re´gulateurs de ces deux liaisons HVDC.
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Figure 4.12 – Sche´ma du benchmark d’e´tude des interactions entre liaisons HVDC
Table 4.3 – Liste des modes les plus mal amortis
Modes Fre´quence Amortissement Machine E´le´ment
du mode du mode participant participant
(Hz) (%) le plus le plus
1 1.88 6.78 GSB Rotor
2 1.56 7.71 GNB Rotor
3 1.16 6.94 GNF Rotor
4 0.94 5.67 GSC Rotor
5 0.43 5.92 GSJ Rotor
6 0.10 8.36 GSC Axe-d
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Figure 4.13 – Re´ponses en fre´quence du benchmark a` 6 machines
4.7.2 E´tude des interactions existantes
Les interactions entre les deux liaisons HVDC sont mises en e´vidence par deux types
de tests de simulation. En premier lieu, on applique un e´chelon sur la puissance re´active
de l’une des deux liaisons HVDC et on observe le comportement de la seconde. En second
lieu, les re´ponses a` des court-circuits proches seront investigue´es.
A ce stade de l’analyse, seule la commande vectorielle standard est conside´re´e.
A) E´chelons sur les puissances re´actives
Les re´ponses a` un e´chelon de -0.2 pu sur la re´fe´rence de la puissance re´active au
terminal NE de HVDC 1 sont donne´es. en Figures 4.14a et 4.14b. On peut observer que
cet e´chelon qui s’est produit du coˆte´ de HVDC 1 a impacte´ le comportement de la liaison
HVDC 2. La meˆme constatation peut eˆtre faite en observant le comportement de la liaison
HVDC 1 lorsque l’e´chelon est applique´ du coˆte´ de la liaison HVDC 2 (voir Figures 4.15a,
4.15b). On peut aussi remarquer que la liaison HVDC 2 a un impact plus important sur
HVDC 1 que HVDC1 a sur HVDC 2.
99
Chapitre IV Commande des liaisons a` courant continu HVDC
(a) Re´ponse de la puissance active coˆte´ SH (HVDC 2) a` un e´chelon applique´
sur la re´fe´rence de la puissance re´active coˆte´ NE (HVDC 1)
(b) Re´ponses en tension coˆte´s SH et SI (HVDC 2)
Figure 4.14 – Comportement de la liaison HVDC 2 lors d’un e´chelon de -0.2 applique´
sur la re´fe´rence de puissance re´active coˆte´ NE de HVDC1
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(a) Re´ponse de la puissance active coˆte´ NE (HVDC 1)
(b) Re´ponses en tension coˆte´s NE et SC (HVDC 1)
Figure 4.15 – Comportement de la liaison HVDC 1 lors d’un e´chelon de -0.2 applique´
sur la re´fe´rence de puissance re´active coˆte´ SH de la liaison HVDC 2
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B) Tests en court-circuit
On applique un court-circuit syme´trique proche de la liaison HVDC 1 et plus pre´cise´ment
sur le nœud NA (voir Figure 4.12) et on observe le comportement de la liaison HVDC
2. Les re´sultats sont illustre´s en Figures 4.16a et 4.16b et il apparait clairement qu’un
court-circuit proche de la liaison HVDC 1 impacte significativement la liaison HVDC 2.
De plus, comme pour le cas de l’e´chelon, la meˆme constatation peut eˆtre faite en Figures
4.17a et 4.17b lorsque le court-circuit est applique´ pre`s de la liaison HVDC 2. Cela met en
e´vidence les interactions existantes entre ces deux liaisons et cela est duˆ a` leur proximite´
e´lectrique, plus pre´cise´ment, au couplage e´lectriques qui existent entre les deux ouvrages
et qui sont mis en e´vidence en Section 4.7.2.
(a) Re´ponse de la puissance active coˆte´ SH (HVDC 2)
(b) Re´ponses en tension coˆte´s SH et SI (HVDC 2)
Figure 4.16 – Comportement de la liaison HVDC 2 lors d’un court-circuit proche de
HVDC 1
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(a) Re´ponse de la puissance active coˆte´ NE (HVDC 1)
(b) Re´ponses en tension coˆte´s NE et SC (HVDC 1)
Figure 4.17 – Comportement de la liaison HVDC 1 lors d’un court-circuit proche de
HVDC 2
103
Chapitre IV Commande des liaisons a` courant continu HVDC
Conclusion de l’e´tude A partir de cette e´tude, on peut conclure que lorsque deux ou
plusieurs liaisons HVDC co-existent dans un meˆme re´seau e´lectrique AC et qu’elles sont
proches e´lectriquement, des interactions plus ou moins importantes peuvent apparaitre.
Dans ce cas particulier, une synthe`se coordonne´e de ces liaisons peut atte´nuer les effets
de ces interactions comme il sera montre´ par la suite.
4.7.3 Synthe`se coordonne´e de deux liaisons HVDC
La me´thodologie de synthe`se des lois de commande des liaisons HVDC de´veloppe´e
pre´ce´demment dans ce travail est conceptuellement tre`s approprie´e et adapte´e a` une
synthe`se coordonne´e. En effet, l’utilisation d’un mode`le de commande prenant en compte
le voisinage de la liaison HVDC peut eˆtre aise´ment de´finie du fait de la proximite´ e´lectrique
entre ces liaisons. De plus, de la meˆme fac¸on que les deux stations d’une meˆme liaison
HVDC sont coordonne´es, on peut coordonner les convertisseurs des deux liaisons HVDC.
Il suffit pour cela de prendre en compte les entre´es/sorties des deux liaisons HVDC lors
de la synthe`se du mode`le de commande et, donc, du re´gulateur.
Dans la section suivante, 3 approches de commandes vont eˆtre investigue´es : la premie`re
est base´e sur une loi de commande robuste et coordonne´e globale pour les deux liaisons
HVDC, appele´ re´gulateur globalement coordonne´ par la suite, la deuxie`me est base´e sur
des synthe`ses robustes se´pare´es des lois de commande des deux liaisons HVDC, appele´s
re´gulateurs localement coordonne´s, et puis, en troisie`me lieu, la commande vectorielle.
Afin de comparer les performances des re´gulateurs, des tests de validation ont e´te´ effectue´s.
4.7.4 Tests de validation
Validation par simulations non-line´aires
Pour commencer, on applique un court-circuit syme´trique proche de la liaison HVDC
1 et plus pre´cise´ment sur le nœud NA. Le comportement de la liaison HVDC 2 est illustre´
en Figures 4.18a, 4.18b et 4.18c. A travers ces re´sultats de simulation, on peut remarquer
que le re´gulateur coordonne´ est celui qui a les meilleures performances surtout en compa-
raison avec la commande vectorielle. En effet, les oscillations ge´ne´re´es avec la commande
robuste globalement coordonne´e sont les mieux amorties. Les meˆmes observations sont
faites lorsque le court-circuit est applique´ coˆte´ de la liaison HVDC 2 en Figure 4.19a et
4.19b. La coordination des commandes des deux liaisons HVDC permet donc d’atte´nuer
les impacts que peuvent avoir les liaisons HVDC les unes sur les autres dans le cas de
toute excitation dynamique proche, en particulier en cas de de´faut AC se´ve`re proche.
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(a) Re´ponse en tension au terminal SH de HVDC 2
(b) Re´ponse en tension au terminal SI de HVDC 2
(c) Re´ponse de la puissance active transitant sur HVDC 2
Figure 4.18 – Comportement de la liaison HVDC 2 lors d’un court-circuit proche de
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(a) Re´ponse en tension au terminal NE de HVDC 1
(b) Re´ponse en tension au terminal SC de HVDC 1
Figure 4.19 – Comportement de la liaison HVDC 1 lors d’un court-circuit proche de
HVDC 2
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Validation par le calcul des temps critiques d’e´limination de de´faut
Le Tableau 4.4 illustre la comparaison des temps critiques a` plusieurs endroits du
syste`me e´lectrique de´crit en Figure 4.12 et ce dans les trois cas de commandes e´tudie´s.
D’apre`s les re´sultats obtenus, on peu de´duire aise´ment que le fait de coordonner les com-
mandes des deux liaisons HVDC permet ame´liorer la stabilite´ transitoire du syste`me
e´lectrique dans lequel les liaisons sont implante´es.
Table 4.4 – Validation de la commande par les temps critiques d’e´limination de de´faut
TCED [ms] TCED [ms] TCED [ms]
Position du Commande Commande robuste Commande robuste
court-circuit vectorielle globalement localement
standard coordonne´e coordonne´e
NA 212 232 221
SJ 175 205 201
NF 201 226 217
NB 249 262 254
Remarque La commande robuste globalement coordonne´e a, bien e´videment, les meilleures
performances et robustesse. Il faut noter que cette commande, par rapport aux deux
autres e´tudie´es, ne´cessite des mesures distantes qui doivent eˆtre rapporte´es d’une liaison
a` l’autre. Des moyens de contournement de cette contrainte tout en gardant un degre´ de
coordination maximal, sont en cours d’e´tude.
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4.8 Conclusion
Dans ce chapitre, deux lois de commande a` retour de sortie ont e´te´ de´veloppe´es pour
les convertisseurs des liaisons HVDC. La premie`re optimale, a` deux degre´s de liberte´,
a e´te´ de´veloppe´e sur la base du mode`le de commande nominal. La seconde, est une
commande robuste et permet de prendre en compte les incertitudes lie´es a` diffe´rentes
situations de de´faut. A travers les re´sultats de simulation obtenus ainsi que les re´sultats
de calcul des temps critiques, il apparait clairement que ces deux lois de commande
donnent de meilleures performances que la commande vectorielle standard et, e´galement,
une meilleure marge de stabilite´ transitoire de la zone voisine de la liaison HVDC. Cela
est duˆ, en premier lieu, a` l’utilisation d’un mode`le de commande et, en second lieu, a` la co-
ordination entre les deux stations de conversion ce qui n’est pas le cas pour la commande
vectorielle standard. D’autre part, le re´gulateur a` deux degre´s de liberte´ est plus simple a`
mettre en œuvre que le re´gulateur robuste car son ordre est plus re´duit. Pour ce dernier,
une commande de type H∞ a e´te´ synthe´tise´e, sans que ce choix ne soit unique. En effet
d’autres approches robuste, comme par exemple, la µ-synthe`se peuvent eˆtre envisage´es.
De plus, la me´thodologie ainsi de´finie a e´te´ e´galement utilise´e pour synthe´tiser une loi de
commande coordonne´e pour deux liaisons HVDC et a permis d’atte´nuer les interactions
existantes entre elles.
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Conclusion et perspectives
La premie`re partie du travail rapporte´ ici contient une me´thodologie ainsi que les
de´veloppements the´oriques qui lui sont lie´s. Elle concerne principalement l’analyse de la
stabilite´ du syste`me e´lectrique ainsi que le de´veloppement d’un mode`le de commande a`
partir du mode`le de´taille´ complet. Ce mode`le de commande a pour objectif principal de
capter les principales dynamiques et interactions lie´es a` la stabilite´ angulaire du syste`me
e´lectrique et plus pre´cise´ment a` la zone AC voisine de la liaison HVDC et les modes qui
sont associe´s a` ces interactions. En effet, en plus des modes interzones, un nouveau type
de modes a e´te´ e´tudie´ et pre´sente´ dans ce travail. Ces modes, qu’on a appele´s de couplage
e´lectrique, sont lie´s a` la stabilite´ transitoire et sont identifie´s graˆce a` l’analyse modale du
syste`me e´lectrique complet. Cette analyse, en conjoncture avec des conside´rations lie´es
a` la nature non-line´aire du syste`me e´lectrique, nous a permis d’affiner le choix des ma-
chines a` pre´server dans le mode`le de commande, appele´es machines critiques. Le mode`le
de commande est donc obtenu en e´liminant toutes les machines non-critiques puis par
une re´duction de la topologie en utilisant la technique de Ward. Cette me´thodologie est
applicable a` un syste`me e´lectrique re´el de grande taille et a e´te´ e´galement teste´e et valide´e
en simulations non-line´aires et par un calcul des temps critiques d’e´limination de de´faut.
Les principaux avantages qu’offre la nouvelle me´thodologie sont les suivants :
- la me´thode peut eˆtre applique´e quelque soit la taille du syste`me e´lectrique vu que
seule la re´gion voisine de la liaison HVDC est prise en compte.
- le mode`le re´duit pre´serve la meˆme enveloppe transitoire que le syste`me complet ce
qui nous a permis d’effectuer des synthe`ses de re´gulateurs pour les convertisseurs
des liaisons HVDC en ciblant l’ame´lioration des performances re´seau.
Ce mode`le de commande est a` la base des contributions suivantes au niveau de la
commande des convertisseurs de la liaisons HVDC :
- une synthe`se robuste des lois de commande des convertisseurs graˆce a` l’utilisa-
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Conclusion perspectives
tion d’un mode`le de commande incertain inte´grant plusieurs situations critiques du
re´seau e´tudie´.
- une structure du re´gulateur qui permet de coordonner les deux stations de conver-
sion, voir meˆme de coordonner plusieurs liaisons HVDC dans le cas ou` celles-ci sont
proches e´lectriquement.
- l’utilisation exclusive des variables locales disponible aux niveaux des stations des
liaisons HVDC.
Le travail, pre´sente´ dans ce rapport, ame`ne a` soulever les perspectives suivantes :
- envisager en plus de la coordination des re´gulateurs de plusieurs liaisons HVDC,
la possibilite´ de coordonner ces liaisons avec les re´gulations des autres e´le´ments
dynamiques du re´seau e´lectrique tels que les machines tournantes par exemple.
- utiliser des me´thodes de conception de lois de commande structure´es afin de synthe´tiser
des re´gulateurs de´centralise´s surtout quand il s’agit de coordonner plusieurs liaisons
HVDC
De plus, il est important de mentionner que dans le cadre des e´changes entres les diffe´rents
GRTs, ainsi qu’avec les constructeurs, ce mode`le de commande peut eˆtre utilise´. En effet,
le mode`le complet du syste`me e´lectrique ne pouvant pas eˆtre remis tel quel dans les
spe´cifications donne´es aux constructeurs pour des raisons de confidentialite´ et de taille, ce
mode`le de commande peut eˆtre une bonne alternative au mode`le complet pour une zone
bien de´limite´e autour de la liaison HVDC.
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Annexe B
Re´duction de la topologie par la
me´thode de Ward
Dans un grand syste`me e´lectrique interconnecte´ l’ensemble des nœuds peut eˆtre par-
titionne´ en trois groupes comme en Figure B.1 :
• nœuds du re´seau interne (I) formant l’ensemble des nœuds de la zone de re´glage
e´tudie´e.
• nœuds de frontie`re (F) entre le syste`me interne et le reste du syste`me interconnecte´.
• nœuds externes (E) : tous les nœuds du syste`me interconnecte´ sauf les nœuds du
syste`me interne et les nœuds frontie`res.
Figure B.1 – Grand syste`me e´lectrique interconnecte´ divise´ en trois sous syste`mes in-
terne–frontie`re–externe
Avec cette subdivision (syste`mes externe, frontie`re et interne), on peut e´crire l’e´quation
matricielle de´crivant les relations courants/ tensions aux diffe´rents nœuds des trois sous-
syste`mes comme suit :
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
 IEIF
II

 =

 YEE YEF 0YFE Y EFFF + Y FFFF + Y FFFI YFI
0 YIF YII



 UEUF
UI

 (B.1)
ou` :
YEE : matrice admittance des noeuds externes.
YEF : matrice admittance des noeuds externes–frontie`res.
YII : matrice admittance des noeuds internes.
YIF : matrice admittance des noeuds internes–frontie`res.
Y EFFF : premie`re sous-matrice admittance des noeuds frontie`res qui ne contient que les
admittances des lignes liant les nœuds frontie`res avec les nœuds externes.
Y FFFF : deuxie`me sous-matrice admittance des nœuds frontie`res qui ne contient que les
admittances des lignes liant les nœuds frontie`res entre eux.
Y FIFF : troisie`me sous-matrice admittance des nœuds frontie`res qui ne contient que les ad-
mittances des lignes liant les nœuds frontie`res avec les nœuds internes.
UF , UE, UI : repre´sentent respectivement la matrice des tensions nodales aux nœuds
frontie`res, aux nœuds externes et aux nœuds internes.
IF , IE, II : repre´sentent respectivement la matrice des courants injecte´s aux nœuds
frontie`res, aux nœuds externes et aux nœuds internes.
Dans notre cas, nous avons utilise´ la me´thode de type Ward des injections. Le mode`le
obtenu repre´sente le reste du syste`me (ou syste`me externe) d’abord par un groupe de
lignes e´quivalentes connecte´es aux nœuds frontie`res qui repre´sentent la topologie du re´seau
exte´rieur (partie passive du mode`le) et ensuite par des injections de puissance complexe
aux nœuds frontie`res qui compensent les injections de puissance des nœuds externes sup-
prime´s (voir Figure B.2).
Ainsi, les deux e´tapes ne´cessaires pour construire ce mode`le sont les suivantes :
1) Calcul des parame`tres des lignes e´quivalentes du mode`le connecte´es aux
nœuds frontie`res
On e´limine tous les nœuds du syste`me externe et donc de l’e´quation (B.1) et on
les remplace par un re´ seau e´quivalent connecte´ a` la frontie`re repre´sente´ par la matrice
d’admittance [Y EqFF ] l’e´quation (B.1) devient :[
IF −∆IF
II
]
=
[
Y EqFI Y
FI
Y IF Y II
][
UF
UI
]
. (B.2)
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Figure B.2 – Mode`le de type Ward
ou` la matrice [∆IF ] de´crit l’injection de courant additionnelle aux nœuds frontie`res et
est donne´e par
[∆IF ] = [YFE][YEE]
−1[IE] (B.3)
et la matrice du re´seau e´quivalent contenant seulement les nœuds frontie`res peut eˆtre
obtenue par un calcul matriciel comme suit :
Y EqFF = [Y
EF
FF + Y
FF
FF ]− [Y FE][YEE]−1[YEF ] (B.4)
2) Calcul des injections de puissance active/re´active aux nœuds frontie`res
Les injections de courant aux nœuds frontie`res [∆IF ] seront transforme´es en injections
de puissance en ces nœuds comme suit :
[∆SF ] = −[UF,d][∆IF ]∗ = −[UF,d][YFE][YEE]−1[IE]∗ (B.5)
ou` :
[UF,d] : matrice diagonale dont les e´le´ments sont les composantes du vecteur [UF ]
On peut aussi e´crire :
[IE]
∗ = [UE,d]
−1[SE] (B.6)
avec [UE,d] : matrice diagonale de [UE].
En remplac¸ant la valeur de [IE]
∗ de l’e´quation (B.6) dans l’e´quation (B.5) on obtient la
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relation finale (B.7) permettant de calculer les injections des puissances complexes aux
nœuds frontie`res (partie active de mode`le).
[∆SF ] = −[UF,d][YFE]∗[Y ∗FE]−1[UE,d][SE] (B.7)
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Annexe C
Commande robuste par l’approche
H∞
Dans cette annexe seront pre´sente´s les outils mathe´matiques ne´cessaires pour la synthe`se
d’un re´gulateur H∞ ainsi que la me´thode de synthe`se.
C.1 Outils fondamentaux
C.1.1 Repre´sentation des syste`mes
Le mode`le de connaissance de´crivant un syste`me line´aire et stationnaire peut eˆtre
repre´sente´ par l’e´quation d’e´tat suivante :{
x˙(t) = Ax(t) + Bu(t)
y(t) = Cx(t) +Du(t)
(C.1)
Avec l’hypothe`se des conditions initiales nulles sur le vecteur d’e´tat, la matrice de transfert
du syste`me est
G(s) = C(sI − A)−1B +D. (C.2)
Dans la suite, pour G on adopte la repre´sentation G =
[
A B
C D
]
.
Le re´gulateur ainsi que les incertitudes du syste`me G(s) peuvent eˆtre mis en e´vidence par
une repre´sentation unifie´e, conforme´ment a` la Figure C.1. Dans cette repre´sentation :
• P (s) : repre´sente le proce´de´ ge´ne´ralise´.
• K(s) : repre´sente le re´gulateur.
• ∆(s) : repre´sente la mode´lisation des incertitudes.
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Figure C.1 – Repre´sentation sous forme standard d’un syste`me.
• w : repre´sente les entre´es exoge`nes du syste`me (entre´es a` suivre et perturbations a`
rejeter).
• z : repre´sente les signaux a` commander (erreurs entre consignes et sorties du syste`me
par exemple)
• y : repre´sente les sorties accessibles a` la mesure du syste`me.
• u : repre´sente les signaux de commande du processus.
Une telle repre´sentation est appele´e repre´sentation sous forme standard du syste`me qui
donne lieu a` un syste`me augmente´ avec la repre´sentation d’e´tat


x˙(t) = Ax(t) + B1w(t) + B2u(t)
z(t) = C1x(t) +D11w(t) +D12u(t)
y(t) = C2x(t) +D21w(t) +D22u(t)
(C.3)
Soit
P =

 A B1 B2C1 D11 D12
C2 D21 D22

 , (C.4)
et la matrice de transfert associe´e sera donne´e par :
P (s) =
[
P11(s) P12(s)
P21(s) P22(s)
]
. (C.5)
Dans le cas de la Figure C.1.a, la relation entre z et w est donne´e par z = Fl(P,K)w,
avec :
Fl(P,K) = P11 + P12K(I − P22K)−1P21. (C.6)
Pour la Figure C.1.b, la relation entre y et u est donne´e par y = Fu(P,∆)w, avec
Fu(P,∆) = P22 + P21∆(I − P11∆)−1P12. (C.7)
Fl(P,K), respectivement, Fu(P,∆), est appele´e transformation line´aire fractionnaire basse
(ou produit de Redheffer) de P etK, respectivement, transformation line´aire fractionnaire
haute de P et ∆.
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C.1.2 Norme d’un signal, norme d’un syste`me
Table C.1 – Norme d’un vecteur ou d’un signal
Norme Vecteur complexe Signal continu
Norme 1 ‖x‖1 =
m∑
i=1
|xi| ‖x‖1 =
+∞∫
−∞
|x(t)|dt
Norme p ‖x‖p =
(
m∑
i=1
|xi|p
)1/p
‖x‖p =
(
+∞∫
−∞
|x(t)|pdt
)1/p
Norme ∞ ‖x‖∞ = max
1≤i≤m
|xi| ‖x‖∞ = sup
t∈R
|x(t)|
Pour p = 2, nous retrouvons la norme euclidienne classique.
C.1.3 Valeurs singulie`res
Les valeurs singulie`res d’une matrice A ∈ Cm×n, note´es σi(A), sont les racines carre´es
des valeurs propres de la matrice A∗A si m > n, sinon de AA∗ :
σi(A) =
√
λi (A∗A) ou
√
λi (AA∗) (C.8)
Elles sont des quantite´s re´elles positives ou nulles. Le nombre de valeurs singulie`res non-
nulles est e´gal au rang de la matrice A.
La de´composition de A en valeurs singulie`re s’e´crit : A = V ΣW ∗,
ou` V ∈ Cm×m et W ∈ Cn×n sont deux matrices inversible : V V ∗ = Im et WW ∗ = In et
Σ ∈ Cm×n = diag {σ1 . . . σm}, pour m = n. Pour m 6= n, Σ est comple´te´e par des ze´ros.
Les plus grande et plus petite valeurs singulie`res sont note´es σ¯(A) et σ(A) respectivement.
Les principales proprie´te´s des valeurs singulie`res sont :
• σ¯(A) = max
x∈Cm
‖Ax‖2
‖x‖2
• σ(A) = min
x∈Cm
‖Ax‖2
‖x‖2
• ∀A et B ∈ Cm×n, σi(αA) = |α|σi(A)
σ¯(A+B) ≤ σ¯(A) + σ¯(B)
σ¯(AB) ≤ σ¯(A)σ¯(B)
σ(AB) ≥ σ(A)σ(B)
• Si A est inversible, σ(A) ¯σ(A−1) = σ(A−1)σ¯(A)
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• ∀A et E ∈ Cm×n, ∀i = 1 . . .min(m,n),
σi(A)− σ¯(E) ≤ σi(A+ E) ≤ σi(A) + σ¯(E)
Le dernier re´sultat signifie que si une perturbation E change la matrice A en A + E, les
valeurs singulie`res de A seront perturbe´es au plus de σ(E).
σ(E) est une norme matricielle, appele´e norme spectrale.
Dans le cas ou` G(s) est une matrice de transfert, ses valeurs singulie`res seront des
fonctions re´elles et positives de la pulsation, de´finies par :
σi(G(jω)) =
√
λi (G(jω)GT (−jω)). (C.9)
Elles constituent donc une ge´ne´ralisation aux syste`mes multivariables de la notion de
gain. Pour un syste`me multivariable, le gain a` une fre´quence donne´e sera compris entre les
valeurs singulie`res min et max de sa matrice de transfert. Elles peuvent eˆtre repre´sente´es
dans les diffe´rents plans (Bode, Nyquist, Black,. . . ).
C.1.4 Norme H∞
La norme ∞, de´finie au Tableau C.1 pour les fonctions vectorielles, est e´tendue aux
matrices de transfert en utilisant la norme matricielle : ‖G(s)‖∞ = sup
ω∈R
σ¯(G(jω).
‖G(s)‖∞ correspond a` la valeur maximale atteinte, sur l’ensemble des fre´quences, par
la plus grande valeur singulie`re, comme le montre la Figure C.2
Figure C.2 – Valeurs singulie`res et norme H∞ d’une matrice de transfert.
Proprie´te´s :
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• ∀F , G ∈ Cp×m, ‖FG‖∞ ≤ ‖F‖∞‖G‖∞ : deux syste`mes en cascade.
• ∀F , G ∈ Cp×m,
∥∥∥∥∥FG
∥∥∥∥∥
∞
≥ sup(‖F‖∞, ‖G‖∞) : une entre´e, deux sorties.
• ∀F , G ∈ Cp×m,
∥∥∥F G∥∥∥
∞
≥ sup(‖F‖∞, ‖G‖∞) : deux entre´es, une sortie.
• Soit G(s) la matrice de transfert d’une re´alisation minimale, strictement propre,
d’un syste`me line´aire et stationnaire (A,B,C,D).
‖G(s)‖∞ ≤ γ si et seulement si la matrice hamiltonienne
Hγ =
[
A BB
T
γ
−CTC
γ
−AT
]
n’a pas de valeur propre sur l’axe imaginaire.
Calcul de la norme H∞ :
Il n’existe pas de me´thode explicite pour calculer la norme H∞ d’une matrice de transfert.
Il faut ne´cessairement utiliser une me´thode ite´rative. Pour calculer ‖G‖∞, on part d’un
encadrement grossier [γmin, γmax] de cette norme et on l’ame´liore ite´rativement de la fac¸on
suivante :
• On calcule les valeurs propres de Hγ pour γ = 12(γmin + γmax)
• S’il n’y a pas de valeur propre sur l’axe imaginaire, γ est trop grand et l’on obtient
comme nouvel encadrement [γmin, γ]
• Sinon, γ est trop petit et on obtient le nouvel encadrement [γ, γmax].
• On re´pe`te la proce´dure jusqu’a` obtenir une bonne approximation de ‖G‖∞.
Lorsque G(s) n’est pas strictement propre, G∞ = D et ‖G‖∞ ≥ σ¯(D). La proce´dure
ci-dessus n’est applique´e que pour γ ≥ σ¯(D).
C.1.5 Mode´lisation des incertitudes
Comme nous l’avons signale´ dans l’introduction, il est suˆr que dans une application
industrielle, des incertitudes de mode´lisation existent et nous avons inte´reˆt a` les prendre
en conside´ration. Nous pouvons les classer en deux cate´gories : les incertitudes non struc-
ture´es rassemblant les dynamiques ne´glige´es, les incertitudes structure´es lie´es aux varia-
tions ou aux erreurs d’estimation sur certains parame`tres physiques du syste`me. Nous
pre´sentons dans ce paragraphe les diffe´rentes me´thodes pour introduire ces perturbations.
Incertitude non-structure´es La repre´sentation de ces incertitudes refle`te notre connais-
sance des phe´nome`nes physiques qui les causent et notre capacite´ a` les repre´senter sous
forme simple et facile a` manipuler. Nous distinguons plusieurs me´thodes de repre´sentation
de ces incertitudes :
G(s), Gp(s) et ∆(s) de´signent respectivement la matrice de transfert du syste`me no-
minal, perturbe´ et de la perturbation.
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• Incertitudes additives : en Figure C.3. Elles repre´sentent, en ge´ne´ral, des incertitudes
absolues par rapport au mode`le nominal. Cette repre´sentation est souvent utilise´e
pour mode´liser des dynamiques ou des non line´arite´s ne´glige´es [11].
Figure C.3 – Repre´sentation additive des incertitudes non structure´es.
• Incertitudes multiplicatives : en Figure C.4. Elles permettent de de´finir les e´carts
en terme de variation par rapport au mode`le nominal. Elles peuvent eˆtre intro-
duites sous forme multiplicative en entre´e ou en sortie. Elles peuvent eˆtre prises
en conside´ration sous forme directe ou inverse. Les formes multiplicatives en entre´e
sont ge´ne´ralement utilise´es pour prendre en compte les erreurs de mode´lisation des
actionneurs ou du convertisseur alimentant la machine. Les incertitudes multipli-
catives en sortie mode´lisent ge´ne´ralement les de´fauts des capteurs de mesure [11].
Figure C.4 – Repre´sentation multiplicative des incertitudes non structure´es.
Incertitudes structure´es Contrairement aux incertitudes non structure´es, confine´es
toutes dans un seul bloc ou` la seule information disponible est sa norme, les incertitudes
structure´es permettent, comme le montrent la Figure C.5, de tenir compte de chaque type
d’incertitude, parame´trique ou autre, aux diffe´rents points de notre syste`me.
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Figure C.5 – Repre´sentation des incertitudes structure´es.
C.2 Robustesse des syste`mes asservis
Un syste`me asservi est robuste s’il reste stable, tout en assurant des bonnes perfor-
mances, en pre´sence des diffe´rents types d’incertitude. L’approche H∞ a montre´ qu’elle
constitue une me´thode efficace pour calculer un re´gulateur robuste d’un syste`me incer-
tain. Nous introduisons dans ce paragraphe le the´ore`me du petit gain avant d’aborder
l’e´tude de la robustesse en stabilite´ et en performance. La boucle d’asservissement est
habituellement de´crite par le sche´ma bloc de la Figure C.6
Figure C.6 – Sche´ma repre´sentatif d’une boucle de suivi.
En supposant la line´arite´ du syste`me et du re´gulateur, on peut employer la transforme´e
de Laplace et de´finir :
• r ∈ Rp : signal de re´fe´rence • du ∈ Rp : perturbation de la commande
• y ∈ Rp : signal de sortie • dy ∈ Rp : perturbation de la sortie
• ǫ ∈ Rp : erreur de suivi • n ∈ Rp : bruit de mesure
• u ∈ Rp : commande
De´finissons les fonctions de sensibilite´ et de sensibilite´ comple´mentaire suivantes :
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Sy = (Ip +GK)
−1 : Matrice de sensibilite´ en sortie.
Su = (Im +KG)
−1 : Matrice de sensibilite´ en entre´e.
Ty = GK(Ip +GK)
−1 : Matrice de sensibilite´ comple´mentaire en sortie.
Tu = KG(Im +GK)
−1 : Matrice de sensibilite´ comple´mentaire en entre´e.
Le bilan des signaux dans la boucle donne les e´quations caracte´ristiques suivantes :
y = Ty(r − n) + Sydy +GSydu,
ǫ = Sy(r − dy − n)−GSydu,
u = Ty(r − dy − n)− Tudu.
Nous remarquons que Sy, Su, Ty et Tu font intervenir la matrice en boucle ouverte KG
et ve´rifient Sy + Ty = Ip et Su + Tu = Im.
C.2.1 The´ore`me du petit gain
En reprenant la Figure C.4.b, ou` la matrice ∆(s) repre´sente les incertitudes de mode´lisation
et P (s) la matrice de transfert nominale du syste`me boucle´. Sous l’hypothe`se de stabilite´
de ∆(s) et P (s), le syste`me de la Figure C.4.b est stable pour toute ∆(s) [12] si :
‖P∆‖∞ ≤ 1⇔ ∀ω ∈ R, σ¯(P (jω))σ¯(∆(jω)) < 1 (C.10)
Stabilite´ du syste`me nominal
Nous distinguons deux de´finitions pour la stabilite´ du syste`me nominal :
• La stabilite´ externe qui exige que toute entre´e borne´e r devra produire une sortie
borne´e y, connue encore sous le nom stabilite´ au sens EBSB (Entre´e Borne´e/Sortie
Borne´e).
• La stabilite´ interne est plus large et exige que tout signal injecte´ en n’importe quel
point de la boucle ferme´e ge´ne`re une re´ponse borne´e en tout autre point de la boucle.
En terme de fonctions de transfert caracte´ristiques, la stabilite´ externe se traduit par la
stabilite´ de la fonction de sensibilite´ comple´mentaire T . Tandis que la stabilite´ interne
requiert la stabilite´ des quatre fonctions de transfert S, T , KS et G(Im +KG)
−1.
Robustesse de la stabilite´
La stabilite´ est dite robuste si, en plus de la stabilite´ du syste`me nominal, la stabilite´
de tous les syste`mes atteignables par les perturbations est garantie.
Sous l’hypothe`se de stabilite´ de ∆(s) et P (s), nous allons e´tablir les conditions de stabilite´
robuste pour des incertitudes de type additive ou multiplicative :
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• Incertitudes additives : P (s) ≡ −K(Ip +GK)−1 = −KSy
Le the´ore`me du petit gain nous donne ∀ω ∈ R σ¯(∆(jω))σ¯(KSy) < 1
Comme ∆(s) est stable alors : ‖∆‖∞ ≤ δ, soit : ‖KSy‖∞ < 1δ
• Incertitudes multiplicatives :
Table C.2 – Conditions de stabilite´ robuste pour des incertitudes de type multiplicatives
En sortie En entre´e
P (s) −GK(Ip +GK)−1 = −KTy −KG(Im +KG)−1 = −KTu
Conditions de stabilite´ ∀ω ∈ R σ¯(∆(jω))σ¯(Ty) < 1 ∀ω ∈ R σ¯(∆(jω))σ¯(Tu) < 1
‖∆‖∞ ⇒ ‖Ty‖∞ < 1δ ⇒ ‖Tu‖∞ < 1δ
C.2.2 Performances nominales
Un asservissement est performant s’il re´agit rapidement, rejette les perturbations et
suit avec pre´cision la consigne. Compte tenu de l’interpre´tation des matrices S et T , il est
clair que le re´gulateur K a` synthe´tiser doit chercher a` satisfaire maintes exigences :
• Atte´nuation des perturbations en sortie : Atte´nuer les perturbations en sortie revient
a` minimiser la fonction de sensibilite´ Sy, ceci revient a` choisir sa norme ∞ la plus
faible possible.
Soit : σ¯(Sy) = σ¯((Ip +GK)
−1) =
1
σ(Ip +GK)
≤ 1
σ(GK)
.
Donc minimiser σ¯(Sy) revient a` maximiser σ(GK).
• Rejet des bruits de mesure : Pour re´duire l’effet des bruits de mesure, il faut choisir
σ¯(Ty) = σ¯((Ip + (GK)
−1)−1) =
1
σ(Ip + (GK)−1)
le plus faible possible.
Or σ¯(Ty) = σ¯ ((Ip + (GK)
−1)−1) ≃ 1
σ((GK)−1)
= σ¯(Ty). Donc minimiser σ¯(Ty)
revient a` minimiser σ¯(GK).
• Poursuite du signal de re´fe´rence : La poursuite ide´ale de la re´fe´rence r par la sortie
y entraˆıne I − Sy ∼= I, soit σ¯(Sy) minimale. Cette condition rejoint donc celle du
rejet des perturbations en sortie.
• Limitation de l’e´nergie de commande : Pour e´viter la fatigue des actionneurs, le
bruit de mesure ne doit pas provoquer des variations excessives de la commande et
celle-ci doit rester a` un niveau aussi re´duit que possible.
Les commandes seront d’autant plus re´duites que la norme de la matrice KS l’est.
Or, en pratique, T = GKS et comme G est fixe´, re´duire KS sera e´quivalent a`
re´duire T . On se retrouve alors dans la meˆme condition que celle des rejets de bruits
de mesure.
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C.2.3 Performances robustes
Un syste`me boucle´ satisfait le crite`re de robustesse en performances si les conditions
de performances nominales sont ve´rifie´es pour toute une classe de mode`les de proce´de´s
caracte´rise´s par des incertitudes structure´es ou non.
C.2.4 Loop-shaping
L’approche par loop-shaping [39], [1] consiste a` re´gler, avant le calcul du re´gulateur,
les performances en modelant la boucle ouverte, par l’ajout des fonctions de ponde´ration,
suivant les principes de l’automatique classique.
Les paragraphes pre´ce´dents nous ont permis de de´finir des contraintes sur les valeurs
singulie`res de la fonction de transfert en boucle ouverte ou sur celles en boucle ferme´e (Ty et
Tu) ainsi que sur KSy. Or la minimisation de l’erreur statique et le rejet des perturbations
dans le syste`me demandent de la matrice de transfert en boucle ouverte un gain e´leve´ en
basses fre´quences (les entre´es et les perturbations sont des signaux lentement variables
dans le temps, donc de basses fre´quences). Par contre l’atte´nuation des bruits dans la
chaˆıne impose une atte´nuation du gain de la matrice de transfert en boucle ouverte en
hautes fre´quences (les bruits sont ge´ne´ralement des signaux de hautes fre´quences). Soient
les matrices de ponde´ration W1(s), W2(s) et W3(s), les objectifs pre´ce´dents se traduisent
alors par les trois ine´galite´s suivantes :
• ‖W1Sy‖∞ < 1 ⇔ ∀ω ∈ R σ¯(Sy(jω)) < 1|w1(jω)|
• ‖W2KSy‖∞ < 1 ⇔ ∀ω ∈ R σ¯(K(jω)Sy(jω)) < 1|w2(jω)|
• ‖W3Ty‖∞ < 1 ⇔ ∀ω ∈ R σ¯(Ty(jω)) < 1|w3(jω)|
Soit encore comme le montre la Figure C.7 :
• σ(G(jω)K(jω)) > |w1(jω)| > 1 pour ω < ωb
• σ¯(G(jω)K(jω)) < |w3(jω)| < 1 pour ω > ωb
Partant de ces principes,les trois matrices de ponde´ration cite´es pre´ce´demment doivent
eˆtre de´finies comme suit
• la matrice W1(s) = w1(s)Ip , ou` w1(s) est une fonction de transfert scalaire de type
passe-bas avec un gain e´leve´ en basses fre´quences ;
• la matrice W2(s) = w2(s)Im, ou` w2(s) est une fonction de transfert scalaire du type
passe-haut avec un gain e´leve´ en hautes fre´quences, choisie en accord avec la norme
des incertitudes additives.
• la matrice W3(s) = w3(s)Ip, ou` w3(s) est une fonction de transfert scalaire du type
passe-haut avec un gain e´leve´ en hautes fre´quences, choisie en accord avec la norme
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des incertitudes multiplicatives.
Figure C.7 – Contraintes de loop-shaping.
Ces conside´rations illustrent le compromis ine´vitable, de l’automatique line´aire , per-
formance/robustesse : toute augmentation des valeurs singulie`res ame´liore les perfor-
mances en basses fre´quences mais peut re´duire les marges de stabilite´. Le meilleur com-
promis implique qu’au voisinage de la fre´quence de coupure, les valeurs singulie`res σ(GK)
et σ¯(GK) soient assez proches l’une de l’autre.
C.2.5 Sensibilite´ mixte
L’e´tude faite pre´ce´demment, sur la stabilite´ et les performances robustes, nous a donne´
les trois conditions suivantes :
‖W1Sy‖∞ < 1 ‖W2KSy‖∞ < 1 ‖W3Ty‖∞ < 1 (C.11)
qui peuvent eˆtre regroupe´es sous une seule condition de la forme :∥∥∥∥∥∥∥
W1Sy
W2KSy
W3Ty
∥∥∥∥∥∥∥
∞
< 1 (C.12)
En pratique, il s’ave`re que KSy et Ty jouent des roˆles semblables. La pre´sence de ces deux
fonctions dans le crite`re est donc redondant. On re´soudra, donc l’un des deux proble`mes
suivants : ∥∥∥∥∥ W1SyW2KSy
∥∥∥∥∥
∞
< 1 (C.13)
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ou ∥∥∥∥∥W1SyW3Ty
∥∥∥∥∥
∞
< 1 (C.14)
Les deux proble`mes de´crit en e´quations (C.13) et (C.14) sont de´signe´s sous le nom de
proble`me de sensibilite´ mixte.
C.2.6 Solution du proble`me H∞
Conside´rons la repre´sentation d’e´tat ge´ne´ralise´e introduite par les e´quations (C.3),
(C.4) et sa matrice de transfert donne´e par (C.5). Nous supposons, sans perte de ge´ne´ralite´,
dans cette repre´sentation que la matrice D22 est nulle, c’est a` dire qu’il n’existe pas une
transmission direct de l’entre´e vers la sortie ce qui est le cas dans les plupart des applica-
tions industrielles.
La solution du proble`me est base´e sur la solution alge´brique de l’e´quation de Riccati [60]
du type
XE + ETX −XWX +Q = 0, (C.15)
avec W = W T et Q = QT .
La solution stabilisante X, si elle existe, sera une matrice syme´trique et tel que (E–WX)
est une matrice stable (ces valeurs propres ont une partie re´elle strictement ne´gative).
Une telle solution sera note´e :
X = Ric
(
E −W
−Q −ET
)
(C.16)
Soit Rn = D
T
1∗D1∗ −
[
γ2Im1 0
0 0
]
et R˜n = D∗1D
T
∗1 −
[
γ2Ip1 0
0 0
]
.
ou` D1∗ =
[
D11 D12
]
et D∗1 =
[
D11
D21
]
.
Dans la mesure ou` Rn et R˜n sont non singulie`res, nous de´finissons les deux matrices
hamiltoniennes
H =
[
A 0
−CT1 C1 −AT
]
−
[
B
−CT1 D1∗
]
R−1n
[
DT1∗C1 B
T
]
(C.17)
J =
[
AT 0
−B1BT1 −A
]
−
[
CT
−B1DT∗1
]
R˜−1n
[
D∗1B1
T C
]
. (C.18)
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En prenantX = Ric(H) et Y = Ric(J), nous pouvons de´finir les deux matrices suivantes :
F = −R−1n (DT1∗C1 +BTX) =
[
F1
F2
]
=

F11F12
F2

 (C.19)
L = −(B1DT∗1 + Y CT )R˜−1n =
[
L1 L2
]
=
[
L11 L12 L2
]
(C.20)
, ou` F1, F2, F11 et F12 sont forme´es respectivement de m1, m2, m1− p2 et p2 lignes et L1,
L2, L11 et L12 sont forme´es respectivement de p1, p2, p1 −m2 et m2 colonnes.
Une solution existe si les conditions suivantes sont ve´rifie´es :
1. (A,B2) est stabilisable et (C2, A) de´tectable ;
2. D12 =
[
0
Im2
]
et D21 =
[
0 Ip2
]
donc elles sont, respectivement, de rang m2 et p2 ;
3. ∀ω ∈ R, rang
[
A− jωIn B2
C1 D12
]
= n +m2 donc cette matrice est de rang complet
et en plus P12 n’a pas de ze´ros sur l’axe des imaginaires ;
4. ∀ω ∈ R, rang
[
A− jωIn B1
C2 D21
]
= n + p2 donc cette matrice est de rang complet
et en plus P21 n’a pas de ze´ros sur l’axe des imaginaires ;
En mettant D11 =
[
D1111 D1112
D1121 D1122
]
avec D1122 est de dimension m2 × p2, la solution sera
donne´e par le the´ore`me suivant :
The´ore`me 1 :
Supposons qu’un syste`me G(s) ve´rifie les hypothe`ses 1 a` 4 de´crites plus haut.
a. Il existe un re´gulateur avec sa matrice de transfert K(s) qui stabilise la boucle
ferme´e et tel que ‖Fl(P,K)‖∞ < γ si et seulement si :
1. γ > max(σ¯[D1111 D1112], σ¯[D1111 D1121])
2. Il existe des solutions X ≥ 0 et Y ≥ 0 ve´rifiant les deux e´quations de Riccati
relatives aux matrices hamiltoniennes H et J , et telles que que :ρ(XY ) < γ2, ou`
ρ(.) de´signe le rayon spectral.
b. Si les conditions de la partie a.) sont satisfaites, alors les re´gulateurs stabilisant le
syste`me, et ve´rifiant ‖Fl(P,K)‖∞ < γ sont donne´s par :
K(s) = Fl(M,φ) (C.21)
ou` ‖φ(s)‖∞ < γ et
M =

 Aˆ Bˆ1 Bˆ2Cˆ1 Dˆ11 Dˆ12
Cˆ2 Dˆ21 0

 (C.22)
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et
• Dˆ11 = −D1121DT1111(γ2Im1−P2 −D1111DT1111)−1D1112 −D1122
• Dˆ12 ∈ Rm2×m2 et Dˆ21 ∈ Rp2×p2 sont deux matrices arbitraires ve´rifiant :
Dˆ12Dˆ
T
12 = Im2 −D1121(γ2Im1−P2 −DT1111D1111)−1DT1121
DˆT21Dˆ21 = Ip2 −DT1121(γ2Ip1−m2 −D1111DT1111)−1D1121
• Bˆ2 = Z(B2 + L12)Dˆ12 et Bˆ1 = −ZL2 + Z(B2 + L12)Dˆ11
• Cˆ2 = −Dˆ21(C2 + F12) et Cˆ1 = F2 − Dˆ11(C2 + F12)
• Z = (In − γ−2Y X)−1
• Aˆ = A+BF − Bˆ1(C2 + F12)
Le re´gulateur calcule´ pour φ(s) = 0 est appele´ le correcteur central, il est largement
utilise´ sous la forme :
K(s) =
[
Aˆ Bˆ1
Cˆ1 Dˆ11
]
(C.23)
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Annexe D
Commande vectorielle standard pour
les liaisons HVDC VSC
D.1 Introduction
L’approche par la commande vectorielle d’une machine e´lectrique implique la repre´sentation
des quantite´s triphase´es de celles-ci dans un re´fe´rentiel tournant dq. Cette transformation
est faite en deux e´tapes :
• re´e´crire les quantite´s triphase´es donne´es dans un re´fe´rentiel fixe dans un re´fe´rentiel
stationnaire biphase´ αβ. Cette transformation est appele´e transforme´e de Clark.
• re´e´crire les quantite´s biphase´ donne´es dans le repe`re αβ dans un re´fe´rentiel syn-
chrone tournant dq. Cette transformation est appele´e transforme´e de Park.
Les transforme´es de Clark et Park utilise´es pour passer d’un re´fe´rentiel a` un autre sont
inversibles.
Un des avantages de ces transformations utilise´es pour la commande vectorielle est que
les vecteurs de tension et de courant AC apparaissent suite a` leur transformation comme
e´tant des vecteurs constants en re´gime stationnaire et de ce fait l’erreur statique peut eˆtre
facilement e´limine´e en utilisant des re´gulateurs PI standard.
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D.2 Mode´lisation dynamique d’une station de conver-
sion VSC
Comme montre´ en Figure D.1, le mode`le dynamique du convertisseur VSC, consiste
en les mode`les des deux coˆte´s AC et DC et les e´quations qui les relient. Dans un re´fe´rentiel
Figure D.1 – Mode`le dynamique d’un convertisseur VSC
stationnaire αβ, vu du nœud de connexion du filtre AC, les dynamiques AC sont donne´es
par les dynamiques des re´actances de phase
L
diαβ
dt
= vαβ − uαβ −Riαβ. (D.1)
Dans le re´fe´rentiel dq on a,
L
didq
dt
= vdq − udq − (R + jωeL)idq. (D.2)
Le terme jωeLidq de l’e´quation (D.2) repre´sente la de´rive´e par rapport au temps de la
rotation du re´fe´rentiel dq. L’e´quation (D.2) peut s’e´crire pour chaque axe
L
did
dt
= −Rid + ωeLiq − ud + vd
L
diq
dt
= −Riq − ωeLid − uq + vq.
(D.3)
A partir de l’e´quation (D.3), le circuit e´quivalent du VSC dans le re´fe´rentiel synchrone dq
est de´crit comme en Figure D.2.
Il est a` noter que l’axe d est de´fini de fac¸on a` ce que la grandeur sur cette axe soit aligne´e
avec avec la tension AC du filtre, i.e.,
vq = 0, vd = v. (D.4)
Les puissances active et re´active instantane´es en per/unit (pu) sont donne´es par
p = (vdid + vqiq) = vdid
q = (vqid− vdiq) = −vdiq.
(D.5)
136
Figure D.2 – Circuit e´quivalent du VSC dans le re´fe´rentiel dq
Afin de comple´ter le mode`le dynamique du convertisseur VSC, la dynamique de la ligne
DC est donne´e par
Cdc
dudc
dt
= idc − iL. (D.6)
et
Pdc = udcidc (D.7)
Les e´quations (D.3),(D.5),(D.6) et (D.7) de´crivent comple`tement le convertisseur VSC de
la Figure D.1.
Le passage en coordonne´es dq nous permet de controˆler les deux composantes du courant,
id et iq de fac¸on inde´pendante. Ce qui permet de controˆler inde´pendamment les puissances
active et re´active.
Comme l’approche par la commande vectorielle permet la commande de´couple´e des puis-
sances active et re´active, une structure de commande avec deux boucles en cascade est
possible : une boucle externe qui fournit les consignes de courant et une boucle interne de
courant.
La boucle interne inclut, la commande de la puissance active, de la tension DC et de la
puissance re´active (ou de la tension AC selon l’application). La valeur de re´fe´rence pour
le courant actif, peut eˆtre fournie par la boucle de puissance active ou de tension DC. Ce-
pendant, la valeur de consigne du courant re´actif est fournie par la boucle de tension AC
ou de puissance re´active. Dans tout les cas, la commande de la tension DC est ne´cessaire
afin d’assurer l’e´quilibre des puissances. La puissance active soutire´e du re´seau doit eˆtre
e´gale a` la puissance active injecte´e au re´seau moins les pertes du syste`me DC.
La Figure D.3 montre les diffe´rentes boucles de commande de la liaison HVDC VSC. Il
est a` noter que le syste`me de commande VSC-2 est similaire a` celui de VSC-1.
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Figure D.3 – Sche´ma de la commande vectorielle de la liaison HVDC VSC
D.3 Boucle interne de courant
La boucle de commande interne des courants peut eˆtre imple´mente´e dans le re´fe´rentiel
dq, en ce basant sur le mode`le du syste`me de´crit pre´ce´demment. La boucle de commande
consiste en deux re´gulateurs, des termes de compensation et des facteurs de de´couplage.
A l’inte´rieur du bloc de commande, il y’ a deux re´gulateurs, respectivement, pour les
Figure D.4 – Boucle de commande des courants
courants sur l’axe d et l’axe q.
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D.3.1 Le convertisseur PWM (Pulse Width Modulation)
La boucle interne de courant ge´ne`re une tension de consigne urefdq , qui s’e´crit, dans le
re´fe´rentiel αβ,
urefαβ = e
jθ1urefdq , (D.8)
ou` θ1 est l’angle du re´fe´rentiel dq utilise´ par le syste`me de commande et qui est donne´ par
la PLL (phase-locked loop). Le vecteur de re´fe´rence urefαβ est utilise´ comme signal d’entre´
pour le convertisseur PWM du VSC. Ce dernier est conside´re´ comme tre`s rapide et pre´cis
tant que le module du vecteur de re´fe´rence ne de´passe pas la valeur maximale au dessus
de laquelle le comportement du PWM n’est plus conside´re´ line´aire, i.e.,
|urefdq | = |urefαβ | ≤ umax, (D.9)
ou` umax est proportionnel a` la tension DC.
De plus, on conside`re que le suivi de re´fe´rence se fait selon une constante de temps Ta
e´gale, ge´ne´ralement, a` la moitie´ de la pe´riode de commutation Tswitch. On a alors
udq =
1
1 + Tas
urefdq , (D.10)
ou` Ta = Tswitch/2.
Le convertisseur PWM ajoute un terme d’harmoniques duˆ a` la commutation. Cependant,
les re´actances de phase ainsi que les filtres installe´s permettent de supprimer l’effet des
harmoniques dues a` la commutation vu du coˆte´ AC.
D.3.2 Fonction de transfert du mode`le e´quivalent du VSC
Le comportement du syste`me est re´gi par les e´quations D.3 qui sont re´e´crites :
vd − ud = Ldid
dt
+Rid − ωeLiq
vq − uq = Ldiq
dt
+Riq + ωeLid
(D.11)
Les e´quations D.11 montrent que le mode`le du convertisseur VSC dans le re´fe´rentiel dq
est un syste`me multi-entre´es/multi-sorties fortement couple´. Les termes de couplages sont
ωeLid et ωeLiq.
Pour chaque axe, le terme de couplage peut eˆtre conside´re´ comme une perturbation du
point de vue de la commande. Donc, une boucle ferme´e avec de´couplage du courant et
des termes de compensation est requise pour obtenir de bonnes performances.
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En utilisant l’e´quation D.10, la Figure D.4 et la transforme´e de Laplace, on obtient
udq(s) = (i
ref
dq (s)− idq(s))H(s)
1
(1 + sTa)
(D.12)
Les entre´es du syste`me sont modifie´es de fac¸on a` inclure les composantes obtenues du
convertisseur (id, iq, vd et vq) et des termes de compensation afin d’e´liminer les termes de
couplage comme le montre les e´quations ci-dessous
urefd (s) = −(irefd (s)− id(s))H(s) + ωeLiq(s) + vd(s)
urefq (s) = −(irefq (s)− iq(s))H(s)− ωeLid(s) + vq(s)
(D.13)
Les termes
• (irefd (s)− id(s))H(s) et (irefq (s)− iq(s))H(s) sont les sorties du re´gulateur,
• ωeLiq et ωeLid sont les termes de compensation en courant,
• ωeLiq(s) + vd(s) et ωeLid(s) + vq(s) sont les termes de compensation en tension.
A partir des e´quations (D.10), (D.11), (D.12), on tire que
L
did
dt
+Rid = ud
L
diq
dt
+Riq = uq,
(D.14)
Ceci montre que les termes de couplage ont e´te´ e´limine´s et une commande de´couple´e des
axes d et q est obtenue. De plus, les e´quations sur les axes d et q sont de la meˆme forme.
L’analyse de l’axe d est donc suffisante.
La transforme´e de Laplace de l’e´quation D.14 donne,
idq(s) =
1
sL+R
udq(s). (D.15)
La fonction de transfert du syste`me de´crit dans l’e´quation (D.14) devient alors
G(s) =
1
R
1
1 + sτ
, (D.16)
ou` la constante de temps τ est de´finie par τ = L/R.
D.3.3 Le re´gulateur
L’e´quation (D.14) montre que le syste`me re´sultant est compose´ de deux syste`mes du
premier ordre inde´pendants, donc il est suffisant d’utiliser un re´gulateur PI, pour chaque
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axe.
Le re´gulateur H(s) illustre´ en Figure D.4 devient
H(s) = Kp +
Ki
s
= Kp
(
1 + Tis
Tis
)
, (D.17)
ou` Kp est le gain proportionnel et Ti est la constante de temps inte´grale.
D.3.4 Diagramme bloc de la commande
Le diagramme bloc de´taille´ du syste`me complet est de´veloppe´ en se basant sur les
e´quations (D.10, D.13, D.16 et D.17) et de´crit en Figure D.5. Le diagramme bloc simplifie´
Figure D.5 – Diagramme block de la commande
est de´crit en Figure D.6
Figure D.6 – Diagramme bloc simplifie´ de la boucle de courant
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D.4 Boucle de commande externe
Comme il a e´te´ mentionne´ pre´ce´demment, les boucles de re´gulation externes consistent
en la commande de la puissance active, de la tension DC, de la tension AC et de la
puissance re´active. Le diagramme simplifie´ du re´gulateur en cascade est donne´ en Figure
D.7, ou` Xref est la consigne de´sire´e du re´gulateur externe et X est la valeur actuelle de
Figure D.7 – Boucle de commande externe
la variable commande´e (i.e., P , Udc, Q ou V ).
Dans le syste`me de commande en cascade, la boucle externe doit eˆtre moins rapide que la
boucle interne afin d’assurer la stabilite´ [32]. Dans le cas ide´al, les re´ponses de la boucle
interne de courant sont conside´re´es instantane´es dans la boucle externe (Figure D.7).
Toute fois, on conside`re une constante de temps tre`s petite Teq telle que,
iqd =
1
1 + sTeq
irefqd . (D.18)
D.4.1 Commande de la tension DC
Un re´gulateur de la tension DC est indispensable pour maintenir l’e´change de puis-
sances actives entre les convertisseurs. En ne´gligeant les pertes dans les convertisseurs et
dans les re´actances de phase, et en e´galisant les puissances cote´ AC et DC (en utilisant
les e´quations (D.7 et D.5), on a
idc =
vd
udc
id (D.19)
Tout de´se´quilibre entre les puissances AC et DC va entrainer une variation de la tension
DC. Des e´quations (D.6) et (D.19), on tire,
Cdc
dudc
dt
=
vd
udc
id − iL. (D.20)
On peut voir que l’e´quation (D.20) est non-line´aire en udc. En la line´arisant autour d’un
point d’e´quilibre Udc0 et en conside´rant iL comme signal de perturbation, le transfert entre
∆udc et ∆id s’e´crit alors
∆udc =
vd0
udc0
1
sCdc
∆id (D.21)
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La fonction de transfert s’e´crit alors
G(s) =
vd0
udc0
1
sCdc
(D.22)
En posant C =
udc0
vd0
Cdc, on aura :
G(s) =
1
sC
(D.23)
Dans les conditions d’e´quilibre, Cdc
dudc
dt
= 0, donc la re´fe´rence du courant irefd doit eˆtre
udc
vd
iL qui est le terme qui assure la compensation exacte de la variation de charge (voir
Figure D.8). Le digramme bloc complet de la commande de la tension DC est donne´ en
Figure D.8.
Figure D.8 – Structure du re´gulateur de la tension DC
D.4.2 Commande des puissances active et re´active
Si vd est suppose´e constante dans l’e´quation (D.5), alors les puissances active et
re´active de´pendront exclusivement des re´fe´rences des courants active et re´active respecti-
vement. La me´thode la plus simple de commander les puissances active et re´active serait
la commande en boucle ouverte, i.e.,
irefd =
2
3
P ref
vd
irefq = −
2
3
Qref
vd
.
(D.24)
Cependant, un controˆle plus pre´cis est obtenu en utilisant une boucle ferme´e, en utilisant
une commande PI (comme en Figures D.9 et D.10).
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Figure D.9 – Re´gulateur de la puissance active
Figure D.10 – Re´gulateur de la puissance re´active
D.4.3 Commande de la tension AC
Cette commande est utilise´e dans le cas ou` l’on choisit de commander la tension AC
au lieu de la puissance re´active.
La chute de tension dans la re´actance en Figure D.3 peut eˆtre approxime´e par
∆v = v − u ≈ Rp+ ωeLq
v
. (D.25)
En admettant que ωeL ≫ R pour la re´actance de phase, la chute de tension dans la
re´actance de´pend uniquement de la puissance re´active qui y transite, i.e., la tension peut
eˆtre re´gle´e en commandant la composante q du courant.
Le diagramme bloc du re´gulateur de la tension AC est donne´ en Figure D.11.
Figure D.11 – Re´gulateur de la tension AC
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D.5 Re´glage des parame`tres des re´gulateurs PI
Le re´glage des re´gulateurs PI pour les liaisons HVDC VSC se fait en suivant le principe
ge´ne´ralement adopte´ pour les actionneurs e´lectriques. La commande en cascade ne´cessite
que la vitesse de re´ponse de la boucle interne soit plus rapide que celle de la boucle externe.
D.5.1 Re´glage par la commande par mode`le interne (IMC)
Une des me´thodes les plus utilise´es pour le re´glage des re´gulateurs PI est la commande
par mode`le interne de´crite en [41]. Les gains de la boucle de courant sont alors calcule´s
en utilisant les e´quations de´crites en (D.26).
Kp = αL Ti = L/R
Ki = αR tr =
Ln9
α
,
(D.26)
ou` α est un parame`tre e´gal a` la bande passante de la boucle ferme´e et tr est le temps de
monte´, i.e., le temps ne´cessaire pour qu’une re´ponse a` e´chelon passe de 10% a` 90%.
Une me´thode similaire est utilise´e pour re´gler les parame`tres du re´gulateur de la tension
DC. Les parame`tres sont donne´s par
Kp = αdCdc Ga = αdCdc
Ki = α
2
dCdc.
(D.27)
D.5.2 Re´glage par la me´thode de l’optimum du module
Pour les syste`mes d’ordre re´duit sans retard, cette me´thode est utilise´ pour le re´glage
des re´gulateurs conventionnels de type PI. Lorsque le syste`me contient une constante
de temps dominante et d’autres constantes petites devant cette constante dominante, la
boucle ouverte peut eˆtre obtenue en simplifiant la constante de temps la plus grande avec
l’un des ze´ros de la boucle ouverte. De plus, le gain en boucle ferme´e doit eˆtre plus grand
que 1 dans la bande passante.
Cette me´thode est ge´ne´ralement utilise´e pour re´gler la boucle interne de courant.
A partir du diagramme bloc illustre´ en Figure D.4, le transfert en boucle ouverte peut se
mettre sous la forme
Gbo(s) = Kp
(
1 + Tis
Tis
)
1
1 + Tas
1
R
1
1 + sτ
.
En utilisant le crite`re du module optimum, on simplifie la constante de temps la plus
grande avec le zero de la boucle ouverte, i.e., Ti = τ .
145
La boucle ouverte s’e´crit alors
Gbo(s) =
Kp
τR
1
s(1 + sTa)
.
En ce basant sur cette fonction de transfert, la boucle ferme´e s’e´crit
Gbf (s) =
Kp/(τ.R.Ta)
s2 + 1/Tas+Kp/(τ.R.Ta)
.
Ce syste`me a une fre´quence naturelle ωn =
√
Kp
τ.R.Ta
et un amortissement ξ =
1
2
√
τR
KTa
.
Le gain du re´gulateur est calcule´ a` partir de la condition∣∣∣∣ Gbo(jω)1 +Gbo(jω)
∣∣∣∣ =
∣∣∣∣ Kpτ.R.Ta(jω)2 + τR(jω) + 1
∣∣∣∣ = 1 (D.28)
A partir de la condition de´finie en e´quation (D.28), le gain du re´gulateur est donne´ par
Kp =
τ.R
2.Ta
. En utilisant cette valeur de gain, on obtient alors
Gbf (s) =
1
2T 2a s
2 + 2Ta.s+ 1
,
ou` ωn =
1
Ta
√
2
et ξ =
1√
2
.
Les parame`tres du re´gulateur PI obtenus en utilisant la me´thode de l’optimum du module
sont donne´s par Kp =
τ.R
2Ta
et Ti = τ .
D.5.3 Re´glage par la me´thode de l’optimum syme´trique [4, 42]
Cette me´thode permet d’obtenir un tre`s bon re´glage des correcteurs PI pour de nom-
breuses applications industrielles. Les parame`tres du re´gulateur PI sont de´termine´s a` par-
tir des parame`tres du syste`me a` commander et de la marge de phase de´sire´e (ge´ne´ralement
entre 30 et 60 degre´s). Son nom vient du fait que le diagramme de Bode de la fonction de
transfert en boucle ouverte est syme´trique par rapport a` la fre´quence de coupure ωc.
Cette me´thode nous permet de synthe´tiser les re´gulateurs PI pour la commande de la
tension DC. En effet du fait de la pre´sence d’un poˆle a` l’origine dans le syste`me en boucle
ouverte, la me´thode de l’optimum du module ne convient pas. La me´thode de l’optimum
syme´trique est plus approprie´e du fait qu’elle maximise la marge de phase. Cette me´thode
est e´galement applicable pour la commande des puissances active et re´active.
Le principe de cette me´thode est de re´gler le gain de la boucle ouverte de manie`re a` ce
que la marge de phase corresponde au maximum de la phase.
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Commande de puissance active
Le re´gulateur H(s), peut s’e´crire sous la forme,
H(s) = Kp +
Ki
s
= Kp
(
1 + Tis
Tis
)
.
La boucle ouverte (Figure D.9) se met sous la forme
Gbo(s) = Kp
(
1 + Tis
Tis
)
vd
1
1 + sTeq
.
On pose r =
1
vd
, on obtient
Gbo(s) =
Kp
rTis
1 + Tis
1 + Teqs
.
On choisit Ti dans un rapport a > 1 donne´ par rapport a` Teq,
Ti = aTeq.
La boucle ouverte s’e´crit alors
Gbo(s) =
Kp
raTeqs
1 + aTeqs
1 + Teqs
.
Son gain complexe a` la pulsation ω s’e´crit :
Gbo(jω) =
Kp
raTeq(jω)
1 + jaTeqω
1 + jTeqω
=
−jKp
raTeqω
1 + aT 2eqω
2 + jTeqω(a− 1)
1 + T 2eqω
2
et son argument,
φ = arg(Gbo(jω)) = −π
2
+ arctan
(
Teqω(a− 1)
1 + aT 2eqω
2
)
.
Sa phase pre´sente un maximum φmax en ω
∗ =
1√
aTeq
.
On a donc
Gbo(jω
∗) =
Kp
r
√
aj
1 + j
√
a
1 + j/
√
a
Le gain est
|Gbo(jω∗)| = Kp
r
.
La phase est
φmax = arg(Gbo(jω
∗)) = −π
2
+ 2arctan(
√
a).
On re`gle alors le gain de manie`re a` ce que la marge de phase corresponde au maximum
de la phase, c’est a` dire que l’on doit avoir
|Gbo(jω∗)| = 1.
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La constante a est choisie de manie`re a` assurer une marge de phase
∆φ = φmax + π,
donc
∆φ = −π
2
+ 2arctan(
√
a) + π =
π
2
+ 2arctan(
√
a) + π,
d’ou`
a = tan2
(
∆φ
2
)
− π
4
et
Ti = tan
2
(
∆φ
2
)
− π
4
Teq.
La meˆme me´thode est applique´e e´galement pour la commande de la tension DC et de la
puissance re´active.
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D.6 Commande vectorielle et inversion de mode`le
Dans cette section nous allons montrer que la commande interne des courants id et iq du
coˆte´ redresseur est e´quivalente a` une commande par platitude et donc a` une commande
par inversion de mode`le. Le commande externe des puissances active et re´active peut
e´galement eˆtre assimile´e a` une inversion de mode`le sous certaines conditions. Cependant
du coˆte´ onduleur ou le mode`le est non line´aire, le lien avec la commande par platitude
n’a pas pu eˆtre e´tabli.
D.6.1 Commande par platitude [47]
Un syste`me de´fini par l’e´quation : φ(x˙(t), x(t), u(t)) = 0 ou` x(t) est l’e´tat et u(t) est
la commande, est plat s’il existe un vecteur z(t) tel que :
z(t) = h(x(t), u(t), u(1)(t), ..., u(δ)(t)) (D.29)
dont les composantes soient diffe´rentiellement inde´pendantes et deux fonctions A(.) et
B(.) telles que :
x(t) = A(z(t), z(1)(t), ..., z(α)(t)) (D.30)
u(t) = B(z(t), z(1)(t), ..., z(β)(t)) (D.31)
ou` α, β, et δ sont trois entiers finis.
Le vecteur z(t) qui apparaˆıt dans cette de´finition s’appelle la sortie plate du syste`me.
Par l’introduction des fonctions A(.) et B(.), cette sortie plate est compose´e d’un ensemble
de variables qui permet de parame´trer toutes les autres variables du syste`me, l’e´tat, la
commande, mais e´galement la sortie y(t). En effet, si la sortie du syste`me est de´finie par
une relation de la forme y(t) = ψ(x(t), u(t), ..., u(p)(t)), alors ne´cessairement (D.30) et
(D.31) permettent d’affirmer qu’il existe un entier γ tel que :
y(t) = C(z(t), ..., z(γ)(t)). (D.32)
Comme les composantes de z(t) sont diffe´rentiellement inde´pendantes, la sortie plate
regroupe toutes les variables libres (non contraintes) du syste`me. Mais on peut dire
e´galement, par la relation (D.29), qu’elle ne de´pend que de l’e´tat et de la commande,
ce qui en fait une variable endoge`ne du syste`me, contrairement, par exemple, a` l’e´tat d’un
observateur qui est une variable exoge`ne du syste`me observe´. Par ailleurs, et la notion
d’ e´quivalence diffe´rentielle au sens de Lie-Backlund le montre bien [13], le nombre de
composantes de z(t) est donne´ par celui de la commande :
dim(z(t)) = dim(u(t)).
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D.6.2 Commande par platitude directe
La connaissance de (D.31) conduit a` proposer la commande :
u(t) = B(z(t), z(1)(t), ..., z(β−1)(t), υ(t))
ou` υ(t) est une nouvelle commande.
Lorsque
δB
δzβ
est localement inversible, cela conduit au syste`me de´couple´ :
z(β)(t) = υ(t).
Ce re´sultat est a` comparer a` la line´arisation et au de´couplage par bouclage des syste`mes
non line´aires qui sont toujours conditionne´s par la stabilite´ des ze´ros du syste`me [25]. En
effet, nous obtenons ici un de´couplage et une line´arisation inconditionnels (notons que
cette proprie´te´ est a` l’origine du choix du terme platitude). Cependant, il est e´vident
qu’un bouclage supple´mentaire de stabilisation est ne´cessaire.
La commande : υ(t) = zβd (t) +
β−1∑
i=0
Ki(z
(i)
d (t) − z(i)(t)) ou` K(s) = sβ +
β−1∑
i=0
Kis
i est une
matrice diagonale dont les e´le´ments sont des polynoˆmes dont les racines sont a` partie
re´elle ne´gative, conduit a` la commande par platitude :
u(t) = B(z(t), z(1)(t), ..., z
(β)
d (t) +
β−1∑
i=0
Ki(z
(i)
d (t)− z(i)(t))) (D.33)
et permet d’assurer une poursuite de trajectoire asymptotique avec :
lim
t→∞
(zd(t)–z(t)) = 0.
D.6.3 Commande interne des courants
a) Transferts re´sultant de la commande vectorielle
Le mode`le dynamique d’une station de conversion VSC (la station 1 par exemple) est
de´crit en boucle ouverte par les e´quations (D.11) qui sont re´e´crites ici :
vd1 − ud1 = Ldid1
dt
+Rid1 − ωeLiq1
vq1 − uq1 = Ldiq1
dt
+Riq1 + ωeLid1.
(D.34)
La boucle ferme´e avec le re´gulateur de fonction de transfert H(s) s’e´crit :
ud1(s) = −(id1ref (s)− id1(s))H(s) + ωeLiq(s) + vd1(s)
uq1(s) = −(iq1ref (s)− iq1(s))H(s)− ωeLid(s) + vq1(s).
(D.35)
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En utilisant H(s) = Kp +
Ki
s
donne´ par l’e´quation (D.17),
on obtient :
ud1(s) = −(Kp + Ki
s
)(irefd1 (s)− id1(s)) + ωeLiq1(s) + vd1(s)
uq1(s) = −(Kp + Ki
s
)(irefq1 (s)− iq1(s))− ωeLid1(s) + vq1(s).
(D.36)
Le transfert en boucle ferme´e des courants s’e´crit alors :
HBF (id1ref→id1) =
Ki(1 + s(kp/Ki))
s(1 + τs)R +Ki(1 + s(kp/Ki))
, (D.37)
ou` la constante de temps τ est de´finie par τ = L/R.
En posant Kp/Ki = τ on obtient alors :
HBF (id1ref→id1) =
Ki
Rs+Ki
=
Ki/R
s+Ki/R
,
HBF (iq1ref→iq1) =
Ki
Rs+Ki
=
Ki/R
s+Ki/R
.
(D.38)
Les poˆles du syste`me en boucle ferme´e sont donne´s par {−Ki/R,−Ki/R}.
b) Transferts re´sultant de la commande par platitude
Prenons maintenant une approche base´e sur la platitude pour le meˆme syste`me en
boucle ouverte de´fini en l’e´quation (D.34). La sortie plate choisie est
z =
[
z1
z2
]
=
[
id1
iq1
]
A partir des e´quations (D.34), on peut tirer les fonctions f1, f2 et f3 telles que :


z(t) = f1(x(t), u, u˙)
x(t) = f2(z, z˙)
u(t) = f3(z, z˙)
avec :
f1(x(t), u, u˙) = z(t) =
[
z1
z2
]
=
[
id1
iq1
]
= x(t)
f2(z, z˙) = x(t) = z(t) =
[
z1
z2
]
,
f3(z, z˙) = u(t) =
[
ud1
uq1
]
=
[
−z˙1 −Rz1 + ωeLz2(s) + vd1(s)
−z˙2 −Rz2 − ωeLz1(s) + vq1(s)
]
. (D.39)
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Commande en boucle ouverte La commande par platitude en boucle ouverte : uref =[
ud1ref
uq1ref
]
est obtenue a` partir de la trajectoire de´sire´e sur la sortie plate
zd =
[
z1d
z2d
]
=
[
id1ref
iq1ref
]
,
avec
uref = f3(zd, z˙d).
En se basant sur l’e´quation (D.39) :
ud1ref (s) = −z˙1d −Rz1d + ωeLz2d(s) + vd(s)
uq1ref (s) = −z˙2d −Rz2d − ωeLz1d(s) + vq(s)
(D.40)
(β = 1)
Commande en boucle ferme´e La commande en boucle ferme´e est obtenue en posant
z˙ = υ =
[
υ1
υ2
]
avec
υ1 = z˙1d +K1(z1d − z1)
υ2 = z˙2d +K2(z2d − z2)
On pourra alors e´crire
ud1(s) = −(z˙1d +K1(z1d − z1))−Rz1 + ωeLz2(s) + vd(s)
uq1(s) = −(z˙2d +K2(z2d − z2))−Rz2 − ωeLz1(s) + vq(s)
(D.41)
La boucle ferme´e s’e´crit alors :
BFid1ref→id1 =
K1
s+K1
BFiq1ref→iq1 =
K2
s+K2
. (D.42)
On peut de´duire que la commande de la boucle interne de courant peut eˆtre aise´ment
assimile´e dans le cas de la commande vectorielle a` une commande par platitude et ce en
posant :
(D.38) ≡ (D.42)
donc
Ki/R = K1.
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D.6.4 Commandes externes
Coˆte´ redresseur : commande des puissances active et re´active
Transferts re´sultant de la commande vectorielle A partir de l’e´quation (D.18) Les
re´gulateurs PI destine´s a` la commande des puissances active et re´active se mettent sous
la forme :
Hp1(s) = Kp1
1 + Tp1s
Tp1s
,
Hq1(s) = Kq1
1 + Tq1s
Tq1s
.
(D.43)
A partir des Figures D.9 et D.10), on peut e´crire :
P1 =
(
Kp1
1 + Tp1s
Tp1s
)
1
1 + sTeq
c1 (Pref1 − P1) (D.44)(
1 +Kp1
1 + Tp1s
Tp1s
1
1 + sTeq
c1
)
P1 =
(
Kp1
1 + Tp1s
Tp1s
1
1 + sTeq
c1
)
P1ref . (D.45)
P1
P1ref
=
Kp1
1 + Tp1s
Tp1s
1
1 + sTeq
c1
1 +Kp1
1 + Tp1s
Tp1s
1
1 + sTeq
c1
(D.46)
Apre`s simplification, on peut re´e´crire l’e´quation (D.46) comme suit :
GBF (P1ref→P1) =
1 + Tp1s
Tp1Teq
Kp1c1
s2 +
Tp1 +Kp1Tp1
Kp1c1
s+ 1
(D.47)
Des calculs similaires ont e´te´ effectue´s pour la boucle ferme´e de la puissance re´active et
on obtient :
GBF (Q1ref→Q1) =
1 + Tq1s
Tq1Teq
Kq1c2
s2 +
Tq1 +Kq1Tq1
Kq1c2
s+ 1
.
(D.48)
avec :
c1 =
3
2
vd1
c2 =
−3
2
vd1
Transferts re´sultant de la commande par platitude Le vecteur de sortie peut eˆtre
choisi comme e´tant : y =
[
P1
Q2
]
Cette sortie s’e´crit en fonction de la sortie plate z =
[
id1
iq1
]
:
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comme suit :
P1 = c1id1
Q1 = c2iq1.
(D.49)
De plus, a` partir de la trajectoire zd, la sortie de´sire´e s’e´crit
Pref1 = c1idref1
Qref1 = c2iqref1.
(D.50)
On en de´duit a` partir de (D.49), (D.50) et (D.42) que :
BFP1ref→P1 =
K1
s+K1
=
1
1 +
1
K1
s
BFQ1ref→Q1 =
K2
s+K2
=
1
1 +
1
K2
s
.
(D.51)
Les boucles ferme´es des puissances active et re´active dans le cas de la commande vec-
torielle (e´quations (D.47) et (D.48)) peuvent eˆtre assimile´s a` celles obtenues lors d’une
commande par platitude a` condition que les transferts (D.47) et (D.48)) soient ramene´s
aux transfert (D.51) comme pour la commande plate. Afin de satisfaire cette dernie`re
condition, s = −1/Tp1 et respectivement, s = −1/Tq1 doivent aussi eˆtre des poˆles pour
les transferts (D.47) et respectivement, (D.48)) et donc :
Teq − Tp1(1 +Kp1) +Kp1c1Tp1 = 0
Teq − Tp2(1 +Kp2) +Kp2c2Tp2 = 0.
En effet si s = −1/Tp1, respectivement, s = −1/Tq1 sont des poˆles pour les transferts
(D.47), respectivement, (D.48) donc ∃ β, respectivement γ tels que :
Tp1Teq
Kp1c1
s2 +
Tp1 +Kp1Tp1
Kp1c1
s+ 1 = (1 + Tp1s)(1 + βs)
Tq1Teq
Kq1c2
s2 +
Tq1 +Kq1Tq1
Kq1c2
s+ 1 = (1 + Tq1s)(1 + γs).
(D.52)
Les transferts (D.47) et (D.48) s’e´crivent donc
GBF (Pref1→P1) =
1
1 + βs
GBF (Qref1→Q1) =
1
1 + γs
.
(D.53)
A partir de (D.51) et(D.53), on obtient donc les similitudes souhaite´es en posant :
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K1 =
1
β
K2 =
1
γ
.
(D.54)
Coˆte´ onduleur : commande de la tension DC et de la puissance re´active
Transferts issus de la commande vectorielle Les re´gulateurs PI destine´s a` la com-
mande de la tension DC et de la puissance re´active se mettent sous la forme : (voir la
Figure D.8 pour la tension DC)
HUdc(s) = Kpv
1 + Tivs
Tivs
,
Hq2(s) = Kq2
1 + Tq2s
Tq2s
.
La fonction de transfert de la boucle ferme´e de la puissance re´active est obtenue de la
meˆme fac¸on que pour le coˆte´ redresseur. Elle est donne´e par :
GBF (Q2ref→Q2) =
1 + Tq2s
Tq2Teq
Kq2c3
s2 +
Tq2 +Kq2Tq2
Kq2c3
s+ 1
. (D.55)
Pour la commande de la tension DC, et d’apre`s l’e´quation (D.23) et la Figure D.8, on
peut e´crire les e´quations suivantes :
Udc =
(
Kpv
1 + Tivs
Tivs
1
1 + sTeq
1
Cs
)
(Udcref − Udc) (D.56)
Udc
Udcref
=
(
Kpv
1 + Tivs
Tivs
1
1 + sTeq
1
Cs
)
1 +
(
Kpv
1 + Tivs
Tivs
1
1 + sTeq
1
Cs
) (D.57)
Apre`s simplification, on peut re´e´crire l’e´quation (D.57) comme suit :
GBF (Udcref→Udc) =
1 + Tivs
1 + Tivs+
TivC
Kpv
s2 +
TivCTeq
Kpv
s3
.
(D.58)
Commande par platitude A partir des e´quations (D.11) et (D.20), le mode`le non
line´aire re´gissant la station onduleur s’e´crit alors
L
did2
dt
= −Rid2 + ωeLiq2 − ud2 + vd2
L
diq2
dt
= −Riq2 − ωeLid2 − uq2 + vq2
Cdc
dUdc
dt
=
vd
Udc
id2 − iL.
(D.59)
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La sortie plate trouve´e apre`s avoir teste´ plusieurs combinaisons (
[
id2
Udc
]
,
[
id2
iq2
]
) pour ce
syste`me est alors :
z =
[
z1
z2
]
=
[
iq2
Udc
]
En effet, a` partir des e´quations (D.59), on peut trouver les fonctions f1, f2 et f3 telles
que :


z(t) = f1(x(t), u, u˙, ...)
x(t) = f2(z, z˙, z¨...)
u(t) = f3(z, z˙, z¨...)
Fonction f1 :
f1(x(t), u, u˙) = z(t) =
[
z1
z2
]
=
[
iq21
Udc
]
=
[
x2
x3
]
Fonction f2 :
A partir de la dernie`re e´quation de (D.59), on peut e´crire :
id2 =
Cdc
vd2
Udc
dUdc
dt
+ Udc
iL
vd2
. (D.60)
Cette dernie`re e´quation est re´e´crite en fonction de la sortie plate comme suit :
id2 = Az2
dz2
dt
+Bz2. (D.61)
avec : A =
Cdc
vd2
et B =
iL
vd2
.
On peut donc e´crire
f2(z, z˙, ...) = x(t) =

 id2iq2
Udc

 =

Az2z˙2 +Bz2z1
z2


Fonction f3 :
En remplac¸ant (D.61) dans la premie`re e´quation de (D.59) on obtient :
ud2 = −L[Az˙2z˙2 + Az˙2z¨2 +Bz˙2 + B˙z]−R[Az2z˙2 +Bz2] + ωeLz1 + vd2
uq2 = −Lz˙1 −Rz1 − ωeL(Az2z˙2 +Bz2) + vq2,
(D.62)
et donc
f3(z, z˙, z¨) = u(t) =
[
ud2
uq2
]
=
[
−L(Az˙2z˙2 + Az˙2z¨2 +Bz˙2 + B˙z)−R(Az2z˙2 +Bz2) + ωeLz1 + vd2
−Lz˙1 −Rz1 − ωeL(Az2z˙2 +Bz2) + vq2.
]
.
(D.63)
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Commande en boucle ouverte La commande par platitude en boucle ouverte :
uref =
[
ud2ref
uq2ref
]
est obtenue a` partir de la trajectoire de´sire´e sur la sortie plate
zd =
[
z1d
z2d
]
=
[
iqref2
Udcref
]
,
avec
uref = f3(zd, z˙d, z¨d).
En se basant sur l’e´quation (D.63), on obtient la commande en boucle ouverte
ud2ref = −L(Az˙2dz˙2d + Az˙2dz¨2d +Bz˙2d + B˙z2d)−R(Az2dz˙2d +Bz2d) + ωeLz1d(s) + vd2
uq2ref = −Lz˙1d −Rz1d − ωeL(Az2dz˙2d +Bz2d) + vq2.
(D.64)
Commande en boucle ferme´e La commande en boucle ferme´e est obtenue en posant[
z˙1
z¨2
]
=
[
υ1
υ2
]
(D.65)
avec
υ1 = z˙1d +K1d(z1d − z1)
υ2 = z¨2d +K2d(z˙2d − z˙2) +K3d(z2d − z2)
(D.66)
A partir des e´quations (D.65) et (D.66), les fonctions de transferts en boucle ferme´e
s’e´crivent alors :
BFUdcref→Udc =
K3d
s2 +K2ds+K3d
(D.67)
BFiq2ref→iq2 =
K1d
s+K1d
(D.68)
Il est important de noter a` ce stade, qu’en comparant l’e´quation (D.67) avec (D.58),
il apparait que la commande vectorielle et la commande par platitude ne peuvent eˆtre
similaires pour la sortie plate trouve´e.
La fonction de transfert de la boucle ferme´e de la puissance re´active est obtenue de la
meˆme fac¸on que pour le coˆte´ redresseur. Elle est donne´e par :
BFQ2ref→Q2 =
K1d
s+K1d
. (D.69)
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Annexe E
Parame`tres des re´gulateurs utilise´s
E.1 Commande vectorielle standard
Les parame`tres des re´gulateurs PI utilise´s et de´crits en Annexe D, pour les deux cas
du mode`le a` 23-machines (de´crit en Section 2.6.2) et du grand syste`me europe´en (de´crit
en Section 3.3) sont donne´s dans le Tableau E.1. En ce qui concerne les parame`tres des
re´gulateurs PI du mode`le a` 23-machines, les deux me´thodes, de l’optimum du module et
de l’optimum syme´trique ont e´te´ utilise´es.
Table E.1 – Parame`tres des re´gulateurs PI
Mode`le Mode`le du syste`me
a` 23-machines europe´en
Boucle Kp = 2.38 Kp = 1
du courant Ki = 7.5 Ki = 10
Boucle des Kp = 1 Kp = 1
puissances Ki = 24.57 Ki = 20
E.2 Commande a` deux degre´s de liberte´ RST
Ce re´gulateur de´crit en Figure 4.2 a e´te´ synthe´tise´ en Section 4.4 pour le benchmark
a` 23-machines (mode`le France-Espagne-Portugal). Les parame`tres des blocs de transfert
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N˜c1, N˜c1 et D˜
−1
c1 sont
D˜−11 =


121.7 + s
s
23.97
s
−0.58
s
23.61
s
174.2 + s
s
0.156
s
2.05
s
1.59
s
−25.06
s
−0.79
s
0.95
s
s+ 155.8
s


(E.1)
N˜c1 =


2.048 0.2097 0.1015
−0.2034 −1.79 0.0497
−0.116 −0.1604 −0.2325
0.07 −0.0690 −1.8771

 (E.2)
N˜c2 =


2.32(s+ 105.6)
(s+ 119.9)
0.11(s+ 405.9)
(s+ 175.6)
0.12(s+ 146.8)
(s+ 119.9)
(s+ 105.3)
(s+ 119.9)
−0.10(s+ 417.8)
(s+ 175.6)
(s+ 93.91)
(s+ 119.9)
−2.1481(s+ 146.5)
(s+ 175.6)
0.0497
−0.1169 −0.16(s+ 183.7)
(s+ 175.6)
−0.13(s+ 395.6)
(s+ 175.6)
(s+ 150.7)
(s+ 119.9)
0.09(s+ 140.8)
(s+ 175.6)
−0.07(s+ 198.1)
(s+ 175.6)
(s+ 140.6)
(s+ 119.9)
−2.1872(s+ 150.7)
(s+ 175.6)


(E.3)
E.3 Commande Robuste H∞
Les termes de la matrice de transfert du re´gulateur K(s) de´crit en Section 4.5 et
obtenu par une synthe`se H∞ s’e´crivent sous la forme
kij =
αij
s
sm + a1s+ a2
sm + b1s+ b2
(E.4)
Le re´gulateur est donc d’ordre (m + 1). Les parame`tres pour les deux cas du mode`le a`
23-machine et celui du grand syste`me europe´en sont donne´s dans le Tableau E.2. Pour
ces deux cas, l’ordre du re´gulateur apre`s re´duction est e´gale a` 5.
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Table E.2 – Fonctions de transfert du re´gulateur K(s)
Mode`le a` Mode`le du
23-machines syste`me europe´en
K11
0.8(s+100)
s
(s2+2.072s+23.5)
(s2+0.89s+11.21)
(s2+5.32s+76.6)
(s2+2.32s+46.65)
80.83
s
(s+0.018)
(s+0.06)
(s+0.012)
(s+0.03)
(s2+0.03s+5.2410−3)
(s2+0.011s+3.1210−3)
K21
−0.20(s+99.74)
s
(s2+0.97s+20.89)
(s2+0.89s+11.21)
(s2+1.29s+36.37)
(s2+2.32s+46.65)
−18.42
s
(s+0.019)
(s+0.06)
(s+0.101)
(s+0.03)
(s2+0.05s+6.310−3)
(s2+0.011s+3.1210−3)
K31
−0.03(s+107.2)
s
(s2+1.51s+13.5)
(s2+0.89s+11.21)
(s2+5.44s+67.82)
(s2+2.32s+46.65)
−1.0469
s
(s+0.028)
(s+0.06)
(s+0.02)
(s+0.03)
(s2+0.035s+0.58010−2)
(s2+0.011s+3.1210−3)
K41
0.03(s+88.2)
s
(s2+1.61s+13.45)
(s2+0.89s+11.21)
(s2+4.44s+67.82)
(s2+2.32s+46.65)
5.74
s
(s+0.051)
(s+0.06)
(s+0.042)
(s+0.03)
(s2+0.079s+6.110−3)
(s2+0.011s+3.1210−3)
K12
0.19(s+100.5)
s
(s2+2.08s+20.4)
(s2+0.89s+11.21)
(s2+2.268s+46.05)
(s2+2.32s+46.65)
11.863
s
(s+0.3012)
(s+0.06)
(s+0.15)
(s+0.03)
(s2+0.09s+4.110−3)
(s2+0.011s+3.1210−3)
K22
−0.48(s+99.7)
s
(s2+1.44s+13.97)
(s2+0.89s+11.21)
(s2+2.3s+46.05)
(s2+2.32s+46.65)
−80.04
s
(s+0.0412)
(s+0.06)
(s+0.012)
(s+0.03)
(s2+0.010s+8.3210−3)
(s2+0.011s+3.1210−3)
K32
−0.04(s+104.7)
s
(s2+1.198s+12.84)
(s2+0.89s+11.21)
(s2+2.70s+51.85)
(s2+2.32s+46.65)
−0.68032
s
(s+0.01)
(s+0.06)
(s+0.0048)
(s+0.03)
(s2+0.08s+5.1210−3)
(s2+0.011s+3.1210−3)
K42
−0.04(s+88.2)
s
(s2+1.63s+12.55)
(s2+0.89s+11.21)
(s2+3.49s+70.82)
(s2+2.32s+46.65)
−3.565
s
(s+0.012)
(s+0.06)
(s+0.0054)
(s+0.03)
(s2+0.021s+4.8910−3)
(s2+0.011s+3.1210−3)
K13
0.02(s+100.4)
s
(s2+3.142s+21.1)
(s2+0.89s+11.21)
(s2+3.964s+85.51)
(s2+2.32s+46.65)
2.56
s
(s+0.075)
(s+0.06)
(s+0.012)
(s+0.06)
(s2+0.022s+4.510−3)
(s2+0.011s+3.1210−3)
K23
0.0184(s+99.74)
s
(s2+1.23s+12.87)
(s2+0.89s+11.21)
(s2+7.71s+90.4)
(s2+2.32s+46.65)
2.6
s
(s+0.062)
(s+0.06)
(s+0.075)
(s+0.03)
(s2+0.041s+6.210−3)
(s2+0.011s+3.1210−3)
K33
−0.20(s+107.2)
s
(s2+1.073s+11.25)
(s2+0.89s+11.21)
(s2+2.44s+48.45)
(s2+2.32s+46.65)
−5.94
s
(s+0.050)
(s+0.06)
(s+0.02)
(s+0.03)
(s2+0.078s+510−3)
(s2+0.011s+3.1210−3)
K43
−0.65(s+88.81)
s
(s2+1.04s2+7.01)
(s2+0.89s+11.21)
(s2+3.49s+68.45)
(s2+2.32s+46.65)
−84.52
s
(s+0.031)
(s+0.06)
(s+0.10)
(s+0.03)
(s2+0.009s+4.3110−3)
(s2+0.011s+3.1210−3)
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Annexe F
Choix de la sortie
Soit le syste`me d’e´tat : {
x˙ = Ax+ B U
y = C x
(F.1)
Soit yref un signal de re´fe´rence constant, et le but de la commande est de faire tendre y
vers la consigne yref , donc de faire tendre e = y − yref vers 0.
Afin d’introduire une action inte´grale, on de´rive les deux e´quations, et on choisit comme
nouvel e´tat xa et comme nouvelle entre´e de commande Ua tels que :
xa =
(
x˙
e
)
Ua = U˙
(F.2)
On obtient alors le syste`me d’e´tat :{
∆x˙a = Aa∆xa + Ba∆ Ua
e = Caxa
(F.3)
(Aa, Ba, Ca) stabilisable si [9],[59] :
– (A,B,C) stabilisable
– m ≥ p
– s = 0 n’est pas un ze´ro invariant du syste`me (A, B, C)
Le rang de la matrice
(
s In − A −B
C D
)
doit eˆtre plein pour s = 0, donc det(R(0)) diffe´rent
de ze´ro.
Pour notre cas d’e´tude qui est la commande de la liaison HVDC, avec le choix
y = [P, V 1] et comme entre´es U = (Ucd1, Ucq1) l’on satisfait les 3 conditions cite´s ci-dessus :
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– 1) (A,B,C) stabilisable
– 2) m=p=2
– 3) det(R(0)) = 4.58 ∗ 10(61) 6= 0
On en de´duit qu’on peut suivre les consignes [P,V] de la meˆme fac¸on que [P, Q]. Notre
choix a cependant e´te´ porte´ sur le suivi de la consigne en puissance re´actif.
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